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2.0 Aufgabenstellung 
 
Der Auftraggeber plant den Neubau von mehreren Mehrfamilienhäusern mit Gewerbezei-
len am Schützenplatz in 49377 Vechta. 
Für den Geltungsbereich ist die Vorbelastung infolge von Sportlärm und Straßenverkehrs-
lärms durch die Lohner Straße zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Lärmpegelbereiche fest-
zulegen. 
 
Lärmpegelbereiche werden für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen gegenüber Außenlärm ermittelt, denen dann die jeweils vorhandenen 
oder zu erwartenden "maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzuordnen sind.  
Die Beurteilungspegel von Geräuschen verschiedener Arten von Schallquellen (zum Bei-
spiel  Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen 
Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden (vgl. DIN 
18005). 
 
Bei der Beurteilung der Immissionsbelastungen durch Verkehrs- bzw. Sportlärm sind für 
die vorhandene Bebauung unterschiedliche Beurteilungskriterien heranzuziehen. 
 
Zur Bestimmung des "maßgeblichen Außenlärmpegels" sind die Beurteilungspegel für den 
Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) nach DIN 18005 Teil 1 zu bestimmen, wobei zu den errechneten 
Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Der konstante Zuschlag von +3 dB(A) dient dazu, dass 
beim berechneten Lärm das wirksame Bauschalldämm-Maß zum berechneten oder ge-
messenen Labor-Schalldämm-Maß akzeptabel abgeschätzt werden kann. 
 
Um Menschen während ihres Aufenthalts in Gebäuden vor der Einwirkung von Außenlärm 
zu schützen, werden in der DIN 4109-1 (2018-01) Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen in Abhängigkeit unter anderem vom "maßgeblichen Außen-
lärmpegel" vor der jeweiligen Fassade und der Art der Raumnutzung festgelegt. 
 
Bei der Ermittlung von Straßenverkehrslärmeinwirkungen sind die Beurteilungspegel nach 
dem Rechenverfahren der RLS-19  zu bestimmen. Gemäß Abschnitt 4.4.5.2 der DIN 
4109-2 (2018-01) ist der maßgebliche Außenlärmpegel wie folgt zu bestimmen: 

"Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 
für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur 
Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) 
zu addieren sind. 
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 
10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nacht-
schlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem 
Zuschlag von 10 dB(A)". 
 
 
 
 
 
 
 



BÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ 4  

 
3.0 Ausgangsdaten 
 
3.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
3.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der derzeit gültigen Fassung. 

 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 

 TA-Lärm - Ausgabe 1998, gültig in Verbindung mit dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz 

 Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gültigen Fassung. 

 Verordnung über die bauliche Nutzung des Grundstückes (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO), in der derzeit gültigen Fassung. 

 Bundesfernstraßengesetz, § 17, Abs. 4 (BG.Bl. 1974, Teil I, Seite 2413 ff) 

 
 
3.1.2 Normen 

 DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, in der derzeit gültigen Fassung. 

 DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, in der derzeit gültigen Fassung. 

 
 
3.1.3 Richtlinien 

 VDI 2718, Schallschutz im Städtebau, in der derzeit gültigen Fassung. 

 VDI 2719, Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, 
 in der derzeit gültigen Fassung. 

 VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 
 in der derzeit gültigen Fassung. 

 RLS – 19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 
 in der derzeit gültigen Fassung. 

 
 
3.1.4 Sonstige 

 Lageplan-Ausschnitte 

 Angaben und Auskünfte des Auftraggeber 

 Gutachten zur Schalltechnischen Untersuchung zur geplanten Modernisierung der 
Sportanlage der  WENKER & GESING Akustik und Immissionsschutz GmbH 

 Luftbildaufnahmen 
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3.2 Berechnungsgrundlagen Verkehrslärm 
 
Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm „SoundPLAN< durchgeführt.  
 
Der Auftraggeber hat bereits ein städtebauliches Entwicklungskonzept ausgearbeitet. Da-
her kann die Berechnung der Beurteilungspegel und somit der Nachweis der Einhaltung 
der Richtwerte direkt an den geplanten Gebäuden geführt werden. Bei Überschreitungen 
der Richtwerte können so gleich die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen 
festgelegt werden. 
 
Für die geplanten Mehrfamilienhäuser wird als schalltechnischer Richtwert der eines 
Mischgebietes (MI) gemäß §6 BauNVO angesetzt. Danach sind für Verkehrslärm folgende 
Richtwerte einzuhalten: 

 

MI-Gebiet (gem. §6 BauNVO) 
   

Lr, Tag(06.00-22.00 Uhr) = 60 dB(A) 
Lr, Nacht(22.00 - 06.00) = 50 dB(A) 
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3.2.1 Straßenverkehr 

 
Straßentyp, Querschnitt, Topographie 
 
Lohner Straße 

Zur Ermittlung der maßgebenden Verkehrsstärke für den zu untersuchenden Abschnitt der 
Lohner Straße wurden die Verkehrsdaten aus den allgemeinen Verkehrszählungen der 
Stadt Vechta vom 16. bis 23. September 2021 übernommen. Die Verkehrszählung im Jahr 
2021 wurden auf das Prognosejahr 2030 hochgerechnet: 

DTV: 11.930 Kfz/24h  

P: 6,9 % Anteil Lkw/24h  
 

Straßeneinflüsse 

Straßenoberfläche: Asphaltbeton 
Geschwindigkeiten: v= 50/50 km/h für PKW/KLKW 
Steigungen: unter 5% 
Lichtsignalanlagen: keine 

 
 
Hinweis: 
Bei aktuellen Verkehrsprognosen (zum Beispiel Shell Pkw-Szenarien bis 2040) wird für 
den weiteren Prognosehorizont bis 2040 nicht von einem Anstieg des allgemeinen Ver-
kehrsaufkommens ausgegangen, da die in den Jahren 2020 bis 2025 zu erwartenden an-
steigenden Verkehrszahlen (höherer Pkw-Bestand, steigende Fahrleistung) im langfristi-
gen Planungshorizont bis zum Jahr 2040 aufgrund des demographischen Wandels und 
weiterer, wie beispielsweise wirtschaftlicher Faktoren, E-Mobilität, wieder auf das Niveau 
von 2010 zurückfallen werden. Verkehrszuwächse werden sich demnach fast ausschließ-
lich aus Siedlungsentwicklungen oder anderen Strukturveränderungen ergeben.  
 
Die Berechnungen werden durchgeführt unter Verwendung des EDV-Programmes 
<SoundPLAN=. In den nachfolgenden Tabellen werden die Emissionspegel tags/nachts 
gemäß RLS-19 für den Straßenverkehr unter Zugrundelegung der oben genannten Aus-
gangsdaten ermittelt. Diese werden für die Berechnungen der Rasterlärmkarten herange-
zogen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L2887 Lohner Straße Vechta
Emissionsberechnung Straße
Berechnung Lohner Straße

Legende

Straße Straßenname
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Straßenoberfläche 
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Emissionsberechnung Straße
Berechnung Lohner Straße

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

Straßenoberfläche M

Tag

Kfz/h

vLkw1

Tag

km/h

M

Nacht

Kfz/h

vLkw2

Tag

km/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

Steigung

%

Drefl

dB

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

Lohner Straße 0,000 11930 50 50 Asphaltbetone <= AC11 686 50,00 119 50,00 93,21 0,00 6,79 0,0 0,0 50,00 50,00 91,85 0,00 8,15 80,7 73,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg
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3.3 Berechnungsgrundlagen Sportlärm 
 
Für die Ermittlung der Lärmimmissionen infolge Sportlärms werden die maßgebenden 
Immissionsorte 1.1 bis 5.4 (vgl. Lageplan der Anlage) vergeben. Die geplante Wohnbe-
bauung liegt in einem Mischgebiet gemäß §6 BauNVO. Folgende Immissionsrichtwerte 
dürfen nach der 18. BImSchV nicht überschritten werden: 

 

     Lärmbelastung durch Sportanlagen 

„Mischgebiete" (MI) 
gem. §6 BauNVO für IO1.1 – IO5.4  

tags außerhalb der Ruhezeiten: 60 dB(A) 

tags innerhalb der Ruhezeiten: 55 dB(A) 

nachts: 45 dB(A) 
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3.4 Nutzung Sportanlagen 

Die Sportanlage „Am Bergkeller< soll nach der Modernisierung 3 Naturrasen-
Großspielfelder besitzen.  

Es sind zwei Parkplätze mit 69 und 36 PKW-Einstellplätze zu berücksichtigen. 

Für die Spielzeiten werden im Gutachten zur Schalltechnischen Untersuchung zur geplan-
ten Modernisierung der Sportanlage der  WENKER & GESING Akustik und Immissions-
schutz GmbH folgende Angaben gemacht: 

Tab. 1: Berechnungsszenario an Werktagen  

Beurteilungszeitblöcke gem. 18. BImSchV  Geräuschquellen  

tags, außerhalb der Ruhezeiten:  

15.00 - 20.00 Uhr (5 Std.)  

(Schulsport von 8.00 - 15.00 Uhr)  

Platz A: 90 Minuten Spiel, 100 Zuschauer  

Platz B: 120 Minuten Training, 2 Gruppen, 
je 10 Z.  

Platz C: 90 Minuten Training, 2 Gruppen, je 
10 Z.  

Parkplätze: 0,5 Pkw-Bewegungen je Stellpl. 
u. Std. 

- Schützenplatz (69 Stellpl.): 173 Pkw-Bew.  

- "Am Schützenplatz" (36 Stellpl.): 90 Pkw-
Bew.  

tags, innerhalb der Ruhezeit am Abend:  

20.00 - 22.00 Uhr (2 Std.)  

Platz A: 30 Minuten Spiel, 100 Zuschauer  

Platz B: 60 Minuten Training, 2 Gruppen, je 
10 Z.  

Platz C: 30 Minuten Training, 2 Gruppen, je 
10 Z.  

Parkplätze: 0,5 Pkw-Bewegungen je Stellpl. 
u. Std. 

- Schützenplatz (69 Stellpl.): 69 Pkw-Bew.  

- "Am Schützenplatz" (36 Stellpl.): 36 Pkw-
Bew.  
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Tab. 2: Berechnungsszenario an Sonn- und Feiertagen  

Beurteilungszeitblöcke gem. 18. BImSchV Geräuschquellen  

tags, außerhalb der Ruhezeiten:  

9.00 - 13.00 u. 15.00 - 20.00 Uhr (9 Std.)  

Platz A: 90 Minuten Spiel, 150 Zuschauer  

Platz B: 90 Minuten Spiel, 30 Zuschauer  

Platz C: 90 Minuten Spiel, 30 Zuschauer  

Parkplätze: 0,5 Pkw-Bewegungen je Stellpl. 
u. Std. 

- Schützenplatz (69 Stellpl.): 311 Pkw-Bew.  

- "Am Schützenplatz" (36 Stellpl.): 162 Pkw-
Bew.  

tags, innerhalb der Ruhezeit am Mittag:  

13.00 - 15.00 Uhr (2 Std.)  

Platz A: keine Nutzung  

Platz B: 90 Minuten Spiel, 30 Zuschauer  

Platz C: keine Nutzung  

Parkplätze: 0,5 Pkw-Bewegungen je Stellpl. 
u. Std. 

- Schützenplatz (69 Stellpl.): 69 Pkw-Bew.  

- "Am Schützenplatz" (36 Stellpl.): 36 Pkw-
Bew. 

 

 

Tab. 3: Geräuschemissionen beim Fußball gemäß VDI 3770  

Schallquelle  Schallleistungspegel LWA,T 
[dB(A)]  

 Spiel, 150 Z.  Spiel, 100 Z. Spiel, 30 Z. Training, 10 Z 

Zuschauer (gesamt)  101,8  100,0  94,8 90,0  

Spieler  94,0  94,0  94,0  94,0  

Pfiffe Schiedsrichter/Übungsleiter 105,0  104,5  102,8 93,8  
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Schießhalle 

Südlich der Straße „Am Schützenplatz< befindet sich noch die Schießhalle der St. Huber-
tus Schützenbruderschaft Hagen. 

Hier gelten folgenden Schießzeiten:  

Sportschießen 

Dienstags von 18:30-21 Uhr, davon von 19-20 Uhr Kleinkaliber schießen  

 Sonntags 10-12 Uhr Kleinkaliber 

 Montags und dienstags nachmittags Luftgewehrschießen für Jungschützen  

Es sollen laut Aussage des Schützenvereins immer zischen 10 – 40 Personen zu den 
Terminen kommen, teils kommen sie mit dem Rad teils mit dem Auto. 

Am Freitagabend probt zu dem der Spielmannszug.  

 

Für die schalltechnischen Berechnungen wird für den Bereich der Schießhalle einschließ-
lich Parkplatz für die o.g. Zeiten von einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 
tagsüber 55 dB(A) pro m²  ausgegangen. 

 

 

 

3.5 Berechnung der Lärmimmissionen Sportlärm/Verkehrslärm 

 
Die Berechnung wird mit dem Rechenprogramm SoundPLAN durchgeführt. Die Berech-
nungsergebnisse sind in der Anlage 7.2 enthalten. Aus ihnen können auch die einzelnen 
Anteile jeder Schallquelle am Immissionsort abgelesen werden. 
 
Die Quellenhöhe für die Schallquellen Sport werden mit 1,5m über Boden angesetzt.  
 
Dabei werden auch mögliche Reflexionen und Abschirmungen an den Gebäuden berück-
sichtigt.  
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4.0 Lärmschutzmaßnahmen 

 

4.1 Allgemeines 

Sofern im Untersuchungsbereich die Richt-/Orientierungswerte gemäß DIN 18005 infolge 
Verkehrslärms überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Art 
und Anwendungsmöglichkeit verschiedener Lärmschutzmaßnahmen wird in den nachfol-
genden Absätzen beschrieben.  
 
 
4.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Als aktiven Lärmschutz bezeichnet man Maßnahmen in unmittelbarer Nähe der Lärmquel-
le (Emissionsort). 

Sofern die Orientierungswerte für die Nutzung überschritten werden, ist zu überlegen, wel-
che Lärmschutzmaßnahmen in Frage kommen. An erster Stelle sollten aktive Lärm-
schutzmaßnahmen stehen, da hier ein größeres Lärmminderungspotential auszuschöpfen 
ist. An Möglichkeiten gibt es: 

• Lärmschutzwand oder -wall 
 
Eine Ausweisung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form eines Lärmschutzwalls 
oder einer -wand ist städtebaulich nicht vorgesehen. 
 
 
4.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen 

Als passiven Lärmschutz bezeichnet man Maßnahmen an Häusern (Immissionsort). Als 
passiver Lärmschutz kommt in Frage: 

• Gebäudestellungen / Raumanordnung 
• Schallschutzfenster und Schalldämmung durch Außenbauteile 

Bei bestehenden und geplanten Gebäuden ist der Schutz von Innenräumen oftmals nur 
durch Schallschutzfenster möglich. Durch die Vorgaben der DIN 4109 lassen sich die er-
forderlichen Schalldämmwerte der Außenbauteile (Fenster, Wände, Dach) ermitteln. Bei 
Fenstern und Türen sind dies entsprechende Schallschutzklassen (SSK). Die Fenster 
können dann bei geplanten Gebäuden durch Festsetzungen im Bebauungsplan vorge-
schrieben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ 14  

5.0 Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen Verkehrslärm 
 
Die Berechnungen für den Verkehrslärm ergeben die in Tabelle 4 aufgeführten Beurtei-
lungspegel.  
 
Die berechneten Beurteilungspegel werden an verschiedenen Hausseiten überschritten, 
daher sind dort passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Für diese Hausseiten wer-
den in der Tabelle die Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 ermittelt und die sich daraus er-
gebenden Lärmpegelbereiche. Mit der Kenntnis der Lärmpegelbereiche lassen sich dann 
die erforderlichen Schalldämm-Maße der Bauteile (Fenster usw.) vorgeben. 

Tabelle 4: Immissionen durch Verkehrslärm 

Immis-
sions- 

Stock
- 

Beurteilungspegel Außenlärmpegel Lr Lärmpegelbereich 

ort werk Lr in dB(A) in dB(A) 

gemäß DIN 4109 

 

DIN 4109 

Nr.  Tags nachts   

IO1.1 1.UG 61 53 66 IV 
 EG 62 55 68 IV 
 1.OG 63 55 68 IV 
 2.OG 63 55 68 IV 
 3.OG 62 55 68 IV 

IO1.2 1.UG 55 48 61 III 
 EG 56 49 62 III 
 1.OG 58 50 63 III 
 2.OG 58 51 64 III 
 3.OG 58 51 64 III 

IO1.3 EG 45 38 - - 
 1.OG 46 39 - - 
 2.OG 47 39 - - 
 3.OG 41 34 - - 

IO1.4 EG 42 34 - - 
 1.OG 42 35 - - 
 2.OG 43 36 - - 
 3.OG 45 38 - - 

IO1.5 EG 34 26 - - 
 1.OG 35 28 - - 
 2.OG 38 30 - - 
 3.OG 42 35 - - 

IO1.6 EG 43 36 - - 
 1.OG 43 36 - - 
 2.OG 44 37 - - 
 3.OG 46 39 - - 

IO1.7 EG 45 38 - - 
 1.OG 46 39 - - 
 2.OG 47 39 - - 
 3.OG 39 32 - - 

IO1.8 EG 53 46 59 II 
 1.OG 54 47 60 II 
 2.OG 55 47 60 II 
 3.OG 56 48 61 III 
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IO2.1 EG 48 41 - - 
 1.OG 48 41 - - 
 2.OG 49 42 - - 

IO2.2 EG 41 34 - - 
 1.OG 43 36 - - 
 2.OG 46 39 - - 

IO2.3 EG 43 35 - - 
 1.OG 44 36 - - 
 2.OG 45 38 - - 

IO2.4 EG 50 43 - - 
 1.OG 50 43 - - 
 2.OG 51 44 - - 

IO3.1 EG 48 41 - - 
 1.OG 49 41 - - 
 2.OG 49 42 - - 

IO3.2 EG 50 42 - - 
 1.OG 50 43 - - 
 2.OG 51 44 - - 

IO3.3 EG 42 35 - - 
 1.OG 43 36 - - 
 2.OG 45 37 - - 

IO3.4 EG 40 33 - - 
 1.OG 42 35 - - 
 2.OG 46 39 - - 

IO4.1 EG 46 38 - - 
 1.OG 47 39 - - 
 2.OG 48 41 - - 

IO4.2 EG 40 32 - - 
 1.OG 41 34 - - 
 2.OG 44 37 - - 

IO4.3 EG 28 20 - - 
 1.OG 30 22 - - 
 2.OG 35 27 - - 

IO4.4 EG 48 40 - - 
 1.OG 48 41 - - 
 2.OG 49 41 - - 

IO5.1 EG 45 37 - - 
 1.OG 46 38 - - 
 2.OG 48 40 - - 

IO5.2 EG 48 40 - - 
 1.OG 48 41 - - 
 2.OG 49 41 - - 

IO5.3 EG 28 21 - - 
 1.OG 31 23 - - 
 2.OG 35 28 - - 

IO5.4 EG 40 33 - - 
 1.OG 41 34 - - 
 2.OG 44 37 - - 

Berechnungsprotokolle siehe Anlage 7.2 
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Ergebnis: 
Die Berechnungen zeigen, dass die Richt-/Orientierungswerte durch 
den Verkehrslärm an einigen Hausseiten überschritten werden. 
 
Dabei liegen die Hausseiten mit Überschreitungen der Orientie-
rungswerte im Lärmpegelbereich II bis IV. 
 
 

Um ein gesundes Wohnumfeld im Innern der Gebäude zu schaffen sind folgende Lärm-
schutzmaßnahmen erforderlich: 

Die ermittelten Lärmbelastungen sind für alle Stockwerke und Hausseiten getrennt ermittelt 
worden.  

Die daraus resultierenden Schallschutzklassen für die Wahl der Fenster gem. VDI-Richtlinie 
2719 bzw. Schalldämmwerte für die Bauteile werden in nachfolgender Tabelle 5 für alle be-
troffenen Geschosse aufgelistet.  

Der Flächenanteil der Fenster an der gesamten Außenfläche eines Raumes wurde aus Si-
cherheitsgründen mit 40% gewählt.  

Bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur voll wirk-
sam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die ge-
forderte Luftschalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen oder Rollladenkästen 
nicht verringert wird. 

Zum Schutz einer geplanten Bebauung werden für das Planverfahren folgende textliche 
Festsetzungen für die Lärmpegelbereiche II und IV vorgeschlagen: 

1. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleich-
kommen, sind in den als Lärmpegelbereich gekennzeichneten Flächen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Au-
ßenbauteile (Fenster einschließlich Rollokästen, Wand, Dachschrägen) müssen min-
destens folgenden Anforderungen nach DIN 4109 hinsichtlich der Schalldämmung zum 
Schutz gegen Außenlärm genügen: 

Pegel- Maßgeblicher 
Bewertetes Bau-Schalldämm-Maße 

R'w,ges  
be- Außenge- der Außenbauteile R'w,ges erf. in dB 

reich räuschpegel Raumarten 
  Aufenthaltsräume  Büroräume  
 La in dB in Wohnungen und Ähnliches 

I 55 30 30 

II 60 30 30 

III 65 35 30 

IV 70 40 35 

V 75 45 40 

Der Nachweis des bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile ist auf 
der Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 
4109 und Beiblatt zur DIN 4109 zu führen.  

 
Für Schlafräume und Kinderzimmer im Lärmpegelbereich III und IV ohne straßenabge-
wandte Fenster sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubauen. Das bewertete 
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Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile muss auch unter Berücksichtigung 
der Lüftungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Belüftung über die lärmabge-
wandte Fassadenseite zu ermöglichen. 

2. Außenwohnbereiche im Lärmpegelbereich III und IV, wie Terrassen, Balkone und Frei-
sitze, dürfen nicht an der Hausseite angeordnet werden, die dem vollen Schalleinfall der 
Lohner Straße unterliegen, oder müssen durch bauliche Maßnahmen (z.B. 1,80 m hohe 
Wand) vor den Einwirkungen infolge des Straßenverkehrslärms abgeschirmt werden. 
Bauliche Anlagen sind in diesem Fall Umfassungswände am Rand der Außenwohnbe-
reiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas, Mauerwerk oder Holz in einer Höhe von mindes-
tens 1,80 m. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Wand sowie deren Ver-
bindung zum Pfosten, Boden und der Haltekonstruktion fugendicht ausgeführt werden. 

3. Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden im verlärmten Bereich (Lärmpegelbereich 
III und IV) kann durch die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen (z.B. Schlafzim-
mer) auf der lärmabgewandten Hausseite zur Lohner Straße bis zu 10 dB und auf die 
Nord- und Südseite bis zu 3 dB (Einwirkung durch „halbe< Straße) an Lärmminderung 
gegenüber der Westseite erreicht werden. Auch bei Anordnung der Außenwohnberei-
che auf die oben angegebenen lärmabgewandten Bereiche sind entsprechende Pegel-
minderungen zu erzielen. 

 

 

Tabelle 5:  Anforderung an die Luftschalldämmung der Fenster (SSK) für Wohn- und 
Schlafräume in den Geschossen und Hausseiten gem. DIN 4109 bzw. VDI 2719  

Immissions- maßgebl. Lärmpegel- erforderl. R´w erforderl. 
ort Außenlärm- Bereich   SSK gem. 

 Pegel  Wand Fenster VDI 2719 
IO 1.1 1.UG 66 IV 45 40 3 

 EG 68 IV 45 40 3 
 1.OG 68 IV 45 40 3 

 2.OG 68 IV 45 40 3 
 3.OG 68 IV 45 40 3 
IO 1.2 1.UG 61 III 40 35 2 
 EG 62 III 40 35 2 

 1.OG 63 III 40 35 2 
 2.OG 64 III 40 35 2 
 3.OG 64 III 40 35 2 

IO1.8 EG 59 II 35 30 2 
 1.OG 60 II 35 30 2 
 2.OG 60 II 35 30 2 
 3.OG 61 III 40 35 2 

* Mindestverglasung SSK II gem. Wärmeschutzverordnung 
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Hinweis:  

Zum besseren Verständnis der zukünftigen Bauherren soll das bewertete Schalldämm-Maß 
angegeben werden. Gemäß VDI 2719 wird für Fenster der Schallschutzklassen 2 bis 3 im 
eingebauten Zustand folgendes bewertetes Schalldämm-Maß angegeben: 

Rw = 32 dB für SSK 2 
Rw = 37 dB für SSK 3   

 
Fazit: 
Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte sind an den in Tabelle 
5 genannten Hausseiten Schallschutzmaßnahmen an den Fenstern erforder-
lich. Es sind am IO1.1,1.2 und 1.8 bei Wohn- und Schlafräumen Fenster der 
Schallschutzklasse 2 oder 3 notwendig. Zusätzlich sind bei den in Tabelle 5 
genannten IOs Schalldämmlüfter bei Schlafräumen mit Fenstern zur Lohner 
Straße vorzusehen, die keine Lüftungsmöglichkeit über andere Räume haben. 
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Ergebnis Lärmvorbelastung Sportlärm 

Die Berechnung der Lärmvorbelastung infolge vorhandenen Sportlärms (einschließlich 
Stellplätze) ergeben an den maßgebenden Immissionspunkten 1 bis 5 die nachfolgenden 
Beurteilungspegel: 

Tabelle 6: Immissionen Sportlärm, Nutzung werktags (Training Fußball) 

Immis- Nutzung Richtwerte Beurteilungspegel Lr in dB(A) 
sions- gem. in dB(A) Ruhezeiten 

ort BauNVO außh./innh. außerh. innerh. 
 tags Ruhezeiten (8-20 Uhr) (20-22 Uhr) 

IO1.1 - 1.UG MI 60 / 55 19 23 
IO1.1 - EG MI 60 / 55 20 23 

IO1.1 - 1.OG MI 60 / 55 20 23 
IO1.1 - 2.OG MI 60 / 55 20 24 

IO1.1 - 3.OG MI 60 / 55 24 27 
IO1.2 - 1.UG MI 60 / 55 39 43 

IO1.2 - EG MI 60 / 55 40 43 
IO1.2 - 1.OG MI 60 / 55 40 44 

IO1.2 - 2.OG MI 60 / 55 40 44 
IO1.2 - 3.OG MI 60 / 55 41 44 

IO1.3 - EG MI 60 / 55 33 37 
IO1.3 - 1.OG MI 60 / 55 35 39 

IO1.3 - 2.OG MI 60 / 55 39 43 
IO1.3 - 3.OG MI 60 / 55 42 45 

IO1.4 - EG MI 60 / 55 32 35 
IO1.4 - 1.OG MI 60 / 55 33 36 

IO1.4 - 2.OG MI 60 / 55 35 38 

IO1.4 - 3.OG MI 60 / 55 35 37 

IO1.5 - EG MI 60 / 55 31 34 

IO1.5 - 1.OG MI 60 / 55 33 36 

IO1.5 - 2.OG MI 60 / 55 36 39 

IO1.5 - 3.OG MI 60 / 55 39 43 

IO1.6 - EG MI 60 / 55 36 40 

IO1.6 - 1.OG MI 60 / 55 37 41 

IO1.6 - 2.OG MI 60 / 55 40 43 

IO1.6 - 3.OG MI 60 / 55 42 43 

IO1.7 - EG MI 60 / 55 29 33 

IO1.7 - 1.OG MI 60 / 55 33 36 

IO1.7 - 2.OG MI 60 / 55 38 41 

IO1.7 - 3.OG MI 60 / 55 41 44 

IO1.8 - EG MI 60 / 55 31 32 

IO1.8 - 1.OG MI 60 / 55 31 32 

IO1.8 - 2.OG MI 60 / 55 32 32 
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IO1.8 - 3.OG MI 60 / 55 32 33 

IO2.1 - EG MI 60 / 55 28 31 

IO2.1 - 1.OG MI 60 / 55 31 34 

IO2.1 - 2.OG MI 60 / 55 36 39 

IO2.2 - EG MI 60 / 55 39 43 

IO2.2 - 1.OG MI 60 / 55 40 44 

IO2.2 - 2.OG MI 60 / 55 42 45 

IO2.3 - EG MI 60 / 55 38 42 

IO2.3 - 1.OG MI 60 / 55 39 43 

IO2.3 - 2.OG MI 60 / 55 42 46 

IO2.4 - EG MI 60 / 55 33 34 

IO2.4 - 1.OG MI 60 / 55 33 34 

IO2.4 - 2.OG MI 60 / 55 35 36 

IO3.1 - EG MI 60 / 55 35 39 

IO3.1 - 1.OG MI 60 / 55 36 40 

IO3.1 - 2.OG MI 60 / 55 39 42 

IO3.2 - EG MI 60 / 55 43 47 

IO3.2 - 1.OG MI 60 / 55 43 47 

IO3.2 - 2.OG MI 60 / 55 43 47 

IO3.3 - EG MI 60 / 55 40 44 

IO3.3 - 1.OG MI 60 / 55 40 44 

IO3.3 - 2.OG MI 60 / 55 43 47 

IO3.4 - EG MI 60 / 55 34 37 

IO3.4 - 1.OG MI 60 / 55 35 37 

IO3.4 - 2.OG MI 60 / 55 37 39 

IO4.1 - EG MI 60 / 55 36 40 

IO4.1 - 1.OG MI 60 / 55 37 41 

IO4.1 - 2.OG MI 60 / 55 40 43 

IO4.2 - EG MI 60 / 55 44 48 

IO4.2 - 1.OG MI 60 / 55 45 49 

IO4.2 - 2.OG MI 60 / 55 46 50 

IO4.3 - EG MI 60 / 55 46 49 

IO4.3 - 1.OG MI 60 / 55 47 50 

IO4.3 - 2.OG MI 60 / 55 47 50 

IO4.4 - EG MI 60 / 55 37 37 

IO4.4 - 1.OG MI 60 / 55 37 38 

IO4.4 - 2.OG MI 60 / 55 38 39 

IO5.1 - EG MI 60 / 55 39 43 

IO5.1 - 1.OG MI 60 / 55 40 43 

IO5.1 - 2.OG MI 60 / 55 42 45 
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IO5.2 - EG MI 60 / 55 45 49 

IO5.2 - 1.OG MI 60 / 55 45 50 

IO5.2 - 2.OG MI 60 / 55 46 50 

IO5.3 - EG MI 60 / 55 46 50 

IO5.3 - 1.OG MI 60 / 55 47 51 

IO5.3 - 2.OG MI 60 / 55 48 51 

IO5.4 - EG MI 60 / 55 41 44 

IO5.4 - 1.OG MI 60 / 55 42 44 

IO5.4 - 2.OG MI 60 / 55 42 45 
 
Berechnungsprotokolle s. Anlage 
 

Ergebnis: 

Die Richtwerte werden außerhalb und innerhalb der Ruhezeiten 
eingehalten. 

 

Tabelle 7: Immissionen Sportlärm,  Nutzung Sonn-/Feiertags  

Immis- Nutzung Richtwerte Beurteilungspegel Lr in dB(A) 
sions- gem. in dB(A) Ruhezeiten 

ort BauNVO außh./innh. außerh. innerh. 
 tags Ruhezeiten (8-20 Uhr)  

IO1.1 - 1.UG MI 60 / 55 22 25 
IO1.1 - EG MI 60 / 55 23 25 

IO1.1 - 1.OG MI 60 / 55 23 25 
IO1.1 - 2.OG MI 60 / 55 23 26 

IO1.1 - 3.OG MI 60 / 55 26 29 
IO1.2 - 1.UG MI 60 / 55 42 45 

IO1.2 - EG MI 60 / 55 43 46 
IO1.2 - 1.OG MI 60 / 55 43 46 

IO1.2 - 2.OG MI 60 / 55 43 46 
IO1.2 - 3.OG MI 60 / 55 44 47 

IO1.3 - EG MI 60 / 55 36 40 
IO1.3 - 1.OG MI 60 / 55 38 41 

IO1.3 - 2.OG MI 60 / 55 42 44 
IO1.3 - 3.OG MI 60 / 55 44 47 

IO1.4 - EG MI 60 / 55 34 37 
IO1.4 - 1.OG MI 60 / 55 35 38 

IO1.4 - 2.OG MI 60 / 55 37 39 

IO1.4 - 3.OG MI 60 / 55 37 39 

IO1.5 - EG MI 60 / 55 34 36 

IO1.5 - 1.OG MI 60 / 55 35 37 

IO1.5 - 2.OG MI 60 / 55 38 39 

IO1.5 - 3.OG MI 60 / 55 42 44 
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IO1.6 - EG MI 60 / 55 38 42 

IO1.6 - 1.OG MI 60 / 55 40 43 

IO1.6 - 2.OG MI 60 / 55 42 44 

IO1.6 - 3.OG MI 60 / 55 45 47 

IO1.7 - EG MI 60 / 55 32 34 

IO1.7 - 1.OG MI 60 / 55 35 37 

IO1.7 - 2.OG MI 60 / 55 41 42 

IO1.7 - 3.OG MI 60 / 55 43 46 

IO1.8 - EG MI 60 / 55 32 32 

IO1.8 - 1.OG MI 60 / 55 32 32 

IO1.8 - 2.OG MI 60 / 55 32 33 

IO1.8 - 3.OG MI 60 / 55 33 33 

IO2.1 - EG MI 60 / 55 30 33 

IO2.1 - 1.OG MI 60 / 55 33 35 

IO2.1 - 2.OG MI 60 / 55 39 40 

IO2.2 - EG MI 60 / 55 42 45 

IO2.2 - 1.OG MI 60 / 55 43 46 

IO2.2 - 2.OG MI 60 / 55 45 47 

IO2.3 - EG MI 60 / 55 42 46 

IO2.3 - 1.OG MI 60 / 55 42 46 

IO2.3 - 2.OG MI 60 / 55 45 48 

IO2.4 - EG MI 60 / 55 34 35 

IO2.4 - 1.OG MI 60 / 55 34 35 

IO2.4 - 2.OG MI 60 / 55 36 37 

IO3.1 - EG MI 60 / 55 39 42 

IO3.1 - 1.OG MI 60 / 55 39 43 

IO3.1 - 2.OG MI 60 / 55 42 44 

IO3.2 - EG MI 60 / 55 46 49 

IO3.2 - 1.OG MI 60 / 55 46 50 

IO3.2 - 2.OG MI 60 / 55 46 50 

IO3.3 - EG MI 60 / 55 43 47 

IO3.3 - 1.OG MI 60 / 55 44 48 

IO3.3 - 2.OG MI 60 / 55 46 50 

IO3.4 - EG MI 60 / 55 36 39 

IO3.4 - 1.OG MI 60 / 55 37 40 

IO3.4 - 2.OG MI 60 / 55 38 41 

IO4.1 - EG MI 60 / 55 39 42 

IO4.1 - 1.OG MI 60 / 55 40 43 

IO4.1 - 2.OG MI 60 / 55 42 45 

IO4.2 - EG MI 60 / 55 47 51 

IO4.2 - 1.OG MI 60 / 55 48 52 
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IO4.2 - 2.OG MI 60 / 55 49 53 

IO4.3 - EG MI 60 / 55 49 52 

IO4.3 - 1.OG MI 60 / 55 49 53 

IO4.3 - 2.OG MI 60 / 55 50 53 

IO4.4 - EG MI 60 / 55 37 38 

IO4.4 - 1.OG MI 60 / 55 37 38 

IO4.4 - 2.OG MI 60 / 55 39 40 

IO5.1 - EG MI 60 / 55 42 46 

IO5.1 - 1.OG MI 60 / 55 43 46 

IO5.1 - 2.OG MI 60 / 55 45 48 

IO5.2 - EG MI 60 / 55 48 52 

IO5.2 - 1.OG MI 60 / 55 49 53 

IO5.2 - 2.OG MI 60 / 55 49 54 

IO5.3 - EG MI 60 / 55 49 53 

IO5.3 - 1.OG MI 60 / 55 50 54 

IO5.3 - 2.OG MI 60 / 55 50 55 

IO5.4 - EG MI 60 / 55 43 47 

IO5.4 - 1.OG MI 60 / 55 44 47 

IO5.4 - 2.OG MI 60 / 55 44 48 
 
Berechnungsprotokolle s. Anlage 

Ergebnis: 

Die Richtwerte werden außerhalb und innerhalb der Ruhezeiten 
eingehalten. 
 
 

Tabelle 8: Immissionen Sportlärm, Spitzenpegel (Training Fußball) 

Immis- Nutzung Richtwerte Beurteilungspegel Lmax in dB(A) 
sions- gem. in dB(A) Ruhezeiten 

ort BauNVO   
 tags   

IO1.1 - 1.UG MI 85 23 
IO1.1 - EG MI 85 24 

IO1.1 - 1.OG MI 85 25 
IO1.1 - 2.OG MI 85 27 

IO1.1 - 3.OG MI 85 30 
IO1.2 - 1.UG MI 85 23 

IO1.2 - EG MI 85 28 
IO1.2 - 1.OG MI 85 27 

IO1.2 - 2.OG MI 85 29 
IO1.2 - 3.OG MI 85 30 

IO1.3 - EG MI 85 35 
IO1.3 - 1.OG MI 85 37 
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IO1.3 - 2.OG MI 85 40 
IO1.3 - 3.OG MI 85 43 

IO1.4 - EG MI 85 48 
IO1.4 - 1.OG MI 85 48 

IO1.4 - 2.OG MI 85 49 

IO1.4 - 3.OG MI 85 49 

IO1.5 - EG MI 85 46 

IO1.5 - 1.OG MI 85 46 

IO1.5 - 2.OG MI 85 46 

IO1.5 - 3.OG MI 85 47 

IO1.6 - EG MI 85 47 

IO1.6 - 1.OG MI 85 47 

IO1.6 - 2.OG MI 85 47 

IO1.6 - 3.OG MI 85 48 

IO1.7 - EG MI 85 34 

IO1.7 - 1.OG MI 85 35 

IO1.7 - 2.OG MI 85 37 

IO1.7 - 3.OG MI 85 42 

IO1.8 - EG MI 85 46 

IO1.8 - 1.OG MI 85 46 

IO1.8 - 2.OG MI 85 47 

IO1.8 - 3.OG MI 85 47 

IO2.1 - EG MI 85 34 

IO2.1 - 1.OG MI 85 35 

IO2.1 - 2.OG MI 85 36 

IO2.2 - EG MI 85 48 

IO2.2 - 1.OG MI 85 48 

IO2.2 - 2.OG MI 85 48 

IO2.3 - EG MI 85 45 

IO2.3 - 1.OG MI 85 46 

IO2.3 - 2.OG MI 85 46 

IO2.4 - EG MI 85 50 

IO2.4 - 1.OG MI 85 50 

IO2.4 - 2.OG MI 85 50 

IO3.1 - EG MI 85 33 

IO3.1 - 1.OG MI 85 35 

IO3.1 - 2.OG MI 85 38 

IO3.2 - EG MI 85 35 

IO3.2 - 1.OG MI 85 35 

IO3.2 - 2.OG MI 85 37 

IO3.3 - EG MI 85 48 

IO3.3 - 1.OG MI 85 49 
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IO3.3 - 2.OG MI 85 49 

IO3.4 - EG MI 85 51 

IO3.4 - 1.OG MI 85 51 

IO3.4 - 2.OG MI 85 51 

IO4.1 - EG MI 85 45 

IO4.1 - 1.OG MI 85 45 

IO4.1 - 2.OG MI 85 46 

IO4.2 - EG MI 85 54 

IO4.2 - 1.OG MI 85 54 

IO4.2 - 2.OG MI 85 54 

IO4.3 - EG MI 85 63 

IO4.3 - 1.OG MI 85 63 

IO4.3 - 2.OG MI 85 62 

IO4.4 - EG MI 85 56 

IO4.4 - 1.OG MI 85 56 

IO4.4 - 2.OG MI 85 56 

IO5.1 - EG MI 85 49 

IO5.1 - 1.OG MI 85 49 

IO5.1 - 2.OG MI 85 50 

IO5.2 - EG MI 85 40 

IO5.2 - 1.OG MI 85 40 

IO5.2 - 2.OG MI 85 42 

IO5.3 - EG MI 85 55 

IO5.3 - 1.OG MI 85 55 

IO5.3 - 2.OG MI 85 56 

IO5.4 - EG MI 85 55 

IO5.4 - 1.OG MI 85 55 

IO5.4 - 2.OG MI 85 55 
 
Berechnungsprotokolle s. Anlage 

Ergebnis: 

Die zulässigen Spitzenpegel werden eingehalten. 
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6.0 Zusammenfassung 
 
Der Auftraggeber plant den Neubau von mehreren Mehrfamilienhäusern mit Gewerbezei-
len am Schützenplatz in 49377 Vechta. 
Für den Geltungsbereich ist die Vorbelastung infolge von Sportlärm, sowie Straßenver-
kehrslärms durch die Lohner Straße zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Lärmpegelbereiche 
festzulegen. 
 
Verkehrslärm 
Die Berechnungen zeigen, dass die Richt-/Orientierungswerte durch den Verkehrs-
lärm an einigen Hausseiten überschritten werden. 
Dabei liegen die Hausseiten mit Überschreitungen der Orientierungswerte im Lärm-
pegelbereich II bis IV. 
 
Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte sind an den in Tabelle 5 ge-
nannten Hausseiten Schallschutzmaßnahmen an den Fenstern erforderlich. Es sind 
am IO1.1,1.2 und 1.8 bei Wohn- und Schlafräumen Fenster der Schallschutzklasse 2 
oder 3 notwendig. Zusätzlich sind bei den in Tabelle 5 genannten IOs Schalldämm-
lüfter bei Schlafräumen mit Fenstern zur Lohner Straße vorzusehen, die keine Lüf-
tungsmöglichkeit über andere Räume haben. 
 
Sportlärm 
Die Berechnungen zeigen, dass die Richtwerte außerhalb und innerhalb der Ruhezeiten 
durch den benachbarten Sportlärm eingehalten werden.. 

 
 
Fazit: 
Unter Berücksichtigung der genannten Schallschutzmaßnahmen infolge des 
Verkehrslärms bestehen gegen die Umsetzung des Bauvorhabens aus schall-
technischer Sicht keine Bedenken.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhängig und seiner Bestallung gemäß nach 
bestem Wissen und Gewissen. 
 
Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen des Sachverständigen dienten die 
vorgelegten und im Gutachten erwähnten Unterlagen, Ortsbesichtigung sowie die Aus-
künfte der Beteiligten. 
 
 
 
 
 B Ü R O  F Ü R  L Ä R M S C H U T Z 
 
 26871 Papenburg, den 10.05.2023 
 Tel.     04961/5533 Fax: 5190 
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7.0 Anlagen 
 
7.1 Lageplan   M. 1:3.500 
7.2 Berechnungsprotokolle Vorbelastung Sportlärm  
 und Verkehrslärm 
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7.1 Lageplan  M. 1:3.500 



Neubau Mehrfamilienhäuser mit Gewerbezeilen
am Schützenplatz in 49377 Vechta
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7.2 Berechnungsprotokolle Vorbelastung Sportlärm  
 und Verkehrslärm 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Lohner Straße

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Lohner Straße

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

IO1.1 MI 1.UG W 60 45 90 65 61 53 1 8 

EG 60 45 90 65 62 55 2 10 

1.OG 60 45 90 65 63 55 3 10 

2.OG 60 45 90 65 63 55 3 10 

3.OG 60 45 90 65 62 55 2 10 

IO1.2 MI 1.UG N 60 45 90 65 55 48 --- 3 

EG 60 45 90 65 56 49 --- 4 

1.OG 60 45 90 65 58 50 --- 5 

2.OG 60 45 90 65 58 51 --- 6 

3.OG 60 45 90 65 58 51 --- 6 

IO1.3 MI EG O 60 45 90 65 45 38 --- ---

1.OG 60 45 90 65 46 39 --- ---

2.OG 60 45 90 65 47 39 --- ---

3.OG 60 45 90 65 41 34 --- ---

IO1.4 MI EG S 60 45 90 65 42 34 --- ---

1.OG 60 45 90 65 42 35 --- ---

2.OG 60 45 90 65 43 36 --- ---

3.OG 60 45 90 65 45 38 --- ---

IO1.5 MI EG O 60 45 90 65 34 26 --- ---

1.OG 60 45 90 65 35 28 --- ---

2.OG 60 45 90 65 38 30 --- ---

3.OG 60 45 90 65 42 35 --- ---

IO1.6 MI EG N 60 45 90 65 43 36 --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Lohner Straße

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

1.OG 60 45 90 65 43 36 --- ---

2.OG 60 45 90 65 44 37 --- ---

3.OG 60 45 90 65 46 39 --- ---

IO1.7 MI EG O 60 45 90 65 45 38 --- ---

1.OG 60 45 90 65 46 39 --- ---

2.OG 60 45 90 65 47 39 --- ---

3.OG 60 45 90 65 39 32 --- ---

IO1.8 MI EG S 60 45 90 65 53 46 --- 1 

1.OG 60 45 90 65 54 47 --- 2 

2.OG 60 45 90 65 55 47 --- 2 

3.OG 60 45 90 65 56 48 --- 3 

IO2.1 MI EG W 60 45 90 65 48 41 --- ---

1.OG 60 45 90 65 48 41 --- ---

2.OG 60 45 90 65 49 42 --- ---

IO2.2 MI EG N 60 45 90 65 41 34 --- ---

1.OG 60 45 90 65 43 36 --- ---

2.OG 60 45 90 65 46 39 --- ---

IO2.3 MI EG O 60 45 90 65 43 35 --- ---

1.OG 60 45 90 65 44 36 --- ---

2.OG 60 45 90 65 45 38 --- ---

IO2.4 MI EG S 60 45 90 65 50 43 --- ---

1.OG 60 45 90 65 50 43 --- ---

2.OG 60 45 90 65 51 44 --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Lohner Straße

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

IO3.1 MI EG W 60 45 90 65 48 41 --- ---

1.OG 60 45 90 65 49 41 --- ---

2.OG 60 45 90 65 49 42 --- ---

IO3.2 MI EG N 60 45 90 65 50 42 --- ---

1.OG 60 45 90 65 50 43 --- ---

2.OG 60 45 90 65 51 44 --- ---

IO3.3 MI EG O 60 45 90 65 42 35 --- ---

1.OG 60 45 90 65 43 36 --- ---

2.OG 60 45 90 65 45 37 --- ---

IO3.4 MI EG S 60 45 90 65 40 33 --- ---

1.OG 60 45 90 65 42 35 --- ---

2.OG 60 45 90 65 46 39 --- ---

IO4.1 MI EG W 60 45 90 65 46 38 --- ---

1.OG 60 45 90 65 47 39 --- ---

2.OG 60 45 90 65 48 41 --- ---

IO4.2 MI EG N 60 45 90 65 40 32 --- ---

1.OG 60 45 90 65 41 34 --- ---

2.OG 60 45 90 65 44 37 --- ---

IO4.3 MI EG O 60 45 90 65 28 20 --- ---

1.OG 60 45 90 65 30 22 --- ---

2.OG 60 45 90 65 35 27 --- ---

IO4.4 MI EG S 60 45 90 65 48 40 --- ---

1.OG 60 45 90 65 48 41 --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Lohner Straße

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

2.OG 60 45 90 65 49 41 --- ---

IO5.1 MI EG W 60 45 90 65 45 37 --- ---

1.OG 60 45 90 65 46 38 --- ---

2.OG 60 45 90 65 48 40 --- ---

IO5.2 MI EG N 60 45 90 65 48 40 --- ---

1.OG 60 45 90 65 48 41 --- ---

2.OG 60 45 90 65 49 41 --- ---

IO5.3 MI EG O 60 45 90 65 28 21 --- ---

1.OG 60 45 90 65 31 23 --- ---

2.OG 60 45 90 65 35 28 --- ---

IO5.4 MI EG S 60 45 90 65 40 33 --- ---

1.OG 60 45 90 65 41 34 --- ---

2.OG 60 45 90 65 44 37 --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Legende

Quelle Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR(LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO1.1   SW 1.UG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 61 dB(A)   LrN 53 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 57,1 49,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 58,3 51,0

Immissionsort IO1.1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 62 dB(A)   LrN 55 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 58,8 51,5

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,8 52,4

Immissionsort IO1.1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 63 dB(A)   LrN 55 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,2 51,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 60,0 52,6

Immissionsort IO1.1   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 63 dB(A)   LrN 55 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,2 51,9

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,9 52,6

Immissionsort IO1.1   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 62 dB(A)   LrN 55 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,1 51,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 59,8 52,4

Immissionsort IO1.2   SW 1.UG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 55 dB(A)   LrN 48 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 51,7 44,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 52,3 45,0

Immissionsort IO1.2   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LrN 49 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 53,0 45,6

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 53,8 46,5

Immissionsort IO1.2   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 58 dB(A)   LrN 50 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 54,2 46,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 54,9 47,6

Immissionsort IO1.2   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 58 dB(A)   LrN 51 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 54,5 47,2

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 55,1 47,8

Immissionsort IO1.2   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 58 dB(A)   LrN 51 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 54,7 47,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 55,2 47,9

Immissionsort IO1.3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 15,9 42,1 34,8

Lohner Straße Straße 903,6 15,8 42,4 35,0

Immissionsort IO1.3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 15,2 42,8 35,4

Lohner Straße Straße 903,6 15,2 43,0 35,7

Immissionsort IO1.3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 47 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 14,0 43,5 36,2

Lohner Straße Straße 903,6 14,1 43,8 36,4

Immissionsort IO1.3   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 4,2 37,6 30,3

Lohner Straße Straße 903,6 4,8 38,4 31,0

Immissionsort IO1.4   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,8 38,4 31,1

Lohner Straße Straße 903,6 9,9 38,6 31,3

Immissionsort IO1.4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,1 39,1 31,8

Lohner Straße Straße 903,6 9,2 39,3 32,0

Immissionsort IO1.4   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 8,2 40,1 32,8

Lohner Straße Straße 903,6 8,4 40,3 33,0

Immissionsort IO1.4   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 7,2 42,1 34,8

Lohner Straße Straße 903,6 7,4 42,3 34,9

Immissionsort IO1.5   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 34 dB(A)   LrN 26 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 2,7 30,5 23,2

Lohner Straße Straße 903,6 2,7 30,8 23,5

Immissionsort IO1.5   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 35 dB(A)   LrN 28 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Lohner Straße Straße 903,6 3,1 32,1 24,8

Lohner Straße Straße 903,6 3,1 32,4 25,1

Immissionsort IO1.5   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 38 dB(A)   LrN 30 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 3,9 34,6 27,3

Lohner Straße Straße 903,6 3,9 34,9 27,6

Immissionsort IO1.5   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 5,3 39,3 31,9

Lohner Straße Straße 903,6 5,4 39,5 32,2

Immissionsort IO1.6   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 10,8 39,8 32,4

Lohner Straße Straße 903,6 10,9 40,0 32,6

Immissionsort IO1.6   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,7 40,3 33,0

Lohner Straße Straße 903,6 9,8 40,5 33,2

Immissionsort IO1.6   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 37 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 8,4 41,3 34,0

Lohner Straße Straße 903,6 8,5 41,5 34,2

Immissionsort IO1.6   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 5,7 42,8 35,4

Lohner Straße Straße 903,6 5,9 42,9 35,6

Immissionsort IO1.7   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 17,1 42,3 35,0

Lohner Straße Straße 903,6 17,1 42,5 35,2

Immissionsort IO1.7   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 16,6 42,8 35,4

Lohner Straße Straße 903,6 16,6 43,0 35,7

Immissionsort IO1.7   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 47 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 16,1 43,6 36,2

Lohner Straße Straße 903,6 16,1 43,8 36,5
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI
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Immissionsort IO1.7   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 39 dB(A)   LrN 32 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 6,5 35,9 28,6

Lohner Straße Straße 903,6 6,4 36,0 28,6

Immissionsort IO1.8   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53 dB(A)   LrN 46 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 50,0 42,6

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 50,4 43,0

Immissionsort IO1.8   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 54 dB(A)   LrN 47 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 50,8 43,4

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 51,2 43,9

Immissionsort IO1.8   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 55 dB(A)   LrN 47 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 51,5 44,2

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 52,1 44,7

Immissionsort IO1.8   SW 3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LrN 48 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 52,3 45,0

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 52,8 45,5

Immissionsort IO2.1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,1 44,7 37,4

Lohner Straße Straße 903,6 1,1 45,1 37,7

Immissionsort IO2.1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,2 45,2 37,8

Lohner Straße Straße 903,6 1,1 45,5 38,2

Immissionsort IO2.1   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 42 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,3 45,7 38,3

Lohner Straße Straße 903,6 1,2 46,0 38,7

Immissionsort IO2.2   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,3 38,3 31,0

Lohner Straße Straße 903,6 9,4 38,5 31,2

Immissionsort IO2.2   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 8,2 39,8 32,5
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße
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Lohner Straße Straße 903,6 8,2 40,0 32,6

Immissionsort IO2.2   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 5,8 43,3 35,9

Lohner Straße Straße 903,6 5,9 43,4 36,1

Immissionsort IO2.3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 14,1 39,7 32,4

Lohner Straße Straße 903,6 14,2 39,9 32,5

Immissionsort IO2.3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 12,9 40,5 33,1

Lohner Straße Straße 903,6 12,9 40,7 33,3

Immissionsort IO2.3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,5 41,8 34,5

Lohner Straße Straße 903,6 9,5 42,0 34,7

Immissionsort IO2.4   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50 dB(A)   LrN 43 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,3 46,9 39,5

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 47,1 39,7

Immissionsort IO2.4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50 dB(A)   LrN 43 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,3 47,3 40,0

Lohner Straße Straße 903,6 0,3 47,6 40,3

Immissionsort IO2.4   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51 dB(A)   LrN 44 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,3 47,9 40,6

Lohner Straße Straße 903,6 0,3 48,2 40,8

Immissionsort IO3.1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 45,2 37,9

Lohner Straße Straße 903,6 0,6 45,5 38,2

Immissionsort IO3.1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 45,6 38,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 45,9 38,6

Immissionsort IO3.1   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 42 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße
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Lohner Straße Straße 903,6 0,7 46,1 38,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 46,5 39,1

Immissionsort IO3.2   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50 dB(A)   LrN 42 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 46,7 39,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 46,9 39,6

Immissionsort IO3.2   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50 dB(A)   LrN 43 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 47,2 39,8

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 47,4 40,1

Immissionsort IO3.2   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51 dB(A)   LrN 44 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 47,7 40,4

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 48,0 40,7

Immissionsort IO3.3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 13,7 39,2 31,9

Lohner Straße Straße 903,6 13,8 39,4 32,1

Immissionsort IO3.3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 36 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 12,7 40,2 32,9

Lohner Straße Straße 903,6 12,7 40,4 33,1

Immissionsort IO3.3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 37 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 9,3 41,6 34,3

Lohner Straße Straße 903,6 9,3 41,8 34,4

Immissionsort IO3.4   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 33 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 8,1 36,9 29,5

Lohner Straße Straße 903,6 8,2 37,0 29,7

Immissionsort IO3.4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 35 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 7,3 38,9 31,6

Lohner Straße Straße 903,6 7,3 39,1 31,7

Immissionsort IO3.4   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 5,3 43,3 36,0

Lohner Straße Straße 903,6 5,3 43,4 36,1
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße
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Immissionsort IO4.1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,1 42,7 35,3

Lohner Straße Straße 903,6 1,1 42,9 35,5

Immissionsort IO4.1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 47 dB(A)   LrN 39 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,4 43,5 36,2

Lohner Straße Straße 903,6 1,3 43,7 36,3

Immissionsort IO4.1   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,7 45,2 37,9

Lohner Straße Straße 903,6 1,6 45,3 38,0

Immissionsort IO4.2   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 32 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 7,2 36,7 29,4

Lohner Straße Straße 903,6 7,2 36,9 29,5

Immissionsort IO4.2   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 5,6 38,3 31,0

Lohner Straße Straße 903,6 5,7 38,5 31,1

Immissionsort IO4.2   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 37 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 3,4 41,4 34,1

Lohner Straße Straße 903,6 3,4 41,5 34,2

Immissionsort IO4.3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 28 dB(A)   LrN 20 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 24,5 17,2

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 24,7 17,3

Immissionsort IO4.3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 30 dB(A)   LrN 22 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 26,7 19,4

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 26,8 19,5

Immissionsort IO4.3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 35 dB(A)   LrN 27 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 31,7 24,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,4 31,8 24,5

Immissionsort IO4.4   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 40 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,1 44,5 37,1
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Lohner Straße Straße 903,6 0,1 44,6 37,3

Immissionsort IO4.4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,1 45,0 37,6

Lohner Straße Straße 903,6 0,1 45,2 37,8

Immissionsort IO4.4   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 45,4 38,1

Lohner Straße Straße 903,6 0,2 45,6 38,3

Immissionsort IO5.1   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 37 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,4 41,4 34,1

Lohner Straße Straße 903,6 1,3 41,6 34,3

Immissionsort IO5.1   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 46 dB(A)   LrN 38 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,5 42,4 35,1

Lohner Straße Straße 903,6 1,5 42,6 35,3

Immissionsort IO5.1   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 40 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,6 44,5 37,1

Lohner Straße Straße 903,6 1,6 44,6 37,3

Immissionsort IO5.2   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 40 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 44,6 37,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 44,8 37,5

Immissionsort IO5.2   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 45,2 37,9

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 45,4 38,1

Immissionsort IO5.2   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 41 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 45,6 38,3

Lohner Straße Straße 903,6 0,0 45,9 38,5

Immissionsort IO5.3   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 28 dB(A)   LrN 21 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 25,3 18,0

Lohner Straße Straße 903,6 0,7 25,4 18,1

Immissionsort IO5.3   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 31 dB(A)   LrN 23 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Lohner Straße
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Lohner Straße Straße 903,6 0,8 27,5 20,2

Lohner Straße Straße 903,6 0,8 27,6 20,3

Immissionsort IO5.3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 35 dB(A)   LrN 28 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 0,8 32,4 25,1

Lohner Straße Straße 903,6 0,8 32,5 25,2

Immissionsort IO5.4   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 33 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 2,4 37,0 29,6

Lohner Straße Straße 903,6 2,4 37,1 29,8

Immissionsort IO5.4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 34 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 2,3 38,2 30,9

Lohner Straße Straße 903,6 2,3 38,4 31,0

Immissionsort IO5.4   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 37 dB(A)   LT,max  dB(A)   LN,max  dB(A)   

Lohner Straße Straße 903,6 1,7 40,9 33,6

Lohner Straße Straße 903,6 1,8 41,0 33,7
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L2887 Lohner Straße Vechta
Emissionsberechnung Straße
Berechnung Lohner Straße

Legende

Straße Straßenname
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Straßenoberfläche 
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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L2887 Lohner Straße Vechta
Emissionsberechnung Straße
Berechnung Lohner Straße

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

Straßenoberfläche M

Tag

Kfz/h

vLkw1

Tag

km/h

M

Nacht

Kfz/h

vLkw2

Tag

km/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

Steigung

%

Drefl

dB

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

Lohner Straße 0,000 11930 50 50 Asphaltbetone <= AC11 686 50,00 119 50,00 93,21 0,00 6,79 0,0 0,0 50,00 50,00 91,85 0,00 8,15 80,7 73,4
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm werktags

Projektbeschreibung

Projekttitel: L2887 Lohner Straße Vechta
Projekt Nr.: 22 04 2887
Projektbearbeiter: A. Jacobs / C. Jacobs
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         Berechnung Sportlärm werktags
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 4
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 12)
Berechnungsbeginn: 23.06.2022 14:38:21
Berechnungsende: 23.06.2022 14:38:26
Rechenzeit: 00:03:562 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 24
Anzahl berechneter Punkte: 24
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (14.06.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm werktags

        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: Freizeitlärmrichtlinie 1995 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Lohner Straße Vechta Sportlärm werktags.sit 23.06.2022 14:20:58
- enthält:

Bodeneffekte.geo 21.06.2022 16:23:32
DXF_0.geo    11.04.2022 10:29:58
DXF_! nicht zugewiesen.geo 11.04.2022 10:29:56
DXF_BaÃ¼me.geo 11.04.2022 10:29:50
DXF_Bauwerke_ Einrichtungen_ Siedlungsf..geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Ebene 0.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_EntwÃ¤sserungsrinne.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Fahrbahn.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_FlurstÃ¼cke_ Punkte.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_GebÃ¤ude.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_HÃ¶henbeschriftung Fahrbahn.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Hochbord.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Kataster neu.geo 11.04.2022 10:29:50
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm werktags

DXF_Kataster.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Lagebezeichnungen.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Pflaster.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Vegetation.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Vermessungspunkte.geo 11.04.2022 10:29:50
Gebäude.geo  22.06.2022 15:31:24
Geofile1.geo 11.04.2022 10:29:26
Immissionsorte.geo 21.06.2022 15:08:32
Schützenplatz.geo 23.06.2022 14:37:18
Sportlärm.geo 22.06.2022 14:28:56

RDGM0001.dgm 21.06.2022 15:06:20
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm werktags

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,A dB(A) Richtwert abends
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
RW,TiR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LTiR,max dB(A) Maximalpegel tags i.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
LTiR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm werktags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,TiR,max

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LTiR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LrA,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LTiR,max,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

IO1.1 MI 1.UG W 55 60 85 90 23 19 23 23 --- --- --- ---

EG 55 60 85 90 23 20 24 24 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 23 20 25 25 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 24 20 27 27 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 27 24 30 30 --- --- --- ---

IO1.2 MI 1.UG N 55 60 85 90 43 39 23 23 --- --- --- ---

EG 55 60 85 90 43 40 28 28 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 44 40 27 27 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 44 40 29 29 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 44 41 30 30 --- --- --- ---

IO1.3 MI EG O 55 60 85 90 37 33 35 35 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 39 35 37 37 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 43 39 40 40 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 45 42 43 43 --- --- --- ---

IO1.4 MI EG S 55 60 85 90 35 32 48 48 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 36 33 48 48 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 38 35 49 49 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 37 35 49 49 --- --- --- ---

IO1.5 MI EG O 55 60 85 90 34 31 46 46 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 36 33 46 46 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 39 36 46 46 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 43 39 47 47 --- --- --- ---

IO1.6 MI EG N 55 60 85 90 40 36 47 47 --- --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm werktags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,TiR,max

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LTiR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LrA,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LTiR,max,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

1.OG 55 60 85 90 41 37 47 47 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 43 40 47 47 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 46 42 48 48 --- --- --- ---

IO1.7 MI EG O 55 60 85 90 33 29 34 34 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 36 33 35 35 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 41 38 37 37 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 44 41 42 42 --- --- --- ---

IO1.8 MI EG S 55 60 85 90 32 31 46 46 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 32 31 46 46 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 32 32 47 47 --- --- --- ---

3.OG 55 60 85 90 33 32 47 47 --- --- --- ---

IO2.1 MI EG W 55 60 85 90 31 28 34 34 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 34 31 35 35 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 39 36 36 36 --- --- --- ---

IO2.2 MI EG N 55 60 85 90 43 39 48 48 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 44 40 48 48 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 45 42 48 48 --- --- --- ---

IO2.3 MI EG O 55 60 85 90 42 38 45 45 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 43 39 46 46 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 46 42 46 46 --- --- --- ---

IO2.4 MI EG S 55 60 85 90 34 33 50 50 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 34 33 50 50 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 36 35 50 50 --- --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm werktags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,TiR,max

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LTiR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LrA,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LTiR,max,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

IO3.1 MI EG W 55 60 85 90 39 35 33 33 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 40 36 35 35 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 42 39 38 38 --- --- --- ---

IO3.2 MI EG N 55 60 85 90 47 43 35 35 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 47 43 35 35 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 47 43 37 37 --- --- --- ---

IO3.3 MI EG O 55 60 85 90 44 40 48 48 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 44 40 49 49 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 47 43 49 49 --- --- --- ---

IO3.4 MI EG S 55 60 85 90 37 34 51 51 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 37 35 51 51 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 39 37 51 51 --- --- --- ---

IO4.1 MI EG W 55 60 85 90 40 36 45 45 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 41 37 45 45 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 43 40 46 46 --- --- --- ---

IO4.2 MI EG N 55 60 85 90 48 44 54 54 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 49 45 54 54 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 50 46 54 54 --- --- --- ---

IO4.3 MI EG O 55 60 85 90 49 46 63 63 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 50 47 63 63 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 50 47 62 62 --- --- --- ---

IO4.4 MI EG S 55 60 85 90 37 37 56 56 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 38 37 56 56 --- --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm werktags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,TiR,max

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LTiR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LrA,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LTiR,max,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

2.OG 55 60 85 90 39 38 56 56 --- --- --- ---

IO5.1 MI EG W 55 60 85 90 43 39 49 49 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 43 40 49 49 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 45 42 50 50 --- --- --- ---

IO5.2 MI EG N 55 60 85 90 49 45 40 40 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 50 45 40 40 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 50 46 42 42 --- --- --- ---

IO5.3 MI EG O 55 60 85 90 50 46 55 55 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 51 47 55 55 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 51 48 56 56 --- --- --- ---

IO5.4 MI EG S 55 60 85 90 44 41 55 55 --- --- --- ---

1.OG 55 60 85 90 44 42 55 55 --- --- --- ---

2.OG 55 60 85 90 45 42 55 55 --- --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Legende

Quelle Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet(LrA) dB Meteorologische Korrektur
Cmet(LrTaR) dB Meteorologische Korrektur
dLw(LrA) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrTaR) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrA) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR(LrTaR) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
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Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.1   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 8 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTaR 19 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,5 13,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,0 3,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 227,26 -58,1 -4,7 -20,2 -0,4 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,5 10,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 169,07 -55,6 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,2 8,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 169,04 -55,6 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,0 8,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 165,59 -55,4 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,3 8,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 165,59 -55,4 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,1 8,4

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 204,53 -57,2 -4,7 -20,2 -0,4 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 10,4 5,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 295,60 -60,4 -4,7 -20,2 -0,6 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,1 2,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 295,60 -60,4 -4,7 -20,2 -0,6 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 4,9 1,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 265,13 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,1 2,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 252,90 -59,1 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,5 3,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 252,90 -59,1 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,3 3,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,91 -58,1 -4,7 -20,3 -0,4 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,77 -55,4 -0,4 -22,6 -0,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 7,7 6,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,37 -56,0 -0,4 -23,4 -0,9 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 2,5 1,2

Immissionsort IO1.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTaR 20 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max 2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,9 13,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,4 3,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 227,25 -58,1 -4,5 -20,1 -0,4 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,9 10,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 169,06 -55,6 -4,4 -20,1 -0,3 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,6 8,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 169,03 -55,6 -4,4 -20,1 -0,3 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,4 8,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 165,58 -55,4 -4,3 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,7 8,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 165,58 -55,4 -4,3 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,5 8,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 204,52 -57,2 -4,4 -20,1 -0,4 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 10,8 6,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 295,60 -60,4 -4,6 -19,9 -0,6 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,6 2,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 295,60 -60,4 -4,6 -19,9 -0,6 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,4 2,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 265,12 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,5 2,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 252,89 -59,1 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,0 4,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 252,89 -59,1 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,90 -58,1 -4,5 -20,0 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,76 -55,4 -0,4 -21,4 -0,6 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 9,0 7,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,37 -56,0 -0,3 -22,0 -0,7 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 4,1 2,9

Immissionsort IO1.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTaR 20 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 266,78 -59,5 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,9 13,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,78 -59,5 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,4 3,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 227,27 -58,1 -4,3 -20,3 -0,4 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,9 10,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 169,09 -55,6 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,7 8,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 169,07 -55,6 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,5 8,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 165,62 -55,4 -4,0 -20,6 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,7 9,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 165,62 -55,4 -4,0 -20,6 -0,3 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,5 8,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 204,55 -57,2 -4,2 -20,3 -0,4 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 10,9 6,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 295,62 -60,4 -4,4 -20,0 -0,6 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,6 2,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 295,62 -60,4 -4,4 -20,0 -0,6 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,4 2,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 265,14 -59,5 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,5 2,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 252,91 -59,1 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,0 4,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 252,91 -59,1 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,92 -58,1 -4,3 -20,2 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,81 -55,4 -0,1 -21,0 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 9,8 8,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,41 -56,0 0,0 -21,7 -0,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 4,8 3,6

Immissionsort IO1.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 24 dB(A)   LrTaR 20 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 266,83 -59,5 -4,2 -20,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,9 13,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,83 -59,5 -4,2 -20,4 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,4 3,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 227,33 -58,1 -4,0 -20,5 -0,4 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,9 10,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 169,18 -55,6 -3,7 -20,7 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,7 8,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 169,15 -55,6 -3,7 -20,7 -0,3 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,5 8,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 165,70 -55,4 -3,7 -20,8 -0,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,8 9,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 165,70 -55,4 -3,7 -20,8 -0,3 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,6 8,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 204,61 -57,2 -3,9 -20,6 -0,4 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 10,9 6,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 295,66 -60,4 -4,2 -20,2 -0,6 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,6 2,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 295,66 -60,4 -4,2 -20,2 -0,6 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,4 2,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 265,20 -59,5 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,6 2,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 252,97 -59,1 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,1 4,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 252,97 -59,1 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,9 3,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,99 -58,1 -4,0 -20,4 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,91 -55,4 0,3 -19,8 -0,3 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 11,6 10,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,51 -56,0 0,4 -20,7 -0,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 6,4 5,1

Immissionsort IO1.1   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 12 dB(A)   LrA 27 dB(A)   LrTaR 24 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 266,91 -59,5 -4,0 -16,7 -0,5 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,8 17,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,91 -59,5 -4,0 -16,7 -0,5 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,3 7,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 227,43 -58,1 -3,8 -17,0 -0,4 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,6 14,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 169,31 -55,6 -3,4 -17,6 -0,3 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,1 12,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 169,29 -55,6 -3,4 -17,6 -0,3 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 16,9 12,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 165,84 -55,4 -3,4 -17,8 -0,3 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,1 12,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 165,84 -55,4 -3,4 -17,8 -0,3 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 16,9 12,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 204,72 -57,2 -3,7 -17,2 -0,4 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,5 9,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 295,74 -60,4 -4,1 -16,5 -0,6 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,5 6,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 295,74 -60,4 -4,1 -16,5 -0,6 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,3 6,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 265,28 -59,5 -3,9 -16,7 -0,5 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,4 6,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 253,05 -59,1 -3,9 -16,7 -0,5 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,8 7,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 253,05 -59,1 -3,9 -16,7 -0,5 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,6 7,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 227,08 -58,1 -3,8 -17,9 -0,4 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 167,06 -55,4 0,4 -16,6 -0,2 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,9 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,64 -56,0 0,5 -18,0 -0,3 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 9,3 8,1

Immissionsort IO1.2   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 8 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,84 -59,0 -4,7 -0,5 -0,5 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,8 33,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,84 -59,0 -4,7 -0,5 -0,5 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,3 23,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,27 -57,5 -4,7 -0,2 -0,4 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,2 31,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 148,21 -54,4 -4,7 -0,1 -0,3 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,5 29,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 148,18 -54,4 -4,7 -0,1 -0,3 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,3 29,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 152,25 -54,6 -4,7 -2,4 -0,3 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,0 27,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 152,25 -54,6 -4,7 -2,4 -0,3 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,8 27,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 187,61 -56,5 -4,7 -0,6 -0,4 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,9 26,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 273,83 -59,7 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 273,83 -59,7 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 243,83 -58,7 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,0 22,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 229,81 -58,2 -4,7 -0,1 -0,4 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 229,81 -58,2 -4,7 -0,1 -0,4 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,05 -58,2 -4,7 -20,3 -0,4 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,18 -55,2 -0,7 -23,0 -0,8 0,0 0,1 10,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 7,3 6,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,21 -56,0 -0,6 -22,8 -0,8 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 3,0 1,7

Immissionsort IO1.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max 2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,83 -59,0 -4,5 -0,3 -0,5 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,2 34,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,83 -59,0 -4,5 -0,3 -0,5 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,7 23,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,26 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,6 31,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 148,19 -54,4 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,0 30,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 148,16 -54,4 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,8 30,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 152,23 -54,6 -4,3 -2,0 -0,3 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,8 28,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 152,23 -54,6 -4,3 -2,0 -0,3 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,6 27,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 187,60 -56,5 -4,4 -0,3 -0,4 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,4 26,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 273,83 -59,7 -4,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 273,83 -59,7 -4,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,0 23,0

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 243,82 -58,7 -4,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,3 23,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 229,80 -58,2 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 229,80 -58,2 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,05 -58,2 -4,5 -19,8 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,18 -55,2 -0,2 -19,2 -0,4 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 11,9 10,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,20 -56,0 -0,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 6,4 5,2

Immissionsort IO1.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,86 -59,0 -4,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,4 34,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,85 -59,0 -4,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,9 23,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,29 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,9 31,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 148,24 -54,4 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,4 30,6

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 148,20 -54,4 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,2 30,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 152,27 -54,6 -4,0 -1,9 -0,3 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,2 28,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 152,27 -54,6 -4,0 -1,9 -0,3 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,0 28,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 187,63 -56,5 -4,2 -0,3 -0,4 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,7 26,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 273,85 -59,7 -4,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,4 23,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 273,85 -59,7 -4,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 243,85 -58,7 -4,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,5 23,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 229,82 -58,2 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 229,82 -58,2 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,07 -58,2 -4,3 -20,0 -0,4 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,22 -55,2 -0,2 -19,0 -0,4 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 12,1 10,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,25 -56,0 -0,1 -19,9 -0,4 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 6,7 5,4

Immissionsort IO1.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,ma

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,91 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,7 34,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,91 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,2 24,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,35 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,1 32,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 148,34 -54,4 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,7 31,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 148,31 -54,4 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,5 30,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 152,37 -54,7 -3,6 -1,9 -0,3 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,5 28,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 152,37 -54,7 -3,6 -1,9 -0,3 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,3 28,6

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 187,71 -56,5 -3,9 -0,3 -0,4 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,0 27,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 273,90 -59,7 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,5 23,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 273,90 -59,7 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,3 23,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 243,91 -58,7 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,7 23,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 229,89 -58,2 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 229,89 -58,2 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,13 -58,2 -4,1 -20,2 -0,4 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,33 -55,2 0,3 -18,3 -0,3 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 13,4 12,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,34 -56,0 0,4 -19,1 -0,3 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 8,1 6,8

Immissionsort IO1.2   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 13 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 41 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 251,00 -59,0 -3,9 -0,2 -0,5 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,9 34,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,00 -59,0 -3,9 -0,2 -0,5 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,46 -57,5 -3,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,3 32,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 148,49 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,1 31,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 148,46 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,9 31,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 152,52 -54,7 -3,2 -1,7 -0,3 0,0 0,0 37,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,0 29,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 152,52 -54,7 -3,2 -1,7 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,8 29,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 187,82 -56,5 -3,6 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,4 27,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 273,98 -59,7 -4,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,7 23,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 273,98 -59,7 -4,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,5 23,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 244,00 -58,7 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,9 23,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 229,98 -58,2 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 229,98 -58,2 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,23 -58,2 -3,8 -16,9 -0,4 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,48 -55,2 0,4 -16,2 -0,2 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 15,7 14,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,47 -56,0 0,5 -16,6 -0,2 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 10,8 9,6

Immissionsort IO1.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 227,77 -58,1 -4,5 -14,7 -0,4 0,0 7,1 36,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,77 -58,1 -4,5 -14,7 -0,4 0,0 7,1 26,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,3 17,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 188,31 -56,5 -4,4 -15,0 -0,4 0,0 4,0 30,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,6 21,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 128,95 -53,2 -4,2 -11,3 -0,2 0,0 5,6 33,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,7 26,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 128,92 -53,2 -4,2 -11,3 -0,2 0,0 5,6 33,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,5 25,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 126,78 -53,1 -4,2 -16,5 -0,2 0,0 2,4 25,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,4 17,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 126,78 -53,1 -4,2 -16,5 -0,2 0,0 2,4 25,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,2 17,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 165,67 -55,4 -4,4 -14,1 -0,3 0,0 6,6 28,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,5 20,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 256,69 -59,2 -4,5 -10,7 -0,5 0,0 3,3 25,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,4 16,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 256,69 -59,2 -4,5 -10,7 -0,5 0,0 3,3 25,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,2 16,2

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 225,03 -58,0 -4,5 -12,2 -0,4 0,0 8,4 29,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,3 20,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,72 -57,6 -4,5 -9,1 -0,4 0,0 0,8 26,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,3 17,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,72 -57,6 -4,5 -9,1 -0,4 0,0 0,8 26,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,1 17,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,09 -57,1 -4,4 -16,8 -0,4 0,0 3,1 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,50 -53,5 -0,1 -15,4 -0,2 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,1 17,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,40 -54,4 0,0 -15,8 -0,2 0,0 1,8 17,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,5 13,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 20 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 227,80 -58,1 -4,3 -12,0 -0,4 0,0 5,9 38,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,6 29,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,80 -58,1 -4,3 -12,0 -0,4 0,0 5,9 28,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,1 19,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 188,35 -56,5 -4,1 -12,5 -0,4 0,0 4,2 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,00 -53,2 -3,8 -10,0 -0,2 0,0 4,9 34,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,7 26,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 128,98 -53,2 -3,8 -10,0 -0,2 0,0 4,9 34,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,5 26,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 126,84 -53,1 -3,7 -14,3 -0,2 0,0 2,7 28,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,3 20,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 126,84 -53,1 -3,7 -14,3 -0,2 0,0 2,7 28,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,1 20,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 165,71 -55,4 -4,0 -11,9 -0,3 0,0 5,4 29,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,7 22,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 256,71 -59,2 -4,3 -8,7 -0,5 0,0 2,4 26,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,7 17,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 256,71 -59,2 -4,3 -8,7 -0,5 0,0 2,4 26,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,5 17,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 225,06 -58,0 -4,2 -10,0 -0,4 0,0 6,6 29,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,9 20,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,75 -57,6 -4,2 -7,6 -0,4 0,0 1,1 28,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,3 19,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,75 -57,6 -4,2 -7,6 -0,4 0,0 1,1 28,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,1 19,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,12 -57,1 -4,2 -13,3 -0,4 0,0 2,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,56 -53,5 -0,1 -13,8 -0,2 0,0 1,8 24,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,0 19,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,46 -54,4 -0,1 -14,1 -0,2 0,0 2,0 19,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 16,4 15,2

Immissionsort IO1.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 227,87 -58,1 -4,0 -4,5 -0,4 0,0 3,1 43,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,4 34,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,87 -58,1 -4,0 -4,5 -0,4 0,0 3,1 32,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,9 23,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 188,42 -56,5 -3,9 -5,7 -0,4 0,0 3,0 39,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 33,6 30,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,12 -53,2 -3,3 -5,7 -0,2 0,0 2,8 37,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,3 29,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 129,10 -53,2 -3,3 -5,7 -0,2 0,0 2,8 37,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,1 29,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 126,96 -53,1 -3,3 -9,6 -0,3 0,0 2,3 33,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,2 25,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 126,96 -53,1 -3,3 -9,6 -0,3 0,0 2,3 33,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,0 25,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 165,80 -55,4 -3,7 -5,9 -0,3 0,0 2,8 33,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,5 25,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 256,77 -59,2 -4,1 -2,3 -0,5 0,0 0,7 31,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,6 22,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 256,77 -59,2 -4,1 -2,3 -0,5 0,0 0,7 31,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,4 22,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 225,12 -58,0 -4,0 -3,3 -0,4 0,0 2,5 32,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,6 23,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,82 -57,6 -4,0 -2,4 -0,4 0,0 0,9 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,82 -57,6 -4,0 -2,4 -0,4 0,0 0,9 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,20 -57,1 -3,9 -6,9 -0,4 0,0 1,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,70 -53,5 0,3 -10,3 -0,2 0,0 1,6 27,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,7 23,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,57 -54,4 0,4 -10,3 -0,2 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,2 18,9

Immissionsort IO1.3   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 227,97 -58,1 -3,8 -0,6 -0,4 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,6 35,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,97 -58,1 -3,8 -0,6 -0,4 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 188,54 -56,5 -3,6 -1,1 -0,4 0,0 0,2 41,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,7 32,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,30 -53,2 -2,9 -1,7 -0,2 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,0 31,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 129,28 -53,2 -2,9 -1,7 -0,2 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,8 31,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 127,12 -53,1 -2,8 -3,0 -0,2 0,0 0,4 38,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,1 30,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 127,12 -53,1 -2,8 -3,0 -0,2 0,0 0,4 38,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,9 30,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 165,93 -55,4 -3,4 -1,2 -0,3 0,0 0,1 35,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,8 28,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 256,86 -59,2 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 256,86 -59,2 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,2 24,2

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 225,23 -58,0 -3,8 -0,2 -0,4 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,92 -57,6 -3,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,92 -57,6 -3,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 26,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,31 -57,1 -3,7 -1,0 -0,4 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,90 -53,5 0,5 -5,1 -0,6 0,0 0,2 31,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,3 27,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,74 -54,4 0,6 -5,5 -0,7 0,0 0,3 26,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,3 22,1

Immissionsort IO1.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 19 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 234,82 -58,4 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 5,3 30,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,7 21,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,82 -58,4 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 5,3 20,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,2 11,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 195,49 -56,8 -4,4 -19,3 -0,4 0,0 6,6 28,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,7 19,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 138,39 -53,8 -4,2 -20,2 -0,3 0,0 0,3 18,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,8 11,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 138,36 -53,8 -4,2 -20,2 -0,3 0,0 0,3 18,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,6 10,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 133,06 -53,5 -4,2 -18,3 -0,3 0,0 9,4 30,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,1 22,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 133,06 -53,5 -4,2 -18,3 -0,3 0,0 9,4 29,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,9 22,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 173,24 -55,8 -4,4 -19,3 -0,3 0,0 3,8 20,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,0 12,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 266,18 -59,5 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,5 3,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 266,18 -59,5 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,3 3,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 234,31 -58,4 -4,5 -19,9 -0,4 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 223,70 -58,0 -4,5 -20,0 -0,4 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,1 5,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 223,70 -58,0 -4,5 -20,0 -0,4 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,9 4,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 200,96 -57,1 -4,4 -12,2 -0,4 0,0 1,4 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,60 -53,6 -0,1 -6,6 -0,5 0,0 3,7 32,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,7 28,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,20 -54,5 0,0 -7,0 -0,7 0,0 2,7 26,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,6 22,4

Immissionsort IO1.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 234,85 -58,4 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 7,8 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,85 -58,4 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 7,8 22,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,8 13,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 195,52 -56,8 -4,2 -19,5 -0,4 0,0 9,1 31,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 138,44 -53,8 -3,8 -20,5 -0,3 0,0 0,5 19,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 16,1 11,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 138,41 -53,8 -3,8 -20,5 -0,3 0,0 0,5 18,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,9 11,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 133,11 -53,5 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 9,7 30,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,8 23,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 133,11 -53,5 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 9,7 30,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,6 22,9

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 173,27 -55,8 -4,1 -19,5 -0,3 0,0 5,5 21,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,9 14,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 266,20 -59,5 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,6 3,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 266,20 -59,5 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,4 3,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 234,34 -58,4 -4,3 -20,1 -0,4 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 223,73 -58,0 -4,2 -20,2 -0,4 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,1 5,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 223,73 -58,0 -4,2 -20,2 -0,4 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,9 4,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,00 -57,1 -4,2 -9,5 -0,4 0,0 1,3 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,67 -53,6 -0,2 -6,2 -0,5 0,0 3,6 32,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,9 28,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,25 -54,5 -0,1 -6,7 -0,6 0,0 2,6 26,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,8 22,6

Immissionsort IO1.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 234,91 -58,4 -4,1 -17,7 -0,5 0,0 9,5 36,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,4 27,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,91 -58,4 -4,1 -17,7 -0,5 0,0 9,5 25,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,9 16,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 195,60 -56,8 -3,9 -19,2 -0,4 0,0 11,9 34,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 138,55 -53,8 -3,4 -20,0 -0,3 0,0 1,0 20,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,4 12,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 138,52 -53,8 -3,4 -20,0 -0,3 0,0 0,9 20,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,2 12,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 133,23 -53,5 -3,4 -18,0 -0,2 0,0 9,9 31,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,8 24,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 133,23 -53,5 -3,4 -18,0 -0,2 0,0 9,9 31,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,6 23,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 173,36 -55,8 -3,8 -19,1 -0,3 0,0 7,7 24,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,7 16,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 266,26 -59,5 -4,2 -18,7 -0,5 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,1 5,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 266,25 -59,5 -4,2 -18,7 -0,5 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,9 4,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 234,40 -58,4 -4,0 -18,8 -0,5 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,3 5,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 223,79 -58,0 -4,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,5 6,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 223,79 -58,0 -4,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,3 6,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,08 -57,1 -3,9 -5,2 -0,4 0,0 0,9 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,80 -53,6 0,2 -5,1 -0,4 0,0 3,0 33,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 30,9 29,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,37 -54,5 0,3 -5,9 -0,5 0,0 2,2 27,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,8 23,6

Immissionsort IO1.4   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 235,01 -58,4 -3,8 -12,5 -0,5 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,3 23,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 235,01 -58,4 -3,8 -12,5 -0,5 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,8 12,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 195,71 -56,8 -3,6 -15,2 -0,4 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,9 17,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 138,72 -53,8 -3,0 -15,7 -0,3 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,1 16,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 138,69 -53,8 -3,0 -15,7 -0,3 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,9 16,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 133,40 -53,5 -3,0 -14,2 -0,2 0,0 5,6 31,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,7 23,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 133,40 -53,5 -3,0 -14,2 -0,2 0,0 5,6 31,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,5 23,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 173,48 -55,8 -3,5 -15,2 -0,3 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,3 13,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 266,34 -59,5 -4,0 -11,2 -0,5 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,9 12,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 266,34 -59,5 -4,0 -11,2 -0,5 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,7 12,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 234,50 -58,4 -3,8 -12,4 -0,5 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,9 11,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 223,89 -58,0 -3,8 -13,3 -0,4 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,4 12,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 223,89 -58,0 -3,8 -13,3 -0,4 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,2 12,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,19 -57,1 -3,7 -1,2 -0,4 0,0 0,7 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 30,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,99 -53,7 0,5 -3,8 -0,7 0,0 2,4 34,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 31,5 30,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,54 -54,5 0,6 -4,4 -0,9 0,0 1,7 28,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 25,6 24,4

Immissionsort IO1.5   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 31 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,57 -59,0 -4,6 -11,9 -0,5 0,0 0,5 32,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,1 23,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,57 -59,0 -4,6 -11,9 -0,5 0,0 0,5 21,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,6 12,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,25 -57,5 -4,5 -14,6 -0,4 0,0 0,4 26,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,3 17,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 154,15 -54,8 -4,4 -18,7 -0,3 0,0 4,8 23,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,6 15,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 154,13 -54,7 -4,4 -18,7 -0,3 0,0 4,8 23,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,4 15,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 148,98 -54,5 -4,4 -10,5 -0,3 0,0 0,1 27,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,5 19,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 148,98 -54,5 -4,4 -10,5 -0,3 0,0 0,1 27,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,3 19,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 188,88 -56,5 -4,5 -14,4 -0,4 0,0 1,5 21,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,7 13,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 281,85 -60,0 -4,6 -18,4 -0,5 0,0 6,6 20,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,1 11,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 281,85 -60,0 -4,6 -18,4 -0,5 0,0 6,6 20,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,9 10,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 250,00 -59,0 -4,6 -18,0 -0,5 0,0 5,8 19,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,8 10,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 238,72 -58,6 -4,5 -18,9 -0,5 0,0 5,9 20,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,4 11,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 238,72 -58,6 -4,5 -18,9 -0,5 0,0 5,9 20,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,2 11,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,68 -57,5 -4,5 -14,9 -0,4 0,0 1,5 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,81 -54,5 -0,2 -1,5 -1,1 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,5 28,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,32 -55,2 -0,1 -6,8 -0,9 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,1 18,9

Immissionsort IO1.5   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,59 -59,0 -4,4 -9,9 -0,5 0,0 0,7 34,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,59 -59,0 -4,4 -9,9 -0,5 0,0 0,7 24,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,0 15,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,27 -57,5 -4,3 -12,2 -0,4 0,0 0,4 29,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,1 20,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 154,18 -54,8 -4,0 -17,4 -0,3 0,0 5,6 26,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 23,1 18,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 154,16 -54,8 -4,0 -17,4 -0,3 0,0 5,6 25,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,9 18,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 149,01 -54,5 -4,0 -9,7 -0,3 0,0 0,1 28,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,7 20,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 149,01 -54,5 -4,0 -9,7 -0,3 0,0 0,1 28,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,5 20,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 188,90 -56,5 -4,2 -12,6 -0,4 0,0 1,9 24,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,2 16,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 281,87 -60,0 -4,4 -16,5 -0,5 0,0 8,3 23,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,9 14,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 281,87 -60,0 -4,4 -16,5 -0,5 0,0 8,3 23,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,7 14,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 250,01 -59,0 -4,3 -16,3 -0,5 0,0 7,3 23,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,3 14,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 238,74 -58,6 -4,3 -17,3 -0,5 0,0 7,4 23,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,8 14,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 238,74 -58,6 -4,3 -17,3 -0,5 0,0 7,4 23,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,6 14,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,70 -57,5 -4,3 -13,0 -0,4 0,0 1,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,86 -54,5 -0,3 -1,6 -1,1 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,4 28,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,36 -55,2 -0,2 -6,7 -0,9 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,2 18,9

Immissionsort IO1.5   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,64 -59,0 -4,1 -5,8 -0,5 0,0 0,9 38,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,9 29,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,64 -59,0 -4,1 -5,8 -0,5 0,0 0,9 28,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,4 19,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,33 -57,5 -4,0 -8,2 -0,4 0,0 0,5 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 154,27 -54,8 -3,7 -14,9 -0,3 0,0 6,2 29,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,6 21,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 154,25 -54,8 -3,7 -14,9 -0,3 0,0 6,2 29,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,4 21,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 149,10 -54,5 -3,6 -8,1 -0,3 0,0 0,1 30,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,6 22,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 149,10 -54,5 -3,6 -8,1 -0,3 0,0 0,1 30,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,4 22,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 188,97 -56,5 -3,9 -9,5 -0,4 0,0 2,3 28,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,0 20,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 281,91 -60,0 -4,2 -13,3 -0,5 0,0 10,0 29,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,0 20,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 281,91 -60,0 -4,2 -13,3 -0,5 0,0 10,0 28,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,8 19,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 250,07 -59,0 -4,1 -13,1 -0,5 0,0 9,0 28,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,2 19,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 238,80 -58,6 -4,1 -14,2 -0,5 0,0 9,0 28,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,6 19,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 238,80 -58,6 -4,1 -14,2 -0,5 0,0 9,0 28,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,4 19,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,76 -57,5 -4,0 -10,0 -0,4 0,0 2,1 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,96 -54,5 0,1 -1,5 -1,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,9 28,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,45 -55,2 0,2 -6,3 -0,8 0,0 0,1 24,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,1 19,8

Immissionsort IO1.5   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 250,73 -59,0 -3,9 -2,2 -0,5 0,0 0,8 42,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,6 33,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,73 -59,0 -3,9 -2,2 -0,5 0,0 0,8 32,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,1 23,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 211,43 -57,5 -3,8 -3,3 -0,4 0,0 0,4 38,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,4 29,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 154,41 -54,8 -3,3 -9,7 -0,3 0,0 6,4 35,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,3 27,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 154,39 -54,8 -3,3 -9,7 -0,3 0,0 6,4 35,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,1 27,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 149,23 -54,5 -3,3 -4,0 -0,3 0,0 0,1 35,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,0 27,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 149,23 -54,5 -3,3 -4,0 -0,3 0,0 0,1 34,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,8 27,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 189,08 -56,5 -3,6 -4,3 -0,4 0,0 2,1 33,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,2 25,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 281,99 -60,0 -4,0 -6,5 -0,5 0,0 5,8 31,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 281,99 -60,0 -4,0 -6,5 -0,5 0,0 5,8 31,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,5 22,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 250,15 -59,0 -3,9 -6,7 -0,5 0,0 5,8 31,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,8 22,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 238,88 -58,6 -3,9 -7,8 -0,5 0,0 5,8 32,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,1 23,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 238,88 -58,6 -3,9 -7,8 -0,5 0,0 5,8 31,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,86 -57,5 -3,8 -5,3 -0,4 0,0 1,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 150,12 -54,5 0,4 -1,4 -0,9 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 30,4 29,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,50 -55,2 0,5 -4,8 -0,7 0,0 0,1 26,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,0 21,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.6   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 239,69 -58,6 -4,5 -4,5 -0,5 0,0 1,2 40,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,6 31,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,69 -58,6 -4,5 -4,5 -0,5 0,0 1,2 30,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,68 -57,0 -4,4 -8,9 -0,4 0,0 1,2 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 147,05 -54,3 -4,3 -14,1 -0,3 0,0 1,1 25,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,1 17,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 147,03 -54,3 -4,3 -14,1 -0,3 0,0 1,1 24,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,9 17,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 137,29 -53,7 -4,2 -4,0 -0,3 0,0 1,0 35,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,8 28,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 137,29 -53,7 -4,2 -4,0 -0,3 0,0 1,0 35,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,6 27,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,08 -56,1 -4,4 -6,6 -0,3 0,0 0,8 29,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,4 21,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 274,77 -59,8 -4,5 -12,7 -0,5 0,0 1,2 20,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,7 11,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 274,77 -59,8 -4,5 -12,7 -0,5 0,0 1,2 20,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,5 11,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 242,38 -58,7 -4,5 -13,2 -0,5 0,0 1,4 20,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,5 11,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 232,92 -58,3 -4,5 -12,8 -0,4 0,0 1,0 22,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,9 12,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 232,92 -58,3 -4,5 -12,8 -0,4 0,0 1,0 21,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,7 12,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,58 -56,8 -4,4 -19,7 -0,4 0,0 3,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,50 -53,6 -0,2 -6,1 -0,9 0,0 1,8 31,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,0 26,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 145,97 -54,3 -0,1 -15,7 -0,3 0,0 1,5 17,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,3 13,0

Immissionsort IO1.6   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 239,72 -58,6 -4,3 -3,8 -0,5 0,0 1,5 41,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,8 32,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,72 -58,6 -4,3 -3,8 -0,5 0,0 1,5 31,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,71 -57,0 -4,2 -7,2 -0,4 0,0 1,6 35,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,8 26,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 147,09 -54,3 -3,9 -11,7 -0,3 0,0 1,0 27,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,8 20,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 147,07 -54,3 -3,9 -11,7 -0,3 0,0 1,0 27,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,6 19,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 137,34 -53,7 -3,8 -3,8 -0,3 0,0 1,1 36,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,4 28,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 137,34 -53,7 -3,8 -3,8 -0,3 0,0 1,1 36,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,2 28,4

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,12 -56,1 -4,1 -5,9 -0,3 0,0 1,0 30,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,6 22,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 274,80 -59,8 -4,4 -9,0 -0,5 0,0 1,0 24,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,3 15,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 274,80 -59,8 -4,4 -9,0 -0,5 0,0 1,0 24,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,1 15,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 242,41 -58,7 -4,3 -9,7 -0,5 0,0 1,2 24,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,0 15,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 232,95 -58,3 -4,3 -9,4 -0,4 0,0 0,8 25,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,4 16,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 232,95 -58,3 -4,3 -9,4 -0,4 0,0 0,8 25,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,2 16,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,62 -56,8 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 4,9 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,57 -53,6 -0,2 -6,1 -0,9 0,0 1,8 30,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 27,9 26,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,03 -54,3 -0,1 -16,0 -0,3 0,0 1,6 17,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,1 12,9

Immissionsort IO1.6   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 239,78 -58,6 -4,1 -1,7 -0,5 0,0 1,7 44,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,3 35,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,78 -58,6 -4,1 -1,7 -0,5 0,0 1,7 33,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,78 -57,0 -3,9 -3,7 -0,4 0,0 1,7 39,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 33,7 30,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 147,19 -54,3 -3,5 -7,5 -0,3 0,0 0,8 32,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,1 24,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 147,18 -54,3 -3,5 -7,5 -0,3 0,0 0,8 31,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,9 24,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 137,45 -53,8 -3,4 -3,4 -0,3 0,0 1,2 37,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,4 29,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 137,45 -53,8 -3,4 -3,4 -0,3 0,0 1,2 37,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,2 29,4

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,20 -56,1 -3,8 -3,8 -0,3 0,0 1,2 33,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,2 25,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 274,85 -59,8 -4,2 -2,3 -0,5 0,0 0,6 30,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,8 21,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 274,85 -59,8 -4,2 -2,3 -0,5 0,0 0,6 30,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,6 21,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 242,47 -58,7 -4,1 -3,3 -0,5 0,0 0,7 30,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 233,01 -58,3 -4,1 -3,1 -0,5 0,0 0,5 31,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,5 22,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 233,01 -58,3 -4,1 -3,1 -0,5 0,0 0,5 31,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,69 -56,8 -3,9 -20,2 -0,4 0,0 7,6 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,71 -53,6 0,2 -5,7 -0,8 0,0 1,7 31,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,7 27,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,15 -54,3 0,3 -15,5 -0,3 0,0 1,6 18,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 15,0 13,8

Immissionsort IO1.6   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 12 dB(A)   LrA 46 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 239,88 -58,6 -3,9 -0,4 -0,5 0,0 1,8 46,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 40,0 37,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,88 -58,6 -3,9 -0,4 -0,5 0,0 1,8 35,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,5 26,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,89 -57,1 -3,7 -0,7 -0,4 0,0 1,8 43,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,9 33,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 147,35 -54,4 -3,2 -2,2 -0,3 0,0 0,7 37,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,7 30,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 147,33 -54,4 -3,2 -2,2 -0,3 0,0 0,7 37,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,5 29,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 137,60 -53,8 -3,0 -1,7 -0,3 0,0 1,4 39,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,7 31,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 137,60 -53,8 -3,0 -1,7 -0,3 0,0 1,4 39,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,5 31,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -3,5 -0,9 -0,3 0,0 1,4 36,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,6 28,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 274,93 -59,8 -4,0 -0,6 -0,5 0,0 1,5 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 274,93 -59,8 -4,0 -0,6 -0,5 0,0 1,5 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 242,56 -58,7 -3,9 -0,8 -0,5 0,0 1,4 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 233,11 -58,3 -3,8 -0,8 -0,4 0,0 1,2 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 233,11 -58,3 -3,8 -0,8 -0,4 0,0 1,2 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,81 -56,8 -3,6 -19,3 -0,4 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,91 -53,6 0,4 -5,4 -0,9 0,0 1,7 32,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,1 27,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,33 -54,3 0,5 -14,5 -0,2 0,0 1,0 18,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 15,6 14,4

Immissionsort IO1.7   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 29 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 238,76 -58,6 -4,5 -15,3 -0,5 0,0 3,7 32,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,5 23,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,76 -58,6 -4,5 -15,3 -0,5 0,0 3,7 22,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,0 12,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,24 -57,0 -4,4 -15,4 -0,4 0,0 3,6 29,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,3 20,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 150,07 -54,5 -4,3 -15,4 -0,3 0,0 2,1 24,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,6 16,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 150,05 -54,5 -4,3 -15,4 -0,3 0,0 2,1 24,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,4 16,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 136,16 -53,7 -4,2 -15,9 -0,3 0,0 2,6 25,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,5 17,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 136,16 -53,7 -4,2 -15,9 -0,3 0,0 2,6 25,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,3 17,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,38 -56,1 -4,4 -15,8 -0,3 0,0 3,1 22,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 19,5 14,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 277,36 -59,9 -4,5 -15,4 -0,5 0,0 2,2 18,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 12,9 9,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 277,36 -59,9 -4,5 -15,4 -0,5 0,0 2,2 18,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 12,7 9,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 244,81 -58,8 -4,5 -15,9 -0,5 0,0 2,0 18,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 12,3 9,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 236,22 -58,5 -4,5 -14,1 -0,5 0,0 3,3 22,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,7 13,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 236,22 -58,5 -4,5 -14,1 -0,5 0,0 3,3 22,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,5 13,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,64 -56,4 -4,4 -15,3 -0,4 0,0 6,3 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 128,85 -53,2 -0,2 -16,7 -0,2 0,0 1,7 21,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 18,2 16,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 138,99 -53,9 -0,1 -17,2 -0,2 0,0 1,7 16,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 13,5 12,2

Immissionsort IO1.7   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 238,78 -58,6 -4,3 -12,2 -0,5 0,0 4,3 36,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,78 -58,6 -4,3 -12,2 -0,5 0,0 4,3 25,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,7 16,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,27 -57,0 -4,2 -12,6 -0,4 0,0 3,9 32,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,8 23,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 150,12 -54,5 -3,9 -12,8 -0,3 0,0 1,9 27,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,4 19,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 150,10 -54,5 -3,9 -12,8 -0,3 0,0 1,9 27,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,2 19,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 136,21 -53,7 -3,8 -13,7 -0,3 0,0 2,8 28,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,3 20,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 136,21 -53,7 -3,8 -13,7 -0,3 0,0 2,8 28,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,1 20,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,41 -56,1 -4,1 -12,9 -0,3 0,0 3,2 25,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,8 18,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 277,38 -59,9 -4,4 -11,4 -0,5 0,0 2,0 22,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,9 13,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 277,38 -59,9 -4,4 -11,4 -0,5 0,0 2,0 22,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,7 13,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 244,84 -58,8 -4,3 -12,0 -0,5 0,0 2,0 22,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,4 13,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 236,25 -58,5 -4,3 -10,6 -0,5 0,0 3,1 26,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,3 17,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 236,25 -58,5 -4,3 -10,6 -0,5 0,0 3,1 26,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,1 17,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,67 -56,4 -4,1 -12,8 -0,4 0,0 5,5 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 128,92 -53,2 -0,2 -15,3 -0,2 0,0 1,7 22,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,7 18,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,05 -53,9 -0,1 -15,4 -0,2 0,0 1,9 18,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 15,5 14,2

Immissionsort IO1.7   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 238,86 -58,6 -4,1 -4,5 -0,5 0,0 2,8 42,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,7 33,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,86 -58,6 -4,1 -4,5 -0,5 0,0 2,8 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,34 -57,0 -3,9 -5,5 -0,4 0,0 2,6 38,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,7 29,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 150,21 -54,5 -3,6 -8,4 -0,3 0,0 1,4 31,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,6 23,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 150,19 -54,5 -3,6 -8,4 -0,3 0,0 1,4 31,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,4 23,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 136,32 -53,7 -3,4 -8,3 -0,3 0,0 2,2 33,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,5 25,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 136,32 -53,7 -3,4 -8,3 -0,3 0,0 2,2 33,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,3 25,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,49 -56,1 -3,8 -6,5 -0,3 0,0 2,2 31,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,5 23,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 277,42 -59,9 -4,2 -3,6 -0,5 0,0 0,9 29,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,7 20,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 277,42 -59,9 -4,2 -3,6 -0,5 0,0 0,9 29,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,5 20,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 244,90 -58,8 -4,1 -4,6 -0,5 0,0 1,1 29,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,2 20,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 236,34 -58,5 -4,1 -4,0 -0,5 0,0 1,7 31,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,6 22,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 236,34 -58,5 -4,1 -4,0 -0,5 0,0 1,7 31,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,4 22,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,75 -56,4 -3,8 -6,0 -0,4 0,0 3,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 129,08 -53,2 0,2 -12,1 -0,2 0,0 1,6 26,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,1 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,08 -53,9 0,3 -11,9 -0,2 0,0 1,7 22,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,2 17,9

Immissionsort IO1.7   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 41 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 238,95 -58,6 -3,8 -0,5 -0,5 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,1 35,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,95 -58,6 -3,8 -0,5 -0,5 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 200,46 -57,0 -3,7 -0,7 -0,4 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,2 32,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 150,36 -54,5 -3,2 -2,5 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,5 28,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 150,34 -54,5 -3,2 -2,5 -0,3 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,3 28,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 136,50 -53,7 -3,0 -2,1 -0,3 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,9 30,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 136,50 -53,7 -3,0 -2,1 -0,3 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,7 29,9

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 179,62 -56,1 -3,5 -0,9 -0,3 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,2 27,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 277,50 -59,9 -4,0 -0,6 -0,5 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,0 23,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 277,50 -59,9 -4,0 -0,6 -0,5 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,8 22,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 244,99 -58,8 -3,9 -0,7 -0,5 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 236,44 -58,5 -3,8 -0,8 -0,5 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 236,44 -58,5 -3,8 -0,8 -0,5 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,2 24,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,82 -56,4 -3,6 -0,9 -0,4 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 129,21 -53,2 0,4 -7,1 -0,4 0,0 0,4 30,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 27,0 25,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,24 -53,9 0,5 -6,7 -0,4 0,0 0,4 26,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,1 21,9

Immissionsort IO1.8   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 31 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 251,16 -59,0 -4,5 -19,7 -0,5 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,8 14,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,16 -59,0 -4,5 -19,7 -0,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,3 4,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 212,79 -57,6 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,8 11,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 164,08 -55,3 -4,3 -20,1 -0,3 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,9 9,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 164,11 -55,3 -4,3 -20,1 -0,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,7 9,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 148,84 -54,4 -4,3 -20,0 -0,3 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,0 10,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 148,84 -54,4 -4,3 -20,0 -0,3 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,8 10,0

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 192,16 -56,7 -4,4 -19,9 -0,4 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 11,6 6,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 290,94 -60,3 -4,6 -20,0 -0,6 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,6 2,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 290,94 -60,3 -4,6 -20,0 -0,6 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,4 2,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 258,60 -59,2 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,8 2,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 250,29 -59,0 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,0 4,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 250,29 -59,0 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,31 -56,6 -4,4 -0,1 -0,4 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 30,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,58 -53,8 -0,2 -16,1 -0,5 0,0 1,9 21,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 18,1 16,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,39 -54,3 -0,1 -8,6 -0,5 0,0 0,1 22,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,7 18,5

Immissionsort IO1.8   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 31 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 251,19 -59,0 -4,3 -19,9 -0,5 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,8 14,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,19 -59,0 -4,3 -19,9 -0,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,3 4,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 212,82 -57,6 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,9 11,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 164,12 -55,3 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,0 9,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 164,11 -55,3 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,8 9,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 148,88 -54,4 -3,9 -20,3 -0,3 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,0 10,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 148,88 -54,4 -3,9 -20,3 -0,3 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,8 10,0

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 192,19 -56,7 -4,2 -20,2 -0,4 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 11,6 6,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 290,96 -60,3 -4,4 -20,1 -0,6 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,7 2,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 290,96 -60,3 -4,4 -20,1 -0,6 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,5 2,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 258,62 -59,2 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,8 2,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 250,32 -59,0 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,0 4,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 250,32 -59,0 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,8 3,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,35 -56,6 -4,1 -0,1 -0,4 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,65 -53,8 -0,3 -16,0 -0,5 0,0 0,2 19,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 16,4 15,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,45 -54,3 -0,2 -8,2 -0,5 0,0 0,1 23,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,1 18,8

Immissionsort IO1.8   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 251,25 -59,0 -4,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,9 14,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,25 -59,0 -4,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,4 4,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 212,89 -57,6 -4,0 -20,1 -0,4 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,9 11,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 164,21 -55,3 -3,7 -20,7 -0,3 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,0 9,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 164,20 -55,3 -3,7 -20,7 -0,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 13,8 9,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 148,99 -54,5 -3,6 -20,6 -0,3 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,1 10,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 148,99 -54,5 -3,6 -20,6 -0,3 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,9 10,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 192,26 -56,7 -3,9 -20,4 -0,4 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 11,7 6,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 291,01 -60,3 -4,2 -20,3 -0,6 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,7 2,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 291,01 -60,3 -4,2 -20,3 -0,6 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,5 2,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 258,68 -59,2 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 5,8 2,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 250,37 -59,0 -4,1 -20,4 -0,5 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,1 4,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 250,37 -59,0 -4,1 -20,4 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,9 3,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,42 -56,6 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,78 -53,8 0,2 -15,6 -0,4 0,0 0,1 20,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,2 16,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,56 -54,3 0,3 -7,3 -0,4 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,5 20,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.8   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 251,34 -59,0 -3,9 -16,5 -0,5 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 21,6 18,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,34 -59,0 -3,9 -16,5 -0,5 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,1 8,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 212,99 -57,6 -3,7 -19,6 -0,4 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,6 12,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 164,35 -55,3 -3,4 -20,5 -0,3 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,5 9,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 164,34 -55,3 -3,4 -20,5 -0,3 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 14,3 9,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 149,14 -54,5 -3,2 -20,8 -0,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,3 10,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 149,14 -54,5 -3,2 -20,8 -0,3 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,1 10,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 192,38 -56,7 -3,6 -20,0 -0,4 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 12,3 7,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 291,08 -60,3 -4,0 -19,0 -0,6 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,1 4,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 291,08 -60,3 -4,0 -19,0 -0,6 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 6,9 3,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 258,77 -59,3 -3,9 -18,8 -0,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,5 4,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 250,46 -59,0 -3,9 -19,6 -0,5 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,0 5,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 250,46 -59,0 -3,9 -19,6 -0,5 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 7,8 4,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,54 -56,6 -3,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 31,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,97 -53,9 0,4 -14,4 -0,4 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 18,6 17,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,72 -54,3 0,5 -4,8 -0,5 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,1 22,8

Immissionsort IO2.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR 28 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 231,03 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 5,2 30,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,2 21,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,03 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 5,2 19,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,7 10,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 192,64 -56,7 -4,4 -19,4 -0,4 0,0 4,8 27,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 21,0 17,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 144,08 -54,2 -4,3 -19,6 -0,3 0,0 5,2 24,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,0 16,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 144,07 -54,2 -4,3 -19,6 -0,3 0,0 5,2 23,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,8 16,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 128,23 -53,2 -4,2 -19,6 -0,2 0,0 3,9 23,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,7 15,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 128,23 -53,2 -4,2 -19,6 -0,2 0,0 3,9 23,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,5 15,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 172,10 -55,7 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 5,1 21,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,3 13,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 271,30 -59,7 -4,5 -19,2 -0,5 0,0 7,6 20,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,6 11,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 271,30 -59,7 -4,5 -19,2 -0,5 0,0 7,6 20,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,4 11,4

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 238,17 -58,5 -4,5 -19,2 -0,5 0,0 7,3 20,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,6 11,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 230,65 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 6,8 21,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,3 12,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 230,65 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 6,8 21,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,1 12,1

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 177,92 -56,0 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 6,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,34 -52,5 -0,1 -19,9 -0,3 0,0 3,5 20,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,4 16,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,24 -53,2 0,0 -20,0 -0,3 0,0 3,2 15,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 12,8 11,6

Immissionsort IO2.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 31 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 231,06 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 8,7 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,06 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 8,7 23,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,2 14,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 192,67 -56,7 -4,2 -19,6 -0,4 0,0 7,9 30,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 144,13 -54,2 -3,9 -19,9 -0,3 0,0 7,5 26,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 23,3 18,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 144,12 -54,2 -3,9 -19,9 -0,3 0,0 7,5 26,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 23,1 18,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 128,29 -53,2 -3,8 -19,9 -0,2 0,0 6,2 26,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 23,1 18,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 128,29 -53,2 -3,8 -19,9 -0,2 0,0 6,2 25,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,9 18,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 172,13 -55,7 -4,1 -19,7 -0,3 0,0 8,0 24,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,2 16,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 271,33 -59,7 -4,4 -19,4 -0,5 0,0 11,4 24,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,5 15,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 271,33 -59,7 -4,4 -19,4 -0,5 0,0 11,4 24,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,3 15,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 238,20 -58,5 -4,3 -19,4 -0,5 0,0 10,8 24,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,1 15,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 230,68 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 10,3 24,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,8 15,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 230,68 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 10,3 24,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,6 15,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 177,96 -56,0 -4,1 -19,6 -0,3 0,0 9,8 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,42 -52,5 -0,1 -19,3 -0,3 0,0 4,1 21,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 18,6 17,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,31 -53,2 0,0 -19,3 -0,3 0,0 4,3 17,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,5 13,3

Immissionsort IO2.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 231,12 -58,3 -4,0 -14,9 -0,4 0,0 10,6 40,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,3 31,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,12 -58,3 -4,0 -14,9 -0,4 0,0 10,6 29,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,8 20,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 192,75 -56,7 -3,9 -15,2 -0,4 0,0 9,5 36,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,4 27,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 144,24 -54,2 -3,5 -16,2 -0,3 0,0 7,5 30,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,4 22,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 144,22 -54,2 -3,5 -16,2 -0,3 0,0 7,5 30,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,2 22,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 128,41 -53,2 -3,3 -16,1 -0,2 0,0 7,1 31,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,2 23,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 128,41 -53,2 -3,3 -16,1 -0,2 0,0 7,1 31,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,0 23,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 172,22 -55,7 -3,8 -15,5 -0,3 0,0 8,9 29,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,6 21,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 271,38 -59,7 -4,2 -14,8 -0,5 0,0 11,9 29,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,7 20,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 271,38 -59,7 -4,2 -14,8 -0,5 0,0 11,9 29,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,5 20,5
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 238,26 -58,5 -4,1 -15,0 -0,5 0,0 11,1 29,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,0 20,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 230,74 -58,3 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 11,2 30,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,3 21,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 230,74 -58,3 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 11,2 30,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 178,04 -56,0 -3,8 -15,4 -0,3 0,0 10,9 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,58 -52,5 0,3 -16,6 -0,2 0,0 4,1 24,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,8 20,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,45 -53,2 0,4 -16,5 -0,2 0,0 4,4 21,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,9 16,7

Immissionsort IO2.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 214,25 -57,6 -4,5 -1,8 -0,4 0,0 0,2 43,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,4 34,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,25 -57,6 -4,5 -1,8 -0,4 0,0 0,2 32,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,9 23,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 175,71 -55,9 -4,4 -2,3 -0,3 0,0 0,1 40,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,2 31,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 126,15 -53,0 -4,2 -13,7 -0,2 0,0 2,2 28,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,1 20,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 126,14 -53,0 -4,2 -13,7 -0,2 0,0 2,2 27,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,9 20,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 111,01 -51,9 -4,1 -1,8 -0,2 0,0 0,1 39,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,1 31,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 111,01 -51,9 -4,1 -1,8 -0,2 0,0 0,1 38,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,9 31,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 155,02 -54,8 -4,3 -3,5 -0,3 0,0 0,3 33,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,4 25,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 253,31 -59,1 -4,5 -11,1 -0,5 0,0 2,7 24,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,5 15,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 253,31 -59,1 -4,5 -11,1 -0,5 0,0 2,7 24,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,3 15,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 220,23 -57,8 -4,5 -10,5 -0,4 0,0 2,3 25,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,0 16,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,14 -57,6 -4,5 -13,4 -0,4 0,0 3,7 24,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,8 15,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,14 -57,6 -4,5 -13,4 -0,4 0,0 3,7 24,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,6 15,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,52 -55,6 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 12,4 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,52 -51,5 0,1 -7,1 -0,6 0,0 1,9 32,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,6 28,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,25 -52,4 0,1 -14,4 -0,2 0,0 6,1 25,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,3 21,0

Immissionsort IO2.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 214,28 -57,6 -4,2 -1,5 -0,4 0,0 0,3 44,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,1 35,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,28 -57,6 -4,2 -1,5 -0,4 0,0 0,3 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,1 -2,0 -0,3 0,0 0,2 40,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,9 31,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 126,21 -53,0 -3,7 -11,8 -0,2 0,0 2,4 30,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,6 22,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 126,19 -53,0 -3,7 -11,8 -0,2 0,0 2,4 30,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,4 22,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 111,07 -51,9 -3,5 -1,7 -0,2 0,0 0,1 39,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,7 31,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 111,07 -51,9 -3,5 -1,7 -0,2 0,0 0,1 39,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,5 31,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 155,06 -54,8 -4,0 -3,2 -0,3 0,0 0,4 34,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,2 26,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 253,34 -59,1 -4,3 -7,9 -0,5 0,0 3,1 28,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,3 19,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 253,34 -59,1 -4,3 -7,9 -0,5 0,0 3,1 28,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,1 19,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 220,26 -57,9 -4,2 -7,7 -0,4 0,0 2,5 28,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,3 19,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,17 -57,6 -4,2 -10,3 -0,4 0,0 4,1 28,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,5 19,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,17 -57,6 -4,2 -10,3 -0,4 0,0 4,1 28,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,3 19,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,56 -55,6 -4,1 -19,7 -0,3 0,0 12,6 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,61 -51,5 0,0 -7,0 -0,6 0,0 2,0 32,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,7 28,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,33 -52,5 0,1 -14,5 -0,2 0,0 6,3 25,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,3 21,1

Immissionsort IO2.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 214,35 -57,6 -4,0 -0,6 -0,4 0,0 0,6 45,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,4 36,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,35 -57,6 -4,0 -0,6 -0,4 0,0 0,6 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,9 25,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 175,82 -55,9 -3,8 -1,0 -0,3 0,0 0,3 42,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,3 33,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 126,33 -53,0 -3,3 -8,0 -0,2 0,0 2,2 34,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,7 26,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 126,32 -53,0 -3,3 -8,0 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,5 26,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 111,21 -51,9 -3,0 -1,5 -0,2 0,0 0,2 40,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,5 32,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 111,21 -51,9 -3,0 -1,5 -0,2 0,0 0,2 40,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,3 32,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 155,16 -54,8 -3,6 -2,1 -0,3 0,0 0,7 35,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,9 28,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 253,33 -59,1 -4,1 -2,1 -0,5 0,0 2,5 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 253,33 -59,1 -4,1 -2,1 -0,5 0,0 2,5 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 220,33 -57,9 -4,0 -2,6 -0,4 0,0 2,2 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,23 -57,6 -4,0 -4,0 -0,4 0,0 3,1 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,23 -57,6 -4,0 -4,0 -0,4 0,0 3,1 33,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,9 24,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,65 -55,6 -3,7 -15,5 -0,3 0,0 9,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 25,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,80 -51,5 0,4 -6,1 -0,5 0,0 1,6 33,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 30,7 29,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,48 -52,5 0,5 -13,0 -0,2 0,0 5,0 26,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,0 21,7

Immissionsort IO2.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 207,67 -57,3 -4,4 -10,8 -0,4 0,0 4,3 38,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,8 29,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,67 -57,3 -4,4 -10,8 -0,4 0,0 4,3 28,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,3 19,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,12 -55,6 -4,4 -10,5 -0,3 0,0 5,2 37,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,3 28,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 127,16 -53,1 -4,2 -3,5 -0,2 0,0 1,9 38,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,0 30,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 127,15 -53,1 -4,2 -3,5 -0,2 0,0 1,9 37,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,8 30,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 104,85 -51,4 -4,0 -8,5 -0,2 0,0 3,4 36,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,2 28,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 104,85 -51,4 -4,0 -8,5 -0,2 0,0 3,4 36,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,0 28,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 150,60 -54,5 -4,3 -5,4 -0,3 0,0 1,6 33,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,1 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 252,45 -59,0 -4,5 -2,1 -0,5 0,0 0,2 31,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,0 22,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 252,45 -59,0 -4,5 -2,1 -0,5 0,0 0,2 30,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,8 21,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 218,70 -57,8 -4,5 -3,1 -0,4 0,0 0,2 30,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,4 21,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,48 -57,6 -4,5 -1,3 -0,4 0,0 1,0 34,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,2 25,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,48 -57,6 -4,5 -1,3 -0,4 0,0 1,0 34,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,45 -54,7 -4,3 -15,8 -0,3 0,0 5,4 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,97 -50,2 0,2 -16,1 -0,1 0,0 1,8 25,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,4 21,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 101,96 -51,2 0,3 -16,3 -0,2 0,0 1,7 20,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,5 16,3

Immissionsort IO2.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 207,70 -57,3 -4,2 -9,2 -0,4 0,0 3,8 40,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,2 31,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,70 -57,3 -4,2 -9,2 -0,4 0,0 3,8 29,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,7 20,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,15 -55,6 -4,1 -9,1 -0,3 0,0 4,5 38,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,4 29,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 127,21 -53,1 -3,7 -3,2 -0,2 0,0 1,8 38,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,6 30,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 127,21 -53,1 -3,7 -3,2 -0,2 0,0 1,9 38,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,4 30,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 104,92 -51,4 -3,5 -7,9 -0,2 0,0 3,2 37,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,2 29,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 104,92 -51,4 -3,5 -7,9 -0,2 0,0 3,2 37,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,0 29,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 150,65 -54,6 -3,9 -4,9 -0,3 0,0 1,7 33,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,9 26,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 252,48 -59,0 -4,3 -1,8 -0,5 0,0 0,6 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 252,48 -59,0 -4,3 -1,8 -0,5 0,0 0,6 31,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 218,73 -57,8 -4,2 -2,6 -0,4 0,0 0,4 31,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,51 -57,6 -4,2 -1,0 -0,4 0,0 1,1 34,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,9 25,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,51 -57,6 -4,2 -1,0 -0,4 0,0 1,1 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,50 -54,7 -4,0 -13,4 -0,3 0,0 4,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 91,09 -50,2 0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,1 26,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,9 22,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 102,05 -51,2 0,2 -14,8 -0,1 0,0 2,1 22,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,3 18,1

Immissionsort IO2.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 46 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 207,77 -57,3 -3,9 -3,5 -0,4 0,0 2,5 44,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,8 35,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,77 -57,3 -3,9 -3,5 -0,4 0,0 2,5 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,24 -55,6 -3,8 -3,9 -0,3 0,0 2,6 42,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,0 33,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 127,34 -53,1 -3,3 -2,3 -0,2 0,0 1,7 39,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,8 32,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 127,33 -53,1 -3,3 -2,3 -0,2 0,0 1,7 39,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,6 31,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 105,07 -51,4 -2,9 -5,4 -0,2 0,0 2,6 39,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,6 31,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 105,07 -51,4 -2,9 -5,4 -0,2 0,0 2,6 39,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,4 31,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 150,74 -54,6 -3,6 -2,9 -0,3 0,0 1,7 36,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,4 28,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 252,54 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 1,1 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,2 25,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 252,54 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 1,1 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 218,79 -57,8 -4,0 -0,4 -0,4 0,0 0,8 34,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 213,58 -57,6 -4,0 -0,2 -0,4 0,0 1,5 36,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,4 27,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 213,58 -57,6 -4,0 -0,2 -0,4 0,0 1,5 36,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,59 -54,7 -3,6 -6,9 -0,3 0,0 2,8 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 91,32 -50,2 0,4 -11,5 -0,1 0,0 1,8 30,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 27,3 26,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 102,24 -51,2 0,5 -11,0 -0,1 0,0 1,9 26,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,2 21,9

Immissionsort IO2.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 224,84 -58,0 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 1,8 26,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,7 17,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,84 -58,0 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 1,8 16,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,2 7,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 187,43 -56,4 -4,4 -19,9 -0,4 0,0 1,9 23,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,7 14,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 145,04 -54,2 -4,3 -19,2 -0,3 0,0 1,6 20,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,7 12,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 145,03 -54,2 -4,3 -19,2 -0,3 0,0 1,6 20,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,5 12,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 122,84 -52,8 -4,2 -20,1 -0,2 0,0 1,6 21,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,4 13,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 122,84 -52,8 -4,2 -20,1 -0,2 0,0 1,6 21,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,2 13,4

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 168,08 -55,5 -4,4 -19,6 -0,3 0,0 1,8 18,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,0 10,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 269,90 -59,6 -4,5 -18,9 -0,5 0,0 1,7 15,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,1 6,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 269,90 -59,6 -4,5 -18,9 -0,5 0,0 1,7 14,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 8,9 5,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 236,79 -58,5 -4,5 -19,2 -0,4 0,0 1,6 15,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,0 6,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 231,38 -58,3 -4,5 -18,6 -0,4 0,0 2,0 17,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,1 8,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 231,38 -58,3 -4,5 -18,6 -0,4 0,0 2,0 17,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,9 7,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,33 -55,1 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,75 -51,6 0,0 -14,4 -0,4 0,0 0,3 23,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,8 19,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,58 -52,2 0,1 -7,4 -0,4 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,3 22,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO2.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 224,87 -58,0 -4,2 -19,9 -0,4 0,0 1,8 26,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,7 17,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,87 -58,0 -4,2 -19,9 -0,4 0,0 1,8 16,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,2 7,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 187,46 -56,5 -4,1 -20,2 -0,4 0,0 1,9 23,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,7 14,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 145,08 -54,2 -3,9 -19,4 -0,3 0,0 1,6 20,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,8 13,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 145,07 -54,2 -3,9 -19,4 -0,3 0,0 1,6 20,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,6 12,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 122,89 -52,8 -3,7 -20,5 -0,2 0,0 1,6 21,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,4 13,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 122,89 -52,8 -3,7 -20,5 -0,2 0,0 1,6 21,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,2 13,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 168,11 -55,5 -4,0 -19,8 -0,3 0,0 1,8 18,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 15,1 10,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 269,93 -59,6 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 1,6 15,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,2 6,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 269,93 -59,6 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 1,6 15,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,0 6,0

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 236,82 -58,5 -4,3 -19,3 -0,4 0,0 1,6 15,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,1 6,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 231,41 -58,3 -4,3 -18,7 -0,4 0,0 2,0 17,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,2 8,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 231,41 -58,3 -4,3 -18,7 -0,4 0,0 2,0 17,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,0 8,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,37 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4 32,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,85 -51,6 -0,1 -14,3 -0,4 0,0 0,2 23,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 20,7 19,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,67 -52,2 0,1 -7,2 -0,4 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,3 22,1

Immissionsort IO2.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 224,94 -58,0 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 31,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,94 -58,0 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 21,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,4 12,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 187,54 -56,5 -3,9 -15,5 -0,4 0,0 2,0 28,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,9 19,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 145,16 -54,2 -3,5 -15,8 -0,3 0,0 1,9 25,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,1 17,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 145,18 -54,2 -3,5 -15,8 -0,3 0,0 1,9 24,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,9 17,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 123,02 -52,8 -3,2 -16,5 -0,2 0,0 1,8 26,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 23,0 18,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 123,02 -52,8 -3,2 -16,5 -0,2 0,0 1,8 25,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,8 18,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 168,20 -55,5 -3,7 -15,5 -0,3 0,0 2,0 22,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 19,9 15,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 269,98 -59,6 -4,2 -14,5 -0,5 0,0 1,9 20,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,1 11,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 269,98 -59,6 -4,2 -14,5 -0,5 0,0 1,9 20,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 13,9 10,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 236,88 -58,5 -4,1 -14,7 -0,5 0,0 1,8 20,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,1 11,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 231,47 -58,3 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 2,5 22,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,0 13,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 231,47 -58,3 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 2,5 21,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,8 12,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,46 -55,2 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 107,03 -51,6 0,3 -13,1 -0,3 0,0 0,3 25,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,5 21,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,84 -52,2 0,4 -6,5 -0,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,5 23,3

Immissionsort IO3.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 217,81 -57,8 -4,5 -18,5 -0,4 0,0 7,8 34,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,2 25,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,81 -57,8 -4,5 -18,5 -0,4 0,0 7,8 23,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,7 14,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 178,42 -56,0 -4,4 -18,5 -0,3 0,0 4,9 28,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,6 19,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 119,39 -52,5 -4,1 -17,9 -0,2 0,0 13,9 36,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,0 28,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 119,37 -52,5 -4,1 -17,9 -0,2 0,0 13,9 35,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,9 28,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 116,56 -52,3 -4,1 -19,2 -0,2 0,0 4,0 25,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,1 17,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 116,56 -52,3 -4,1 -19,2 -0,2 0,0 4,0 24,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,9 17,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 155,95 -54,9 -4,3 -18,4 -0,3 0,0 11,4 29,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 26,5 21,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 247,43 -58,9 -4,5 -17,6 -0,5 0,0 16,4 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 247,43 -58,9 -4,5 -17,6 -0,5 0,0 16,4 31,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,44 -57,7 -4,5 -17,8 -0,4 0,0 16,6 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,77 -57,2 -4,4 -17,4 -0,4 0,0 15,8 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,77 -57,2 -4,4 -17,4 -0,4 0,0 15,8 33,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,2 24,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,66 -56,8 -4,4 -19,7 -0,4 0,0 5,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,22 -52,9 0,0 -19,2 -0,3 0,0 3,3 20,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,7 16,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,16 -53,9 0,1 -19,4 -0,3 0,0 3,6 16,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 13,1 11,9

Immissionsort IO3.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 19 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 217,84 -57,8 -4,2 -18,6 -0,4 0,0 10,1 36,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,6 27,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,84 -57,8 -4,2 -18,6 -0,4 0,0 10,1 26,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,1 17,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 178,46 -56,0 -4,1 -18,7 -0,3 0,0 7,7 31,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,6 22,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 119,45 -52,5 -3,7 -18,1 -0,2 0,0 14,2 36,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,6 28,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 119,43 -52,5 -3,7 -18,1 -0,2 0,0 14,2 36,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,4 28,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 116,62 -52,3 -3,6 -19,5 -0,2 0,0 5,8 27,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,2 19,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 116,62 -52,3 -3,6 -19,5 -0,2 0,0 5,8 27,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,0 19,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 156,00 -54,9 -4,0 -18,6 -0,3 0,0 12,2 30,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,5 22,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 247,46 -58,9 -4,3 -17,5 -0,5 0,0 16,7 32,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,5 23,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 247,46 -58,9 -4,3 -17,5 -0,5 0,0 16,7 32,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,3 23,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,48 -57,7 -4,2 -17,9 -0,4 0,0 16,9 32,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,8 23,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,80 -57,2 -4,2 -17,3 -0,4 0,0 15,9 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,80 -57,2 -4,2 -17,3 -0,4 0,0 15,9 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,69 -56,8 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 8,5 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 19,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,30 -52,9 0,0 -18,6 -0,3 0,0 4,4 22,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,5 18,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,22 -53,9 0,0 -18,8 -0,3 0,0 4,8 17,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 14,9 13,7

Immissionsort IO3.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 217,91 -57,8 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 11,1 41,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 35,7 32,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,91 -57,8 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 11,1 31,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,2 22,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 178,54 -56,0 -3,8 -14,9 -0,3 0,0 9,8 37,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,7 28,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 119,58 -52,5 -3,2 -15,1 -0,2 0,0 11,8 37,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,8 30,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 119,56 -52,5 -3,2 -15,1 -0,2 0,0 11,8 37,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,6 29,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 116,75 -52,3 -3,1 -16,3 -0,2 0,0 6,6 31,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,6 23,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 116,75 -52,3 -3,1 -16,3 -0,2 0,0 6,6 31,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,4 23,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 156,09 -54,9 -3,6 -15,0 -0,3 0,0 10,9 33,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,0 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 247,51 -58,9 -4,1 -13,9 -0,5 0,0 13,8 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 247,51 -58,9 -4,1 -13,9 -0,5 0,0 13,8 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,55 -57,7 -4,0 -14,2 -0,4 0,0 14,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,87 -57,2 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 12,8 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,87 -57,2 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 12,8 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,77 -56,8 -3,9 -15,6 -0,4 0,0 8,9 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,44 -52,9 0,3 -15,6 -0,2 0,0 4,5 26,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,0 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,34 -53,9 0,4 -15,8 -0,2 0,0 4,8 21,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 18,5 17,3

Immissionsort IO3.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 202,86 -57,1 -4,4 -0,2 -0,4 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,4 36,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,86 -57,1 -4,4 -0,2 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,9 25,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 163,59 -55,3 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,1 34,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 103,04 -51,3 -4,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,6 33,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 103,01 -51,2 -4,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,4 33,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 102,31 -51,2 -4,0 -1,6 -0,2 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,0 32,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 102,31 -51,2 -4,0 -1,6 -0,2 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,8 32,1

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 141,01 -54,0 -4,3 -0,2 -0,3 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,3 29,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,51 -58,3 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,51 -58,3 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 199,33 -57,0 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,2 25,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 188,84 -56,5 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,7 26,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 188,84 -56,5 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,5 26,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,16 -56,5 -4,4 -18,6 -0,4 0,0 1,6 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 114,90 -52,2 0,1 -15,2 -0,2 0,0 0,2 22,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,6 18,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,69 -53,4 0,2 -17,1 -0,3 0,0 0,4 16,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 13,0 11,7

Immissionsort IO3.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 202,90 -57,1 -4,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,6 36,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,90 -57,1 -4,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,1 26,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 163,63 -55,3 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,4 34,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 103,11 -51,3 -3,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,1 34,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 103,08 -51,3 -3,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,9 34,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 102,38 -51,2 -3,4 -1,6 -0,2 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,6 32,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 102,38 -51,2 -3,4 -1,6 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,4 32,6

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 141,05 -54,0 -3,9 -0,2 -0,3 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,7 29,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,54 -58,3 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,54 -58,3 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 199,36 -57,0 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 188,87 -56,5 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,0 27,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 188,87 -56,5 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,8 26,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,19 -56,5 -4,1 -18,7 -0,4 0,0 1,6 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 114,98 -52,2 0,1 -15,2 -0,2 0,0 0,3 22,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,6 18,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,76 -53,5 0,1 -16,8 -0,3 0,0 0,5 16,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 13,3 12,0

Immissionsort IO3.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 202,97 -57,1 -3,9 -0,2 -0,4 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,9 36,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,97 -57,1 -3,9 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,4 26,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 163,72 -55,3 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,7 34,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 103,26 -51,3 -2,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,7 34,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 103,24 -51,3 -2,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,5 34,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 102,54 -51,2 -2,8 -1,6 -0,2 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,2 33,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 102,54 -51,2 -2,8 -1,6 -0,2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,0 33,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 141,15 -54,0 -3,5 -0,2 -0,3 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,1 30,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,60 -58,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,1 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,60 -58,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,1 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 199,44 -57,0 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,1 34,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,8 25,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 188,95 -56,5 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,3 27,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 188,95 -56,5 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,1 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,27 -56,5 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 1,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 115,13 -52,2 0,5 -13,4 -0,2 0,0 0,5 25,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,0 20,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,89 -53,5 0,5 -14,5 -0,2 0,0 0,7 19,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 16,3 15,0

Immissionsort IO3.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 23 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 192,70 -56,7 -4,4 -13,5 -0,4 0,0 6,9 39,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 33,5 30,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,70 -56,7 -4,4 -13,5 -0,4 0,0 6,9 29,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,0 20,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 153,58 -54,7 -4,3 -13,9 -0,3 0,0 7,9 37,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,6 28,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 97,57 -50,8 -3,9 -3,9 -0,2 0,0 2,6 40,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,8 33,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 97,55 -50,8 -3,9 -3,9 -0,2 0,0 2,6 40,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,6 32,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 89,92 -50,1 -3,8 -15,7 -0,2 0,0 7,2 34,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,4 26,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 89,92 -50,1 -3,8 -15,7 -0,2 0,0 7,2 34,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,2 26,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 131,97 -53,4 -4,2 -10,9 -0,3 0,0 5,9 33,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,1 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 226,22 -58,1 -4,5 -6,8 -0,4 0,0 2,9 30,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 226,22 -58,1 -4,5 -6,8 -0,4 0,0 2,9 29,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,9 20,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 193,16 -56,7 -4,4 -8,6 -0,4 0,0 3,2 29,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,1 20,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 184,75 -56,3 -4,4 -3,1 -0,4 0,0 2,9 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,7 26,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 184,75 -56,3 -4,4 -3,1 -0,4 0,0 2,9 35,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,5 26,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 172,95 -55,8 -4,4 -10,9 -0,3 0,0 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,45 -50,9 0,3 -12,9 -0,1 0,0 2,0 28,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 25,2 24,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,38 -52,3 0,4 -11,7 -0,2 0,0 2,0 24,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,3 20,1

Immissionsort IO3.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 192,73 -56,7 -4,1 -11,4 -0,4 0,0 5,9 40,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,8 31,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,73 -56,7 -4,1 -11,4 -0,4 0,0 5,9 30,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,3 21,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 153,62 -54,7 -4,0 -11,9 -0,3 0,0 6,7 38,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,7 29,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 97,64 -50,8 -3,3 -3,7 -0,2 0,0 2,5 41,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,5 33,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 97,62 -50,8 -3,3 -3,7 -0,2 0,0 2,5 41,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,3 33,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 90,01 -50,1 -3,2 -14,1 -0,2 0,0 6,3 35,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,7 28,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 90,01 -50,1 -3,2 -14,1 -0,2 0,0 6,3 35,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,5 27,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 132,02 -53,4 -3,8 -9,7 -0,3 0,0 5,2 34,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,0 26,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 226,25 -58,1 -4,3 -5,6 -0,4 0,0 2,5 31,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,2 22,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 226,25 -58,1 -4,3 -5,6 -0,4 0,0 2,5 31,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,0 21,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 193,19 -56,7 -4,1 -7,4 -0,4 0,0 2,8 30,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,2 21,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 184,78 -56,3 -4,1 -2,7 -0,4 0,0 2,7 36,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 184,78 -56,3 -4,1 -2,7 -0,4 0,0 2,7 36,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,0 26,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 173,00 -55,8 -4,1 -9,4 -0,3 0,0 1,8 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,55 -50,9 0,2 -11,9 -0,1 0,0 2,0 29,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 26,1 24,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,46 -52,3 0,3 -10,8 -0,1 0,0 1,9 25,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,1 20,8

Immissionsort IO3.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 192,81 -56,7 -3,9 -4,6 -0,4 0,0 3,2 45,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,2 36,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,81 -56,7 -3,9 -4,6 -0,4 0,0 3,2 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 153,72 -54,7 -3,6 -5,7 -0,3 0,0 3,7 42,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 36,3 33,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 97,81 -50,8 -2,7 -2,8 -0,2 0,0 2,1 42,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,6 34,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 97,79 -50,8 -2,7 -2,8 -0,2 0,0 2,1 42,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,4 34,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 90,19 -50,1 -2,5 -9,7 -0,2 0,0 4,1 38,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,7 30,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 90,19 -50,1 -2,5 -9,7 -0,2 0,0 4,1 38,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,5 30,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 132,12 -53,4 -3,4 -5,3 -0,3 0,0 3,3 36,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 33,9 29,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 226,31 -58,1 -4,0 -1,4 -0,4 0,0 1,6 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 226,31 -58,1 -4,0 -1,4 -0,4 0,0 1,6 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 193,27 -56,7 -3,9 -2,6 -0,4 0,0 1,6 34,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 184,86 -56,3 -3,8 -0,8 -0,4 0,0 2,0 37,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,6 28,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 184,86 -56,3 -3,8 -0,8 -0,4 0,0 2,0 37,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,4 28,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 173,08 -55,8 -3,8 -4,0 -0,3 0,0 1,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 29,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,74 -50,9 0,6 -9,0 -0,1 0,0 1,3 31,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,7 27,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,61 -52,3 0,6 -8,0 -0,2 0,0 1,3 27,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,6 23,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO3.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 21 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 34 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 209,71 -57,4 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 1,1 31,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,1 22,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,71 -57,4 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 1,1 20,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,6 11,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,75 -55,6 -4,4 -17,6 -0,3 0,0 2,1 27,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 21,2 18,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 117,75 -52,4 -4,1 -19,7 -0,2 0,0 2,0 22,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 19,6 14,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 117,73 -52,4 -4,1 -19,7 -0,2 0,0 2,0 22,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 19,4 14,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 106,58 -51,5 -4,0 -14,0 -0,2 0,0 5,2 32,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,4 24,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 106,58 -51,5 -4,0 -14,0 -0,2 0,0 5,2 32,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,2 24,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 149,50 -54,5 -4,3 -16,8 -0,3 0,0 1,2 21,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 18,3 13,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 245,33 -58,8 -4,5 -19,5 -0,5 0,0 1,7 15,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,5 6,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 245,33 -58,8 -4,5 -19,5 -0,5 0,0 1,7 15,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,3 6,2

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 212,85 -57,6 -4,5 -19,4 -0,4 0,0 1,6 15,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,7 6,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,70 -57,2 -4,4 -19,5 -0,4 0,0 1,7 17,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,1 8,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,70 -57,2 -4,4 -19,5 -0,4 0,0 1,7 16,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,9 7,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,52 -55,9 -4,4 -11,2 -0,3 0,0 0,8 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,77 -51,6 0,1 -2,1 -0,7 0,0 0,1 35,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,7 31,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,65 -52,7 0,2 -3,3 -0,9 0,0 0,1 29,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 26,5 25,3

Immissionsort IO3.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 209,74 -57,4 -4,2 -15,3 -0,4 0,0 1,7 31,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,74 -57,4 -4,2 -15,3 -0,4 0,0 1,7 21,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,4 12,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,79 -55,6 -4,1 -17,7 -0,3 0,0 3,2 28,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,4 19,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 117,81 -52,4 -3,6 -20,0 -0,2 0,0 2,6 23,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,2 15,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 117,79 -52,4 -3,6 -20,0 -0,2 0,0 2,6 23,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,0 15,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 106,65 -51,6 -3,5 -14,1 -0,2 0,0 5,3 33,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,0 25,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 106,65 -51,6 -3,5 -14,1 -0,2 0,0 5,3 32,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,8 25,0

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 149,54 -54,5 -3,9 -17,0 -0,3 0,0 1,6 22,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 19,0 14,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 245,36 -58,8 -4,3 -19,7 -0,5 0,0 1,7 15,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,5 6,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 245,36 -58,8 -4,3 -19,7 -0,5 0,0 1,7 15,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,3 6,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 212,88 -57,6 -4,2 -19,6 -0,4 0,0 1,6 15,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,7 6,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,74 -57,2 -4,2 -19,7 -0,4 0,0 1,7 17,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,2 8,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,74 -57,2 -4,2 -19,7 -0,4 0,0 1,7 17,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 11,0 8,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,56 -55,9 -4,1 -9,0 -0,3 0,0 1,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,85 -51,6 0,0 -2,0 -0,7 0,0 0,1 35,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,7 31,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,72 -52,7 0,1 -3,4 -0,9 0,0 0,1 29,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 26,4 25,2

Immissionsort IO3.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 28 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 209,81 -57,4 -4,0 -13,0 -0,4 0,0 2,5 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,81 -57,4 -4,0 -13,0 -0,4 0,0 2,5 24,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 18,7 15,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 170,87 -55,6 -3,8 -14,5 -0,3 0,0 3,7 32,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,4 23,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 117,94 -52,4 -3,2 -16,3 -0,2 0,0 2,7 27,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,6 19,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 117,93 -52,4 -3,2 -16,3 -0,2 0,0 2,7 27,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,4 19,6

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 106,80 -51,6 -2,9 -12,8 -0,2 0,0 4,7 34,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,2 26,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 106,80 -51,6 -2,9 -12,8 -0,2 0,0 4,7 34,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,0 26,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 149,63 -54,5 -3,6 -14,3 -0,3 0,0 2,2 25,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,5 17,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 245,41 -58,8 -4,1 -14,9 -0,5 0,0 2,0 20,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,7 11,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 245,41 -58,8 -4,1 -14,9 -0,5 0,0 2,0 20,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,5 11,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 212,95 -57,6 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 1,8 20,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,8 11,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 204,81 -57,2 -3,9 -15,1 -0,4 0,0 2,0 22,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,3 13,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 204,81 -57,2 -3,9 -15,1 -0,4 0,0 2,0 22,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,1 13,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,65 -55,9 -3,8 -4,8 -0,3 0,0 1,1 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 28,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 107,04 -51,6 0,4 -1,8 -0,6 0,0 0,1 36,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 33,3 32,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,87 -52,7 0,5 -3,2 -0,8 0,0 0,2 30,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 27,1 25,9

Immissionsort IO4.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 21 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 201,80 -57,1 -4,4 -19,0 -0,4 0,0 11,5 38,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,1 29,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,80 -57,1 -4,4 -19,0 -0,4 0,0 11,5 27,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 21,6 18,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 164,57 -55,3 -4,4 -19,0 -0,3 0,0 11,6 35,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,5 26,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 124,57 -52,9 -4,2 -17,2 -0,2 0,0 9,4 31,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,9 24,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 124,57 -52,9 -4,2 -17,2 -0,2 0,0 9,4 31,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,7 23,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 99,28 -50,9 -4,0 -19,2 -0,2 0,0 12,1 34,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,9 27,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 99,28 -50,9 -4,0 -19,2 -0,2 0,0 12,1 34,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,7 26,9

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 145,53 -54,3 -4,3 -18,7 -0,3 0,0 12,5 31,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,0 23,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 248,28 -58,9 -4,5 -18,0 -0,5 0,0 15,0 30,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,1 21,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 248,28 -58,9 -4,5 -18,0 -0,5 0,0 15,0 29,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,9 20,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 214,59 -57,6 -4,5 -18,2 -0,4 0,0 16,0 31,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 209,95 -57,4 -4,5 -17,3 -0,4 0,0 8,3 25,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,7 16,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 209,95 -57,4 -4,5 -17,3 -0,4 0,0 8,3 25,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,5 16,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,28 -54,2 -4,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,14 -49,3 0,3 -19,3 -0,2 0,0 3,0 24,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,3 20,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,11 -50,4 0,4 -19,1 -0,2 0,0 4,0 20,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 17,8 16,6

Immissionsort IO4.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 23 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 201,83 -57,1 -4,2 -19,2 -0,4 0,0 12,6 39,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 33,3 30,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,83 -57,1 -4,2 -19,2 -0,4 0,0 12,6 28,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,8 19,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 164,61 -55,3 -4,0 -19,2 -0,3 0,0 12,6 36,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 124,63 -52,9 -3,7 -17,4 -0,2 0,0 9,6 32,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,4 24,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 124,62 -52,9 -3,7 -17,4 -0,2 0,0 9,6 32,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,2 24,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 99,36 -50,9 -3,4 -19,5 -0,2 0,0 12,7 35,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,7 27,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 99,36 -50,9 -3,4 -19,5 -0,2 0,0 12,7 35,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,5 27,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 145,58 -54,3 -3,9 -18,9 -0,3 0,0 13,1 31,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 28,8 24,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 248,30 -58,9 -4,3 -17,9 -0,5 0,0 15,1 30,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,5 21,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 248,30 -58,9 -4,3 -17,9 -0,5 0,0 15,1 30,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,3 21,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 214,62 -57,6 -4,2 -18,2 -0,4 0,0 16,1 31,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 209,98 -57,4 -4,2 -17,3 -0,4 0,0 8,9 26,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,5 17,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 209,98 -57,4 -4,2 -17,3 -0,4 0,0 8,9 26,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,3 17,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,32 -54,2 -3,9 -19,7 -0,3 0,0 9,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,28 -49,3 0,2 -18,7 -0,2 0,0 3,9 25,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,8 21,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,22 -50,4 0,3 -18,5 -0,2 0,0 4,9 22,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,2 18,0

Immissionsort IO4.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 28 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 201,91 -57,1 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 12,0 43,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 37,2 34,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,91 -57,1 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 12,0 32,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,7 23,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 164,69 -55,3 -3,7 -15,1 -0,3 0,0 11,7 40,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,2 31,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 124,75 -52,9 -3,3 -14,5 -0,2 0,0 7,8 33,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,9 26,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 124,75 -52,9 -3,3 -14,5 -0,2 0,0 7,8 33,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,7 25,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 99,52 -51,0 -2,8 -16,2 -0,2 0,0 10,8 37,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,6 29,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 99,52 -51,0 -2,8 -16,2 -0,2 0,0 10,8 37,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,4 29,7

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 145,68 -54,3 -3,5 -15,1 -0,3 0,0 11,1 33,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,9 26,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 248,36 -58,9 -4,1 -14,1 -0,5 0,0 12,5 31,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,9 22,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 248,36 -58,9 -4,1 -14,1 -0,5 0,0 12,5 31,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,7 22,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 214,69 -57,6 -4,0 -14,3 -0,4 0,0 12,7 32,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,4 23,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 210,05 -57,4 -4,0 -13,9 -0,4 0,0 8,5 29,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,8 20,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 210,05 -57,4 -4,0 -13,9 -0,4 0,0 8,5 29,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,6 20,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,43 -54,2 -3,5 -15,6 -0,3 0,0 9,4 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 27,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,55 -49,3 0,5 -15,7 -0,1 0,0 4,0 29,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 26,2 24,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,44 -50,4 0,6 -15,5 -0,1 0,0 4,8 25,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,6 21,3

Immissionsort IO4.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 48 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 184,45 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 46,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 40,5 37,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,45 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 36,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,0 27,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 147,09 -54,3 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,1 44,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,1 35,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 107,05 -51,6 -4,0 0,0 -0,2 0,0 0,3 41,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,5 33,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 107,05 -51,6 -4,0 0,0 -0,2 0,0 0,3 41,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,3 33,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 80,85 -49,1 -3,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,0 36,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 80,85 -49,1 -3,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 40,8 36,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 128,04 -53,1 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 38,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,5 30,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 230,52 -58,2 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,1 33,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,9 24,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 230,52 -58,2 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,1 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 196,61 -56,9 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 34,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,4 25,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 193,05 -56,7 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,2 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,7 26,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 193,05 -56,7 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,2 35,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,5 26,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 138,95 -53,8 -4,2 -17,1 -0,3 0,0 1,1 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,39 -47,6 0,6 -5,9 -0,5 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 33,5 32,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,11 -49,4 0,6 -12,4 -0,1 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,9 20,7

Immissionsort IO4.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 184,48 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 46,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 40,9 37,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,48 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 36,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,4 27,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 147,13 -54,3 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,1 44,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,5 35,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 107,12 -51,6 -3,5 0,0 -0,2 0,0 0,3 42,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,1 34,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 107,12 -51,6 -3,5 0,0 -0,2 0,0 0,3 41,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,9 34,1

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 80,95 -49,2 -2,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,8 37,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 80,95 -49,2 -2,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,6 36,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 128,09 -53,1 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,1 38,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,9 31,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 230,55 -58,2 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,3 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 230,55 -58,2 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,3 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 196,64 -56,9 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,2 34,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,8 25,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 193,09 -56,7 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,4 36,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 193,09 -56,7 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,4 36,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,0 26,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 139,00 -53,9 -3,8 -17,2 -0,3 0,0 1,7 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,57 -47,6 0,5 -5,8 -0,5 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 33,4 32,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,23 -49,4 0,5 -12,4 -0,1 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,8 20,5

Immissionsort IO4.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 184,56 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 47,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,5 38,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,56 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 37,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,0 28,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 147,23 -54,4 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,3 45,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,1 36,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 107,27 -51,6 -2,9 0,0 -0,2 0,0 0,5 42,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,7 35,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 107,27 -51,6 -2,9 0,0 -0,2 0,0 0,5 42,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 39,5 34,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 81,16 -49,2 -2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,6 37,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 81,16 -49,2 -2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,4 37,6

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 128,20 -53,2 -3,4 0,0 -0,2 0,0 0,3 39,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,5 31,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 230,61 -58,2 -4,0 0,0 -0,4 0,0 1,0 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 230,61 -58,2 -4,0 0,0 -0,4 0,0 1,0 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 26,0

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 196,72 -56,9 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,8 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,6 26,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 193,16 -56,7 -3,9 0,0 -0,4 0,0 1,1 37,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,1 28,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 193,16 -56,7 -3,9 0,0 -0,4 0,0 1,1 37,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,9 27,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 139,11 -53,9 -3,5 -14,3 -0,3 0,0 1,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,93 -47,6 0,7 -5,3 -0,4 0,0 0,1 37,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 34,3 33,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,47 -49,4 0,8 -10,9 -0,1 0,0 0,1 26,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 23,6 22,4

Immissionsort IO4.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 40,7 37,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,61 -54,1 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,3 35,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 112,70 -52,0 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,7 32,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 112,70 -52,0 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,5 32,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 78,60 -48,9 -3,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,3 36,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 78,60 -48,9 -3,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,1 36,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 125,93 -53,0 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,6 30,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,49 -58,3 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,49 -58,3 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 197,44 -56,9 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 196,18 -56,8 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,3 26,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 196,18 -56,8 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,1 26,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,54 -52,7 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 34,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 50,67 -45,1 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 42,2 41,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 64,69 -47,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 36,4 35,1

Immissionsort IO4.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 47 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 179,36 -56,1 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,0 38,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,36 -56,1 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,5 27,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,65 -54,1 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,7 35,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 112,76 -52,0 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,2 33,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 112,76 -52,0 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,0 33,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 78,70 -48,9 -2,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,1 37,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 78,70 -48,9 -2,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,9 37,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 125,98 -53,0 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,0 31,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,52 -58,3 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,0 25,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,52 -58,3 -4,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 197,48 -56,9 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,6 25,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 196,21 -56,8 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,6 26,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 196,21 -56,8 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,4 26,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,62 -52,7 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 35,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 51,00 -45,1 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 42,1 40,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 64,87 -47,2 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 36,2 35,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO4.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 36 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 47 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 179,44 -56,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,3 38,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,44 -56,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,75 -54,1 -3,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,0 36,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 112,89 -52,0 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,7 33,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 112,90 -52,0 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 38,5 33,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 78,93 -48,9 -2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,9 38,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 78,93 -48,9 -2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,7 38,0

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 126,10 -53,0 -3,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,5 31,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 231,58 -58,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 231,58 -58,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,0

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 197,55 -56,9 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,9 25,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 196,29 -56,8 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,9 26,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 196,29 -56,8 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,7 26,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,75 -52,7 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 35,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 51,64 -45,3 1,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 42,2 40,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 65,22 -47,3 1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 36,4 35,2

Immissionsort IO4.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 34 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 196,91 -56,9 -4,4 -17,2 -0,4 0,0 0,6 29,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,2 20,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,91 -56,9 -4,4 -17,2 -0,4 0,0 0,6 18,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 12,7 9,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 161,26 -55,1 -4,3 -18,0 -0,3 0,0 0,6 25,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,7 16,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,20 -53,2 -4,2 -19,5 -0,2 0,0 0,8 20,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,6 12,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 129,20 -53,2 -4,2 -19,5 -0,2 0,0 0,8 20,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,4 12,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 97,19 -50,7 -3,9 -18,7 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,0 16,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 97,19 -50,7 -3,9 -18,7 -0,2 0,0 0,6 23,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 20,8 16,0

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 143,56 -54,1 -4,3 -18,3 -0,3 0,0 0,7 19,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 16,7 11,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 249,04 -58,9 -4,5 -18,6 -0,5 0,0 1,2 15,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,7 6,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 249,04 -58,9 -4,5 -18,6 -0,5 0,0 1,2 15,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,5 6,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,24 -57,7 -4,5 -18,6 -0,4 0,0 1,4 16,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,2 7,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 212,67 -57,5 -4,5 -19,0 -0,4 0,0 0,9 16,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,5 7,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 212,67 -57,5 -4,5 -19,0 -0,4 0,0 0,9 16,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,3 7,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,39 -53,2 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 34,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 69,61 -47,8 0,4 -10,7 -0,2 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,6 27,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 76,84 -48,7 0,6 -3,7 -0,4 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 30,9 29,7

Immissionsort IO4.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 196,94 -56,9 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 0,6 29,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,4 20,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,94 -56,9 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 0,6 19,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 12,9 9,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 161,30 -55,1 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,6 25,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,9 16,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,25 -53,2 -3,8 -19,8 -0,2 0,0 0,7 20,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,7 12,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 129,26 -53,2 -3,8 -19,8 -0,2 0,0 0,7 20,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 17,5 12,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 97,27 -50,8 -3,3 -19,0 -0,2 0,0 0,5 24,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,2 16,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 97,27 -50,8 -3,3 -19,0 -0,2 0,0 0,5 24,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,0 16,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 143,61 -54,1 -3,9 -18,5 -0,3 0,0 0,7 19,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 16,9 12,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 249,06 -58,9 -4,3 -18,6 -0,5 0,0 1,2 15,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,9 6,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 249,06 -58,9 -4,3 -18,6 -0,5 0,0 1,2 15,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 9,7 6,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,27 -57,7 -4,2 -18,7 -0,4 0,0 1,4 16,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,4 7,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 212,70 -57,5 -4,2 -19,1 -0,4 0,0 0,9 16,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,6 7,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 212,70 -57,5 -4,2 -19,1 -0,4 0,0 0,9 16,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 10,4 7,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,44 -53,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 69,79 -47,9 0,3 -10,6 -0,2 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,5 27,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 76,98 -48,7 0,5 -3,7 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 30,8 29,6

Immissionsort IO4.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 197,02 -56,9 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 0,9 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 197,02 -56,9 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 0,9 22,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,8 13,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 161,39 -55,1 -3,7 -14,6 -0,3 0,0 0,8 30,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 24,0 21,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 129,37 -53,2 -3,3 -15,8 -0,2 0,0 0,9 25,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,2 17,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 129,37 -53,2 -3,3 -15,8 -0,2 0,0 0,9 25,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 22,0 17,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 97,44 -50,8 -2,7 -16,0 -0,2 0,0 0,7 28,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 25,1 20,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 97,44 -50,8 -2,7 -16,0 -0,2 0,0 0,7 27,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 24,9 20,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 143,71 -54,1 -3,5 -14,9 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 21,0 16,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 249,12 -58,9 -4,1 -14,4 -0,5 0,0 1,6 20,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,6 11,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 249,12 -58,9 -4,1 -14,4 -0,5 0,0 1,6 20,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 14,4 11,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 215,34 -57,7 -4,0 -14,6 -0,4 0,0 1,7 21,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,1 12,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 212,77 -57,6 -4,0 -14,8 -0,4 0,0 1,0 21,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,3 12,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 212,77 -57,6 -4,0 -14,8 -0,4 0,0 1,0 21,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,1 12,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,56 -53,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 35,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 70,16 -47,9 0,6 -9,7 -0,2 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 29,7 28,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 77,28 -48,8 0,7 -3,3 -0,3 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 31,5 30,2

Immissionsort IO5.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 185,29 -56,3 -4,4 -19,1 -0,4 0,0 10,8 38,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,0 29,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,29 -56,3 -4,4 -19,1 -0,4 0,0 10,8 27,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 21,5 18,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 146,32 -54,3 -4,3 -19,2 -0,3 0,0 10,3 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,1 26,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 91,97 -50,3 -3,9 -18,3 -0,2 0,0 14,8 39,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,2 31,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 91,95 -50,3 -3,9 -18,3 -0,2 0,0 14,8 39,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,0 31,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 81,88 -49,3 -3,7 -19,8 -0,2 0,0 9,7 33,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,7 25,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 81,88 -49,3 -3,7 -19,8 -0,2 0,0 9,7 33,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,5 25,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 125,10 -52,9 -4,2 -19,1 -0,2 0,0 13,5 33,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,1 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 220,38 -57,9 -4,5 -18,4 -0,4 0,0 17,7 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 220,38 -57,9 -4,5 -18,4 -0,4 0,0 17,7 33,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,3 24,3

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,14 -56,4 -4,4 -18,6 -0,4 0,0 17,9 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 179,79 -56,1 -4,4 -18,0 -0,3 0,0 16,6 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 179,79 -56,1 -4,4 -18,0 -0,3 0,0 16,6 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,86 -55,4 -4,3 -18,5 -0,3 0,0 13,1 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 26,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,40 -50,1 0,5 -17,3 -0,2 0,0 5,1 27,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,8 23,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,01 -51,7 0,5 -16,8 -0,2 0,0 7,5 25,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,3 21,1

Immissionsort IO5.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 185,33 -56,4 -4,1 -19,1 -0,4 0,0 12,0 39,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 33,5 30,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,33 -56,4 -4,1 -19,1 -0,4 0,0 12,0 29,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 23,0 20,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 146,37 -54,3 -3,9 -19,3 -0,3 0,0 11,4 36,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,5 27,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 92,05 -50,3 -3,2 -18,6 -0,2 0,0 15,1 39,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,8 32,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 92,03 -50,3 -3,2 -18,6 -0,2 0,0 15,1 39,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,6 31,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 81,97 -49,3 -2,9 -20,4 -0,2 0,0 10,5 34,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,8 27,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 81,97 -49,3 -2,9 -20,4 -0,2 0,0 10,5 34,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 31,6 26,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 125,15 -52,9 -3,8 -19,3 -0,2 0,0 14,0 33,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 30,8 26,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 220,41 -57,9 -4,2 -18,3 -0,4 0,0 17,7 33,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,8 24,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 220,41 -57,9 -4,2 -18,3 -0,4 0,0 17,7 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,17 -56,4 -4,1 -18,7 -0,4 0,0 18,0 34,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,4 25,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 179,83 -56,1 -4,1 -18,0 -0,3 0,0 16,6 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 26,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 179,83 -56,1 -4,1 -18,0 -0,3 0,0 16,6 34,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,8 25,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,90 -55,4 -4,0 -18,6 -0,3 0,0 13,8 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,51 -50,1 0,4 -16,8 -0,1 0,0 5,4 28,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 25,5 24,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,09 -51,7 0,4 -16,4 -0,2 0,0 7,6 25,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 22,8 21,6

Immissionsort IO5.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 185,41 -56,4 -3,8 -14,8 -0,4 0,0 11,9 44,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,1 35,1

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,41 -56,4 -3,8 -14,8 -0,4 0,0 11,9 33,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,6 24,6

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 146,47 -54,3 -3,6 -15,1 -0,3 0,0 11,1 40,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 34,8 31,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 92,23 -50,3 -2,5 -15,7 -0,2 0,0 12,5 40,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,8 33,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 92,21 -50,3 -2,5 -15,7 -0,2 0,0 12,5 40,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,6 32,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 82,18 -49,3 -2,1 -16,8 -0,2 0,0 9,1 37,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,6 29,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 82,18 -49,3 -2,1 -16,8 -0,2 0,0 9,1 37,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,4 29,7

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 125,27 -52,9 -3,3 -15,3 -0,2 0,0 11,7 35,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 32,9 28,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 220,47 -57,9 -4,0 -14,3 -0,4 0,0 13,9 34,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,3 25,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 220,47 -57,9 -4,0 -14,3 -0,4 0,0 13,9 34,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,1 25,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,26 -56,4 -3,8 -14,6 -0,4 0,0 14,3 35,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 26,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 179,91 -56,1 -3,8 -14,3 -0,3 0,0 13,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,4 26,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 179,91 -56,1 -3,8 -14,3 -0,3 0,0 13,0 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,99 -55,4 -3,7 -14,7 -0,3 0,0 11,7 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,72 -50,1 0,7 -13,9 -0,1 0,0 4,8 31,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 28,1 26,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,25 -51,8 0,7 -13,6 -0,1 0,0 6,3 27,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 24,7 23,4

Immissionsort IO5.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,4 -0,2 -0,3 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 40,7 37,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,4 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,2 27,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 136,69 -53,7 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 38,8 35,8

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 79,43 -49,0 -3,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,2 36,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 79,42 -49,0 -3,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,0 36,2

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 73,03 -48,3 -3,5 -1,5 -0,1 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 40,6 35,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 73,03 -48,3 -3,5 -1,5 -0,1 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 40,4 35,6

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 115,12 -52,2 -4,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,2 31,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 208,77 -57,4 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,8 25,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 208,77 -57,4 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,6 25,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 175,28 -55,9 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,4 26,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 167,63 -55,5 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,8

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 167,63 -55,5 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,6 27,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,15 -55,5 -4,4 -15,3 -0,3 0,0 0,1 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,11 -50,0 0,6 -11,5 -0,2 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 25,8 24,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,23 -51,8 0,6 -12,7 -0,2 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,1 17,9

Immissionsort IO5.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 175,78 -55,9 -4,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,0 38,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,78 -55,9 -4,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,5 27,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 136,74 -53,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,2 36,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 79,53 -49,0 -2,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,0 37,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 79,52 -49,0 -2,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,8 37,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 73,14 -48,3 -2,6 -1,5 -0,1 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,5 36,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 73,14 -48,3 -2,6 -1,5 -0,1 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,3 36,6

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 115,18 -52,2 -3,7 -0,2 -0,2 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,7 31,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 208,80 -57,4 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 26,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 208,80 -57,4 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,8 25,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 175,32 -55,9 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,7 26,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 167,67 -55,5 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,1 28,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 167,67 -55,5 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,9 27,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,19 -55,5 -4,0 -15,1 -0,3 0,0 0,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,22 -50,0 0,5 -11,5 -0,2 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 25,7 24,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,31 -51,8 0,5 -12,7 -0,2 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 19,0 17,8

Immissionsort IO5.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 20 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 175,86 -55,9 -3,8 -0,2 -0,3 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,3 38,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,86 -55,9 -3,8 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 136,85 -53,7 -3,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,5 36,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 79,75 -49,0 -2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,8 38,0

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 79,74 -49,0 -2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,6 37,8

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 73,38 -48,3 -1,7 -1,4 -0,1 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,5 37,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 73,38 -48,3 -1,7 -1,4 -0,1 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,3 37,5

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 115,30 -52,2 -3,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,2 32,4

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 208,87 -57,4 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,3 26,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 208,87 -57,4 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,1 26,1

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 175,41 -55,9 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,1 27,1

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 167,75 -55,5 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,5 28,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 167,75 -55,5 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,3 28,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,28 -55,5 -3,7 -12,6 -0,3 0,0 0,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,43 -50,0 0,8 -10,0 -0,1 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 27,5 26,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,46 -51,8 0,8 -10,9 -0,1 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 21,2 19,9

Immissionsort IO5.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 172,88 -55,7 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,1 38,0

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,88 -55,7 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,6 27,5

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 134,18 -53,5 -4,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,0 35,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 82,58 -49,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,1 43,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 40,9 36,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 82,57 -49,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,1 43,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 40,7 35,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 68,41 -47,7 -3,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,8 38,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 68,41 -47,7 -3,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,6 37,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 113,51 -52,1 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,6 31,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 210,58 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 210,59 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,5 25,5

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 176,61 -55,9 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,3 26,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 170,63 -55,6 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,7 27,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 170,63 -55,6 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,5 27,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 155,92 -54,8 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 32,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,08 -48,8 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,1 36,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,11 -50,8 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,3 31,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO5.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 51 dB(A)   LrTaR 47 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 172,92 -55,7 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,4 38,3

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,92 -55,7 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,9 27,8

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 134,22 -53,5 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,3 36,3

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 82,68 -49,3 -2,9 0,0 -0,2 0,0 0,1 44,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,6 36,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 82,67 -49,3 -2,9 0,0 -0,2 0,0 0,1 44,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 41,4 36,7

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 68,53 -47,7 -2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 43,8 39,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 68,53 -47,7 -2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 46,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 43,6 38,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 113,57 -52,1 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,0 32,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 210,62 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,9 25,9

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 210,62 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 28,7 25,7

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 176,65 -55,9 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,6 26,6

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 170,66 -55,6 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,0 28,0

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 170,66 -55,6 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,8 27,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 155,96 -54,9 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,21 -48,9 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,0 36,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,20 -50,8 0,6 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,1 30,9

Immissionsort IO5.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 51 dB(A)   LrTaR 48 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 173,01 -55,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 41,7 38,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 173,01 -55,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,2 28,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 134,33 -53,6 -3,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 39,8 36,7

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 82,88 -49,4 -2,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 45,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,4 37,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 82,87 -49,4 -2,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 45,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 42,2 37,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 68,79 -47,7 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 44,7 40,0

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 68,79 -47,7 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 44,5 39,8

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 113,70 -52,1 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,5 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 37,5 32,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 210,68 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,1

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 210,68 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,0 25,9

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 176,73 -55,9 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,0 26,9

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 170,75 -55,6 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,3 28,3

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 170,75 -55,6 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,1 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,1 28,1

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 156,06 -54,9 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 33,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,46 -48,9 0,9 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,3 37,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,38 -50,9 0,8 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,4 31,2

Immissionsort IO5.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 41 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,max

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 181,98 -56,2 -4,4 -9,8 -0,3 0,0 0,1 36,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 30,9 27,9

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 181,98 -56,2 -4,4 -9,8 -0,3 0,0 0,1 26,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,4 17,4

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,48 -54,1 -4,3 -11,5 -0,3 0,0 0,1 32,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,9 23,9

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 94,70 -50,5 -3,9 -16,2 -0,2 0,0 11,7 37,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,9 30,1

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 94,69 -50,5 -3,9 -16,2 -0,2 0,0 11,7 37,7 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,7 29,9

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 77,51 -48,8 -3,6 -8,2 -0,1 0,0 1,0 37,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,2 29,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 77,51 -48,8 -3,6 -8,2 -0,1 0,0 1,0 37,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,0 29,2

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 123,13 -52,8 -4,2 -11,3 -0,2 0,0 2,5 30,0 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,0 22,2

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 221,67 -57,9 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 4,1 23,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,0 14,0

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 221,67 -57,9 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 4,1 22,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 16,8 13,8

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,85 -56,5 -4,4 -15,0 -0,4 0,0 1,9 21,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 15,7 12,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 182,14 -56,2 -4,4 -15,9 -0,4 0,0 11,4 31,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,5 22,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 182,14 -56,2 -4,4 -15,9 -0,4 0,0 11,4 31,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 25,3 22,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,25 -54,8 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,1 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 32,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,06 -49,0 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,4 41,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,2 37,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,38 -50,8 0,6 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,4 31,1

Immissionsort IO5.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 182,01 -56,2 -4,1 -9,7 -0,3 0,0 0,1 37,3 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 31,3 28,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,01 -56,2 -4,1 -9,7 -0,3 0,0 0,1 26,8 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,8 17,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,52 -54,1 -3,9 -11,4 -0,3 0,0 0,1 33,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,4 24,4

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 94,77 -50,5 -3,3 -16,3 -0,2 0,0 11,7 38,4 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,4 30,6

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 94,77 -50,5 -3,3 -16,3 -0,2 0,0 11,7 38,2 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,2 30,4

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 77,62 -48,8 -2,8 -8,2 -0,1 0,0 0,9 38,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 35,1 30,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 77,62 -48,8 -2,8 -8,2 -0,1 0,0 0,9 37,9 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 34,9 30,1

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 123,19 -52,8 -3,7 -11,2 -0,2 0,0 2,6 30,6 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 27,6 22,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 221,70 -57,9 -4,2 -15,0 -0,4 0,0 6,2 25,6 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,6 16,6

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 221,70 -57,9 -4,2 -15,0 -0,4 0,0 6,2 25,4 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 19,4 16,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrA)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrA)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrA)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,88 -56,5 -4,1 -14,8 -0,4 0,0 3,2 23,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 17,5 14,4

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 182,18 -56,2 -4,1 -15,8 -0,4 0,0 11,6 32,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,2 23,2

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 182,18 -56,2 -4,1 -15,8 -0,4 0,0 11,6 32,0 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 26,0 23,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,29 -54,8 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,2 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 33,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,19 -49,0 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,5 41,1 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,1 36,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,47 -50,8 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,3 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,3 31,0

Immissionsort IO5.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 34 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN  dB(A)   LTiR,m

Platz A, Spiel mit 100 Z., Schiedsrichter Fläche 66,0 104,5 7118,4 0,0 0,0 3 182,10 -56,2 -3,8 -8,7 -0,3 0,0 0,2 38,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 32,7 29,7

Platz A, Spiel mit 100 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,10 -56,2 -3,8 -8,7 -0,3 0,0 0,2 28,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,2 19,2

Platz A, Spiel mit 100 Z., Tribüne Fläche 74,0 100,0 395,3 0,0 0,0 3 143,62 -54,1 -3,5 -10,1 -0,3 0,0 0,3 35,2 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 29,2 26,2

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3192,2 0,0 0,0 3 94,95 -50,5 -2,6 -14,1 -0,2 0,0 9,7 39,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,2 31,5

Platz B, Nord, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3190,3 0,0 0,0 3 94,94 -50,5 -2,6 -14,1 -0,2 0,0 9,7 39,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,0 31,3

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 59,0 94,0 3197,8 0,0 0,0 3 77,84 -48,8 -1,9 -7,7 -0,1 0,0 0,9 39,3 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,2 31,5

Platz B, Süd, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 58,8 93,8 3197,8 0,0 0,0 3 77,84 -48,8 -1,9 -7,7 -0,1 0,0 0,9 39,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 36,0 31,3

Platz B, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,0 93,0 99,4 0,0 0,0 3 123,30 -52,8 -3,3 -10,1 -0,2 0,0 2,5 32,1 0,0 0,0 -3,0 -7,8 0,0 0,0 29,1 24,3

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2024,0 0,0 0,0 3 221,76 -57,9 -4,0 -12,3 -0,4 0,0 6,5 28,9 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,8 19,8

Platz C, Ost, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2024,0 0,0 0,0 3 221,76 -57,9 -4,0 -12,3 -0,4 0,0 6,5 28,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 22,6 19,6

Platz C, Training mit 2x 10 Z., Zuschauerbereich Linie 73,4 93,0 90,3 0,0 0,0 3 187,96 -56,5 -3,8 -12,3 -0,4 0,0 3,5 26,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 20,5 17,5

Platz C, West, Training mit 10 Z., Spieler Fläche 60,9 94,0 2019,2 0,0 0,0 3 182,26 -56,2 -3,8 -13,0 -0,4 0,0 10,1 33,7 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,7 24,7

Platz C, West, Training mit 10 Z., Trainer Fläche 60,7 93,8 2019,2 0,0 0,0 3 182,26 -56,2 -3,8 -13,0 -0,4 0,0 10,1 33,5 0,0 0,0 -6,0 -9,0 0,0 0,0 27,5 24,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,39 -54,8 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,4 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 33,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,47 -49,0 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,4 41,4 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 38,4 37,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,66 -50,8 0,8 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,6 0,0 0,0 -3,0 -4,3 0,0 0,0 32,6 31,3
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Legende

Quelle Quellname
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO1.1   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 8 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,8 -22,0 -0,5 0,0 0,0 23,1 0,0 23,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,8 -22,0 -0,5 0,0 0,0 23,1 0,0 23,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,8 -22,0 -0,5 0,0 0,0 23,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,7 -23,4 -0,8 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,7 -23,4 -0,8 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,7 -23,4 -0,8 0,0 0,0 20,7 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,7 -20,8 -0,4 0,0 0,0 24,4 0,0 24,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,7 -20,8 -0,4 0,0 0,0 24,4 0,0 24,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,7 -20,8 -0,4 0,0 0,0 24,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,8 -21,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 22,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,8 -21,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 22,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,8 -21,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 23 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 128,5 -53,2 -0,4 -20,3 -0,4 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 128,5 -53,2 -0,4 -20,3 -0,4 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,5 -53,2 -0,4 -20,3 -0,4 0,0 0,0 25,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,4 -21,2 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 23,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,4 -21,2 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 23,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,4 -21,2 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 24 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 128,6 -53,2 0,0 -19,1 -0,3 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 128,6 -53,2 0,0 -19,1 -0,3 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,6 -53,2 0,0 -19,1 -0,3 0,0 0,0 27,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 139,8 -53,9 0,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 24,9 0,0 24,9 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 139,8 -53,9 0,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 24,9 0,0 24,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,8 -53,9 0,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 24,9 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 12 dB(A)   LrA 27 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 128,8 -53,2 0,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 30,5 0,0 30,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 128,8 -53,2 0,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 30,5 0,0 30,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,8 -53,2 0,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 30,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 139,9 -53,9 0,1 -18,5 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0 26,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 139,9 -53,9 0,1 -18,5 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0 26,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,9 -53,9 0,1 -18,5 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 8 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 123,4 -52,8 -1,0 -22,8 -0,6 0,0 0,6 22,8 0,0 22,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 123,4 -52,8 -1,0 -22,8 -0,6 0,0 0,6 22,8 0,0 22,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 123,4 -52,8 -1,0 -22,8 -0,6 0,0 0,6 22,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 141,2 -54,0 -0,9 -23,1 -0,8 0,0 0,0 20,8 0,0 20,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 141,2 -54,0 -0,9 -23,1 -0,8 0,0 0,0 20,8 0,0 20,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 141,2 -54,0 -0,9 -23,1 -0,8 0,0 0,0 20,8 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,1 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,1 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,1 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 191,6 -56,6 0,0 -18,7 -0,4 0,0 0,0 23,8 0,0 23,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 191,6 -56,6 0,0 -18,7 -0,4 0,0 0,0 23,8 0,0 23,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,6 -56,6 0,0 -18,7 -0,4 0,0 0,0 23,8 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,0 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,0 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,0 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 -0,1 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,9 0,0 23,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 -0,1 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,9 0,0 23,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 -0,1 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,9 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 9 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTa

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 191,4 -56,6 0,5 -14,4 -0,3 0,0 0,0 28,7 0,0 28,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 191,4 -56,6 0,5 -14,4 -0,3 0,0 0,0 28,7 0,0 28,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,4 -56,6 0,5 -14,4 -0,3 0,0 0,0 28,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 0,4 -18,6 -0,3 0,0 0,0 25,4 0,0 25,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 0,4 -18,6 -0,3 0,0 0,0 25,4 0,0 25,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 0,4 -18,6 -0,3 0,0 0,0 25,4 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 13 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 123,7 -52,8 0,0 -16,6 -0,2 0,0 0,1 30,0 0,0 30,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 123,7 -52,8 0,0 -16,6 -0,2 0,0 0,1 30,0 0,0 30,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 123,7 -52,8 0,0 -16,6 -0,2 0,0 0,1 30,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 168,9 -55,5 0,5 -15,9 -0,2 0,0 0,0 28,4 0,0 28,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 168,9 -55,5 0,5 -15,9 -0,2 0,0 0,0 28,4 0,0 28,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,9 -55,5 0,5 -15,9 -0,2 0,0 0,0 28,4 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 96,9 -50,7 -0,7 -14,2 -0,1 0,0 1,5 35,2 0,0 35,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 96,9 -50,7 -0,7 -14,2 -0,1 0,0 1,5 35,2 0,0 35,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 96,9 -50,7 -0,7 -14,2 -0,1 0,0 1,5 35,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,1 -14,1 -0,2 0,0 1,8 32,6 0,0 32,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,1 -14,1 -0,2 0,0 1,8 32,6 0,0 32,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,1 -14,1 -0,2 0,0 1,8 32,6 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 20 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrT
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 97,0 -50,7 -0,7 -12,9 -0,1 0,0 1,8 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 97,0 -50,7 -0,7 -12,9 -0,1 0,0 1,8 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,0 -50,7 -0,7 -12,9 -0,1 0,0 1,8 36,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,0 -12,7 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 34,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,0 -12,7 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 34,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,0 -12,7 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 97,2 -50,7 -0,3 -10,1 -0,1 0,0 1,6 39,8 0,0 39,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 97,2 -50,7 -0,3 -10,1 -0,1 0,0 1,6 39,8 0,0 39,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,2 -50,7 -0,3 -10,1 -0,1 0,0 1,6 39,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 148,9 -54,4 0,4 -8,9 -0,2 0,0 1,8 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 148,9 -54,4 0,4 -8,9 -0,2 0,0 1,8 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 148,9 -54,4 0,4 -8,9 -0,2 0,0 1,8 38,2 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 109,4 -51,8 0,5 -5,0 -0,4 0,0 0,7 43,5 0,0 43,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 109,4 -51,8 0,5 -5,0 -0,4 0,0 0,7 43,5 0,0 43,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,4 -51,8 0,5 -5,0 -0,4 0,0 0,7 43,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 138,5 -53,8 0,6 -4,0 -0,7 0,0 0,0 41,5 0,0 41,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 138,5 -53,8 0,6 -4,0 -0,7 0,0 0,0 41,5 0,0 41,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 138,5 -53,8 0,6 -4,0 -0,7 0,0 0,0 41,5 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 19 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,5 0,0 -0,8 0,0 1,1 48,1 0,0 48,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,5 0,0 -0,8 0,0 1,1 48,1 0,0 48,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,5 0,0 -0,8 0,0 1,1 48,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,2 0,0 -1,1 0,0 0,2 43,8 0,0 43,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,2 0,0 -1,1 0,0 0,2 43,8 0,0 43,8 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,2 0,0 -1,1 0,0 0,2 43,8 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,3 0,0 -0,9 0,0 1,1 48,2 0,0 48,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,3 0,0 -0,9 0,0 1,1 48,2 0,0 48,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,3 0,0 -0,9 0,0 1,1 48,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,3 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,3 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,3 43,7 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 97,3 -50,8 -0,3 -3,4 -0,5 0,0 4,2 48,9 0,0 48,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 97,3 -50,8 -0,3 -3,4 -0,5 0,0 4,2 48,9 0,0 48,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,3 -50,8 -0,3 -3,4 -0,5 0,0 4,2 48,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 157,6 -54,9 0,4 0,0 -1,0 0,0 0,4 44,3 0,0 44,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 157,6 -54,9 0,4 0,0 -1,0 0,0 0,4 44,3 0,0 44,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,6 -54,9 0,4 0,0 -1,0 0,0 0,4 44,3 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,4 -1,9 -0,6 0,0 2,9 49,0 0,0 49,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,4 -1,9 -0,6 0,0 2,9 49,0 0,0 49,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,4 -1,9 -0,6 0,0 2,9 49,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 157,8 -55,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,6 44,8 0,0 44,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 157,8 -55,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,6 44,8 0,0 44,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,8 -55,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,6 44,8 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 110,6 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 110,6 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,6 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 42,0 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 110,7 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,0 0,0 46,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 110,7 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,0 0,0 46,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,7 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 41,8 0,0 41,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 41,8 0,0 41,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 41,8 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 110,8 -51,9 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 110,8 -51,9 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,8 -51,9 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 186,2 -56,4 0,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 42,2 0,0 42,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 186,2 -56,4 0,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 42,2 0,0 42,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,2 -56,4 0,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 42,2 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 111,0 -51,9 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,9 0,0 46,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 111,0 -51,9 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,9 0,0 46,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 111,0 -51,9 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 186,3 -56,4 0,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 42,6 0,0 42,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 186,3 -56,4 0,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 42,6 0,0 42,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,3 -56,4 0,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 42,6 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,8 0,0 46,8 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,8 0,0 46,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 142,5 -54,1 0,0 -17,3 -0,3 0,0 12,3 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 142,5 -54,1 0,0 -17,3 -0,3 0,0 12,3 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,5 -54,1 0,0 -17,3 -0,3 0,0 12,3 40,1 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 142,6 -54,1 0,0 -17,6 -0,3 0,0 12,5 40,0 0,0 40,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 142,6 -54,1 0,0 -17,6 -0,3 0,0 12,5 40,0 0,0 40,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,6 -54,1 0,0 -17,6 -0,3 0,0 12,5 40,0 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,4 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,2 0,0 47,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,4 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,2 0,0 47,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,4 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 142,7 -54,1 0,4 -17,1 -0,3 0,0 11,7 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 142,7 -54,1 0,4 -17,1 -0,3 0,0 11,7 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,7 -54,1 0,4 -17,1 -0,3 0,0 11,7 40,1 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 12 dB(A)   LrA 46 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 133,8 -53,5 0,6 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,5 0,0 47,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 133,8 -53,5 0,6 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,5 0,0 47,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,8 -53,5 0,6 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 142,9 -54,1 0,6 -16,2 -0,2 0,0 10,6 40,2 0,0 40,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 142,9 -54,1 0,6 -16,2 -0,2 0,0 10,6 40,2 0,0 40,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,9 -54,1 0,6 -16,2 -0,2 0,0 10,6 40,2 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO1.7   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 90,8 -50,2 -0,7 -17,4 -0,2 0,0 2,9 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 90,8 -50,2 -0,7 -17,4 -0,2 0,0 2,9 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,8 -50,2 -0,7 -17,4 -0,2 0,0 2,9 34,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 101,8 -51,1 -0,6 -16,0 -0,2 0,0 1,2 32,9 0,0 32,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 101,8 -51,1 -0,6 -16,0 -0,2 0,0 1,2 32,9 0,0 32,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 101,8 -51,1 -0,6 -16,0 -0,2 0,0 1,2 32,9 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 100,1 -51,0 -0,8 -14,4 -0,1 0,0 1,5 34,7 0,0 34,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 100,1 -51,0 -0,8 -14,4 -0,1 0,0 1,5 34,7 0,0 34,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 100,1 -51,0 -0,8 -14,4 -0,1 0,0 1,5 34,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 104,7 -51,4 -0,6 -14,6 -0,2 0,0 1,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 104,7 -51,4 -0,6 -14,6 -0,2 0,0 1,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,7 -51,4 -0,6 -14,6 -0,2 0,0 1,5 34,3 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 136,6 -53,7 0,4 -10,2 -0,2 0,0 1,5 37,3 0,0 37,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 136,6 -53,7 0,4 -10,2 -0,2 0,0 1,5 37,3 0,0 37,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 136,6 -53,7 0,4 -10,2 -0,2 0,0 1,5 37,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 104,9 -51,4 -0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,5 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 104,9 -51,4 -0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,5 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,9 -51,4 -0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,5 36,9 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 96,2 -50,7 0,3 -9,7 -0,2 0,0 2,4 41,7 0,0 41,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 96,2 -50,7 0,3 -9,7 -0,2 0,0 2,4 41,7 0,0 41,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 96,2 -50,7 0,3 -9,7 -0,2 0,0 2,4 41,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,6 -6,3 -0,4 0,0 1,3 41,2 0,0 41,2 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,6 -6,3 -0,4 0,0 1,3 41,2 0,0 41,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,6 -6,3 -0,4 0,0 1,3 41,2 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 105,8 -51,5 -0,9 0,0 -0,8 0,0 0,1 46,4 0,0 46,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 105,8 -51,5 -0,9 0,0 -0,8 0,0 0,1 46,4 0,0 46,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 105,8 -51,5 -0,9 0,0 -0,8 0,0 0,1 46,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 109,1 -51,7 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 109,1 -51,7 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,1 -51,7 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 105,9 -51,5 -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 105,9 -51,5 -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 105,9 -51,5 -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 109,2 -51,8 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 109,2 -51,8 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,2 -51,8 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 106,1 -51,5 -0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 106,1 -51,5 -0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 106,1 -51,5 -0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 109,3 -51,8 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 109,3 -51,8 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,3 -51,8 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 31 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 106,3 -51,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 106,3 -51,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 106,3 -51,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 109,5 -51,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 109,5 -51,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,5 -51,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 90,3 -50,1 -0,8 -19,0 -0,2 0,0 4,4 33,8 0,0 33,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 90,3 -50,1 -0,8 -19,0 -0,2 0,0 4,4 33,8 0,0 33,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,3 -50,1 -0,8 -19,0 -0,2 0,0 4,4 33,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 91,4 -50,2 -0,6 -19,2 -0,2 0,0 4,1 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 91,4 -50,2 -0,6 -19,2 -0,2 0,0 4,1 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,4 -50,2 -0,6 -19,2 -0,2 0,0 4,1 33,4 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 90,4 -50,1 -0,7 -18,6 -0,2 0,0 4,9 34,8 0,0 34,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 90,4 -50,1 -0,7 -18,6 -0,2 0,0 4,9 34,8 0,0 34,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,4 -50,1 -0,7 -18,6 -0,2 0,0 4,9 34,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,5 -18,7 -0,2 0,0 4,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,5 -18,7 -0,2 0,0 4,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,5 -18,7 -0,2 0,0 4,5 34,3 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,4 -16,0 -0,1 0,0 3,7 36,4 0,0 36,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,4 -16,0 -0,1 0,0 3,7 36,4 0,0 36,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,4 -16,0 -0,1 0,0 3,7 36,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 93,7 -50,4 0,0 -16,5 -0,1 0,0 3,6 36,0 0,0 36,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 93,7 -50,4 0,0 -16,5 -0,1 0,0 3,6 36,0 0,0 36,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 93,7 -50,4 0,0 -16,5 -0,1 0,0 3,6 36,0 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 70,0 -47,9 -0,3 -8,6 -0,1 0,0 5,3 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 70,0 -47,9 -0,3 -8,6 -0,1 0,0 5,3 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 70,0 -47,9 -0,3 -8,6 -0,1 0,0 5,3 47,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,0 -18,1 -0,2 0,0 13,3 43,6 0,0 43,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,0 -18,1 -0,2 0,0 13,3 43,6 0,0 43,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,0 -18,1 -0,2 0,0 13,3 43,6 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 25 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 70,1 -47,9 -0,5 -8,7 -0,1 0,0 5,7 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 70,1 -47,9 -0,5 -8,7 -0,1 0,0 5,7 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 70,1 -47,9 -0,5 -8,7 -0,1 0,0 5,7 47,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 99,0 -50,9 0,1 -17,8 -0,2 0,0 13,1 43,8 0,0 43,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 99,0 -50,9 0,1 -17,8 -0,2 0,0 13,1 43,8 0,0 43,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 99,0 -50,9 0,1 -17,8 -0,2 0,0 13,1 43,8 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 74,4 -48,4 0,2 -6,9 -0,1 0,0 4,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 74,4 -48,4 0,2 -6,9 -0,1 0,0 4,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 74,4 -48,4 0,2 -6,9 -0,1 0,0 4,1 48,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 99,2 -50,9 0,5 -15,5 -0,1 0,0 10,6 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 99,2 -50,9 0,5 -15,5 -0,1 0,0 10,6 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 99,2 -50,9 0,5 -15,5 -0,1 0,0 10,6 44,0 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 63,6 -47,1 -0,3 -16,0 -0,1 0,0 9,3 45,3 0,0 45,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 63,6 -47,1 -0,3 -16,0 -0,1 0,0 9,3 45,3 0,0 45,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 63,6 -47,1 -0,3 -16,0 -0,1 0,0 9,3 45,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 66,2 -47,4 0,0 -15,9 -0,1 0,0 1,2 37,2 0,0 37,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 66,2 -47,4 0,0 -15,9 -0,1 0,0 1,2 37,2 0,0 37,2 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 66,2 -47,4 0,0 -15,9 -0,1 0,0 1,2 37,2 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 63,7 -47,1 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 8,9 45,9 0,0 45,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 63,7 -47,1 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 8,9 45,9 0,0 45,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 63,7 -47,1 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 8,9 45,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 66,3 -47,4 -0,2 -14,7 -0,1 0,0 1,5 38,5 0,0 38,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 66,3 -47,4 -0,2 -14,7 -0,1 0,0 1,5 38,5 0,0 38,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 66,3 -47,4 -0,2 -14,7 -0,1 0,0 1,5 38,5 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 46 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 64,0 -47,1 -0,1 -12,8 -0,1 0,0 7,1 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 64,0 -47,1 -0,1 -12,8 -0,1 0,0 7,1 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 64,0 -47,1 -0,1 -12,8 -0,1 0,0 7,1 46,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 68,3 -47,7 0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,6 41,1 0,0 41,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 68,3 -47,7 0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,6 41,1 0,0 41,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 68,3 -47,7 0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,6 41,1 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 75,2 -48,5 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 75,2 -48,5 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,2 -48,5 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 49,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 78,4 -48,9 -0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 78,4 -48,9 -0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,4 -48,9 -0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 75,3 -48,5 -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 75,3 -48,5 -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,3 -48,5 -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 78,5 -48,9 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,5 0,0 49,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 78,5 -48,9 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,5 0,0 49,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,5 -48,9 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,5 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 75,5 -48,6 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,1 0,0 50,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 75,5 -48,6 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,1 0,0 50,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,5 -48,6 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 78,7 -48,9 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 78,7 -48,9 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,7 -48,9 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,0 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 16 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 86,8 -49,8 -0,6 -18,5 -0,2 0,0 3,0 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 86,8 -49,8 -0,6 -18,5 -0,2 0,0 3,0 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 86,8 -49,8 -0,6 -18,5 -0,2 0,0 3,0 33,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,1 -18,5 -0,3 0,0 3,4 30,8 0,0 30,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,1 -18,5 -0,3 0,0 3,4 30,8 0,0 30,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,1 -18,5 -0,3 0,0 3,4 30,8 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 19 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 86,9 -49,8 -0,6 -17,8 -0,2 0,0 3,9 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 86,9 -49,8 -0,6 -17,8 -0,2 0,0 3,9 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 86,9 -49,8 -0,6 -17,8 -0,2 0,0 3,9 35,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,0 -18,0 -0,2 0,0 4,8 32,7 0,0 32,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,0 -18,0 -0,2 0,0 4,8 32,7 0,0 32,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,0 -18,0 -0,2 0,0 4,8 32,7 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 87,1 -49,8 -0,2 -15,0 -0,1 0,0 3,7 38,2 0,0 38,2 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 87,1 -49,8 -0,2 -15,0 -0,1 0,0 3,7 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 87,1 -49,8 -0,2 -15,0 -0,1 0,0 3,7 38,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 132,4 -53,4 0,4 -14,9 -0,2 0,0 4,9 36,4 0,0 36,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 132,4 -53,4 0,4 -14,9 -0,2 0,0 4,9 36,4 0,0 36,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,4 -53,4 0,4 -14,9 -0,2 0,0 4,9 36,4 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 134,9 -53,6 0,5 -10,9 -0,2 0,0 0,1 35,4 0,0 35,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 134,9 -53,6 0,5 -10,9 -0,2 0,0 0,1 35,4 0,0 35,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 134,9 -53,6 0,5 -10,9 -0,2 0,0 0,1 35,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 102,3 -51,2 -0,2 -16,9 -0,2 0,0 0,4 31,3 0,0 31,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 102,3 -51,2 -0,2 -16,9 -0,2 0,0 0,4 31,3 0,0 31,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,3 -51,2 -0,2 -16,9 -0,2 0,0 0,4 31,3 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 14 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 135,0 -53,6 0,3 -11,0 -0,2 0,0 0,1 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 135,0 -53,6 0,3 -11,0 -0,2 0,0 0,1 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 135,0 -53,6 0,3 -11,0 -0,2 0,0 0,1 35,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 102,4 -51,2 -0,1 -16,7 -0,2 0,0 0,5 31,7 0,0 31,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 102,4 -51,2 -0,1 -16,7 -0,2 0,0 0,5 31,7 0,0 31,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,4 -51,2 -0,1 -16,7 -0,2 0,0 0,5 31,7 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 135,1 -53,6 0,6 -9,9 -0,2 0,0 0,3 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 135,1 -53,6 0,6 -9,9 -0,2 0,0 0,3 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 135,1 -53,6 0,6 -9,9 -0,2 0,0 0,3 36,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 0,3 -15,0 -0,2 0,0 0,6 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 0,3 -15,0 -0,2 0,0 0,6 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 0,3 -15,0 -0,2 0,0 0,6 34,0 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO3.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 23 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,5 -47,3 -0,2 -10,6 -0,1 0,0 7,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,5 -47,3 -0,2 -10,6 -0,1 0,0 7,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,5 -47,3 -0,2 -10,6 -0,1 0,0 7,1 48,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,2 -11,1 -0,1 0,0 5,6 43,2 0,0 43,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,2 -11,1 -0,1 0,0 5,6 43,2 0,0 43,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,2 -11,1 -0,1 0,0 5,6 43,2 0,0 

Immissionsort IO3.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,6 -47,3 -0,4 -9,9 -0,1 0,0 6,9 48,7 0,0 48,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,6 -47,3 -0,4 -9,9 -0,1 0,0 6,9 48,7 0,0 48,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,6 -47,3 -0,4 -9,9 -0,1 0,0 6,9 48,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 103,8 -51,3 0,2 -10,2 -0,1 0,0 5,7 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 103,8 -51,3 0,2 -10,2 -0,1 0,0 5,7 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 103,8 -51,3 0,2 -10,2 -0,1 0,0 5,7 43,7 0,0 

Immissionsort IO3.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 29 dB(A)   LrA 47 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,8 -47,4 -0,1 -8,1 -0,1 0,0 5,3 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,8 -47,4 -0,1 -8,1 -0,1 0,0 5,3 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,8 -47,4 -0,1 -8,1 -0,1 0,0 5,3 49,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,6 -7,7 -0,1 0,0 4,0 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,6 -7,7 -0,1 0,0 4,0 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,6 -7,7 -0,1 0,0 4,0 44,9 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 21 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,1 -48,0 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,7 0,0 50,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,1 -48,0 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,7 0,0 50,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,1 -48,0 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0 46,2 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0 46,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 24 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,2 -48,0 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,6 0,0 50,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,2 -48,0 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,6 0,0 50,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,2 -48,0 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,6 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 28 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 121,7 -52,7 0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 121,7 -52,7 0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,7 -52,7 0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,5 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 21 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 47,6 -44,5 -0,3 -19,8 -0,1 0,0 10,2 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 47,6 -44,5 -0,3 -19,8 -0,1 0,0 10,2 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 47,6 -44,5 -0,3 -19,8 -0,1 0,0 10,2 44,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,0 -47,2 0,3 -18,8 -0,2 0,0 9,7 43,3 0,0 43,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,0 -47,2 0,3 -18,8 -0,2 0,0 9,7 43,3 0,0 43,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,0 -47,2 0,3 -18,8 -0,2 0,0 9,7 43,3 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 23 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 47,8 -44,6 -0,5 -18,9 -0,1 0,0 10,1 45,5 0,0 45,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 47,8 -44,6 -0,5 -18,9 -0,1 0,0 10,1 45,5 0,0 45,5 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 47,8 -44,6 -0,5 -18,9 -0,1 0,0 10,1 45,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,1 -47,3 0,2 -18,3 -0,1 0,0 10,0 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,1 -47,3 0,2 -18,3 -0,1 0,0 10,0 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,1 -47,3 0,2 -18,3 -0,1 0,0 10,0 44,0 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 28 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 48,1 -44,6 -0,2 -16,6 -0,1 0,0 8,1 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 48,1 -44,6 -0,2 -16,6 -0,1 0,0 8,1 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 48,1 -44,6 -0,2 -16,6 -0,1 0,0 8,1 46,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 65,3 -47,3 0,5 -15,6 -0,1 0,0 8,0 45,0 0,0 45,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 65,3 -47,3 0,5 -15,6 -0,1 0,0 8,0 45,0 0,0 45,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,3 -47,3 0,5 -15,6 -0,1 0,0 8,0 45,0 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 48 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 56,9 -46,1 0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 56,9 -46,1 0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 56,9 -46,1 0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 127,8 -53,1 0,9 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 39,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 127,8 -53,1 0,9 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 39,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 127,8 -53,1 0,9 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 18 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 57,1 -46,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 53,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 57,1 -46,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 53,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,1 -46,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 127,9 -53,1 0,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,2 0,0 39,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 127,9 -53,1 0,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,2 0,0 39,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 127,9 -53,1 0,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,2 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 22 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrT

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 57,3 -46,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 53,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 57,3 -46,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 53,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,3 -46,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 51,8 -45,3 0,7 -13,6 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 41,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 51,8 -45,3 0,7 -13,6 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 41,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 51,8 -45,3 0,7 -13,6 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 20,2 -37,1 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,9 0,0 62,9 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 20,2 -37,1 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,9 0,0 62,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 20,2 -37,1 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 33,9 -41,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,4 0,0 58,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 33,9 -41,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,4 0,0 58,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 33,9 -41,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,4 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 20,6 -37,3 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,6 0,0 62,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 20,6 -37,3 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,6 0,0 62,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 20,6 -37,3 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,6 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 34,1 -41,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 34,1 -41,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 34,1 -41,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 36 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 21,4 -37,6 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,5 0,0 62,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 21,4 -37,6 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,5 0,0 62,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 21,4 -37,6 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 34,6 -41,8 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 34,6 -41,8 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 34,6 -41,8 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 34 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 39,9 -43,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 39,9 -43,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 39,9 -43,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 42,7 -43,6 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,7 0,0 55,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 42,7 -43,6 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,7 0,0 55,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 42,7 -43,6 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,7 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 40,1 -43,1 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,0 0,0 56,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 40,1 -43,1 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,0 0,0 56,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 40,1 -43,1 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 42,9 -43,6 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 42,9 -43,6 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 42,9 -43,6 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 35 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 40,5 -43,1 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 40,5 -43,1 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 40,5 -43,1 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 43,2 -43,7 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,8 0,0 55,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 43,2 -43,7 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,8 0,0 55,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 43,2 -43,7 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,8 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 26 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 58,1 -46,3 0,0 -16,5 -0,1 0,0 12,8 49,4 0,0 49,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 58,1 -46,3 0,0 -16,5 -0,1 0,0 12,8 49,4 0,0 49,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,1 -46,3 0,0 -16,5 -0,1 0,0 12,8 49,4 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,3 -0,1 0,0 13,2 46,6 0,0 46,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,3 -0,1 0,0 13,2 46,6 0,0 46,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,3 -0,1 0,0 13,2 46,6 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 27 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 58,2 -46,3 -0,2 -16,0 -0,1 0,0 12,4 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 58,2 -46,3 -0,2 -16,0 -0,1 0,0 12,4 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,2 -46,3 -0,2 -16,0 -0,1 0,0 12,4 49,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,0 -0,1 0,0 13,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,0 -0,1 0,0 13,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,0 -0,1 0,0 13,0 46,7 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 30 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 58,5 -46,3 0,1 -13,7 -0,1 0,0 10,3 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 58,5 -46,3 0,1 -13,7 -0,1 0,0 10,3 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,5 -46,3 0,1 -13,7 -0,1 0,0 10,3 49,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 88,7 -50,0 0,6 -13,5 -0,1 0,0 10,7 47,3 0,0 47,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 88,7 -50,0 0,6 -13,5 -0,1 0,0 10,7 47,3 0,0 47,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,7 -50,0 0,6 -13,5 -0,1 0,0 10,7 47,3 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 49 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 83,7 -49,4 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 40,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 83,7 -49,4 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 40,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,7 -49,4 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 130,8 -53,3 1,0 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 130,8 -53,3 1,0 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 130,8 -53,3 1,0 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,7 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 17 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 83,8 -49,5 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,3 0,0 40,3 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 83,8 -49,5 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,3 0,0 40,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,8 -49,5 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 130,9 -53,3 0,5 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,3 0,0 36,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 130,9 -53,3 0,5 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,3 0,0 36,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 130,9 -53,3 0,5 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,3 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 20 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 57,4 -46,2 0,7 -12,0 -0,1 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 57,4 -46,2 0,7 -12,0 -0,1 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,4 -46,2 0,7 -12,0 -0,1 0,0 0,0 42,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 83,2 -49,4 0,6 -12,5 -0,1 0,0 0,0 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 83,2 -49,4 0,6 -12,5 -0,1 0,0 0,0 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,2 -49,4 0,6 -12,5 -0,1 0,0 0,0 38,2 0,0 

Immissionsort IO5.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 32 dB(A)   LrA 50 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 45,7 -44,2 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,4 0,0 55,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 45,7 -44,2 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,4 0,0 55,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,7 -44,2 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,3 -48,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,4 0,0 51,4 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,3 -48,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,4 0,0 51,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,3 -48,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,4 0,0 

Immissionsort IO5.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 51 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 45,9 -44,2 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 45,9 -44,2 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,9 -44,2 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,3 0,0 51,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,3 0,0 51,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,3 0,0 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO5.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 51 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 46,2 -44,3 0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 46,2 -44,3 0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 46,2 -44,3 0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 71,6 -48,1 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,6 0,0 51,6 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 71,6 -48,1 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,6 0,0 51,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,6 -48,1 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,6 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 44,9 -44,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,2 0,0 55,2 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 44,9 -44,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,2 0,0 55,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 44,9 -44,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 67,4 -47,6 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,8 0,0 51,8 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 67,4 -47,6 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,8 0,0 51,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,4 -47,6 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,8 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 33 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 45,1 -44,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,1 0,0 55,1 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 45,1 -44,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,1 0,0 55,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,1 -44,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 67,5 -47,6 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,7 0,0 51,7 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 67,5 -47,6 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,7 0,0 51,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,5 -47,6 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,7 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,TiR,max 85 dB(A)   RW,TaR,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LMo 34 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrT

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 45,4 -44,1 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 45,4 -44,1 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,4 -44,1 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LTiR,max Parkplatz 99,5 0 67,8 -47,6 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 52,0 0,0 52,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm werktags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LTaR,max Parkplatz 99,5 0 67,8 -47,6 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 52,0 0,0 52,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,8 -47,6 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 52,0 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Eingabedaten Parkplätze

Berechnung Sportlärm werktags

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
PPTYP Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit B0 der Bezugsgröße B
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Bezugsgröße B Bezugsgröße B Parkplatz
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche
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L2887 Lohner Straße Vechta
Eingabedaten Parkplätze

Berechnung Sportlärm werktags

Parkplatz PPTYP f Einheit B0 Bezugsgröße B KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO

Parkplatz Schützenplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 69 0,0 4,0 4,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 36 0,0 4,0 3,6 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Projektbeschreibung

Projekttitel: L2887 Lohner Straße Vechta
Projekt Nr.: 22 04 2887
Projektbearbeiter: A. Jacobs / C. Jacobs
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 5
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 12)
Berechnungsbeginn: 23.06.2022 14:38:27
Berechnungsende: 23.06.2022 14:38:31
Rechenzeit: 00:03:501 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 24
Anzahl berechneter Punkte: 24
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (14.06.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: Freizeitlärmrichtlinie 2015 - Sonntag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Lohner Straße Vechta Sportlärm sonntags.sit 23.06.2022 14:37:18
- enthält:

Bodeneffekte.geo 21.06.2022 16:23:32
DXF_0.geo    11.04.2022 10:29:58
DXF_! nicht zugewiesen.geo 11.04.2022 10:29:56
DXF_BaÃ¼me.geo 11.04.2022 10:29:50
DXF_Bauwerke_ Einrichtungen_ Siedlungsf..geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Ebene 0.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_EntwÃ¤sserungsrinne.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Fahrbahn.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_FlurstÃ¼cke_ Punkte.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_GebÃ¤ude.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_HÃ¶henbeschriftung Fahrbahn.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Hochbord.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Kataster neu.geo 11.04.2022 10:29:50
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L2887 Lohner Straße Vechta
Rechenlauf-Info

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

DXF_Kataster.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Lagebezeichnungen.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Pflaster.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Vegetation.geo 11.04.2022 10:29:58
DXF_Vermessungspunkte.geo 11.04.2022 10:29:50
Gebäude.geo  22.06.2022 15:31:24
Geofile1.geo 11.04.2022 10:29:26
Immissionsorte.geo 21.06.2022 15:08:32
Sportlärm sonn und feiertags.geo 23.06.2022 14:37:18
Schützenplatz.geo 23.06.2022 14:37:18

RDGM0001.dgm 21.06.2022 15:06:20

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
RW,N dB(A) Richtwert nachts
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LT,max dB(A) Maximalpegel tags
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
LT,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mi

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrMi,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LT,max,diff

dB

IO1.1 MI 1.UG W 55 55 45 85 25 22 23 --- --- ---

EG 55 55 45 85 25 23 24 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 25 23 25 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 26 23 27 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 29 26 30 --- --- ---

IO1.2 MI 1.UG N 55 55 45 85 45 42 23 --- --- ---

EG 55 55 45 85 46 43 28 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 46 43 27 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 46 43 29 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 47 44 30 --- --- ---

IO1.3 MI EG O 55 55 45 85 40 36 35 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 41 38 37 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 44 42 40 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 47 44 43 --- --- ---

IO1.4 MI EG S 55 55 45 85 37 34 48 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 38 35 48 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 39 37 49 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 39 37 49 --- --- ---

IO1.5 MI EG O 55 55 45 85 36 34 46 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 37 35 46 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 39 38 46 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 44 42 47 --- --- ---

IO1.6 MI EG N 55 55 45 85 42 38 47 --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mi

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrMi,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LT,max,diff

dB

1.OG 55 55 45 85 43 40 47 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 44 42 47 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 47 45 48 --- --- ---

IO1.7 MI EG O 55 55 45 85 34 32 34 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 37 35 35 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 42 41 37 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 46 43 42 --- --- ---

IO1.8 MI EG S 55 55 45 85 32 32 46 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 32 32 46 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 33 32 47 --- --- ---

3.OG 55 55 45 85 33 33 47 --- --- ---

IO2.1 MI EG W 55 55 45 85 33 30 34 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 35 33 35 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 40 39 36 --- --- ---

IO2.2 MI EG N 55 55 45 85 45 42 48 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 46 43 48 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 47 45 48 --- --- ---

IO2.3 MI EG O 55 55 45 85 46 42 45 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 46 42 46 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 48 45 46 --- --- ---

IO2.4 MI EG S 55 55 45 85 35 34 50 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 35 34 50 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 37 36 50 --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mi

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrMi,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LT,max,diff

dB

IO3.1 MI EG W 55 55 45 85 42 39 33 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 43 39 35 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 44 42 38 --- --- ---

IO3.2 MI EG N 55 55 45 85 49 46 35 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 50 46 35 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 50 46 37 --- --- ---

IO3.3 MI EG O 55 55 45 85 47 43 48 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 48 44 49 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 50 46 49 --- --- ---

IO3.4 MI EG S 55 55 45 85 39 36 51 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 40 37 51 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 41 38 51 --- --- ---

IO4.1 MI EG W 55 55 45 85 42 39 45 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 43 40 45 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 45 42 46 --- --- ---

IO4.2 MI EG N 55 55 45 85 51 47 54 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 52 48 54 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 53 49 54 --- --- ---

IO4.3 MI EG O 55 55 45 85 52 49 63 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 53 49 63 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 53 50 62 --- --- ---

IO4.4 MI EG S 55 55 45 85 38 37 56 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 38 37 56 --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Beurteilungspegel

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Immissionsort Nutzung SW HR RW,Mi

dB(A)

RW,TaR

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LT,max

dB(A)

LrMi,diff

dB

LrTaR,diff

dB

LT,max,diff

dB

2.OG 55 55 45 85 40 39 56 --- --- ---

IO5.1 MI EG W 55 55 45 85 46 42 49 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 46 43 49 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 48 45 50 --- --- ---

IO5.2 MI EG N 55 55 45 85 52 48 40 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 53 49 40 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 54 49 42 --- --- ---

IO5.3 MI EG O 55 55 45 85 53 49 55 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 54 50 55 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 55 50 56 --- --- ---

IO5.4 MI EG S 55 55 45 85 47 43 55 --- --- ---

1.OG 55 55 45 85 47 44 55 --- --- ---

2.OG 55 55 45 85 48 44 55 --- --- ---
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Legende

Quelle Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet(LrMi) dB Meteorologische Korrektur
Cmet(LrTaR) dB Meteorologische Korrektur
dLw(LrMi) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrTaR) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrMi) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR(LrTaR) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.1   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,4 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB(A)   LrTaR 22 dB(A)   LrN 8 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 227,26 -58,1 -4,7 -20,2 -0,4 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,5

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 204,53 -57,2 -4,7 -20,2 -0,4 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 14,0 7,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 167,34 -55,5 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,0 8,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 167,30 -55,5 -4,7 -20,3 -0,3 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 23,8 17,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 271,65 -59,7 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 12,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 265,13 -59,5 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 271,61 -59,7 -4,7 -20,2 -0,5 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,91 -58,1 -4,7 -20,3 -0,4 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,77 -55,4 -0,4 -22,6 -0,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 7,7 7,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,37 -56,0 -0,4 -23,4 -0,9 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 2,5 2,5

Immissionsort IO1.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB(A)   LrTaR 23 dB(A)   LrN 9 dB(A)   

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,76 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 227,25 -58,1 -4,5 -20,1 -0,4 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 204,52 -57,2 -4,4 -20,1 -0,4 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 14,4 7,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 167,32 -55,5 -4,3 -20,2 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,4 8,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 167,29 -55,5 -4,3 -20,2 -0,3 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,2 17,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 271,64 -59,7 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 265,12 -59,5 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 271,60 -59,7 -4,5 -19,9 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,90 -58,1 -4,5 -20,0 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,76 -55,4 -0,4 -21,4 -0,6 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,37 -56,0 -0,3 -22,0 -0,7 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 4,1 4,1

Immissionsort IO1.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB(A)   LrTaR 23 dB(A)   LrN 9 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,78 -59,5 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,78 -59,5 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 227,27 -58,1 -4,3 -20,3 -0,4 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 204,55 -57,2 -4,2 -20,3 -0,4 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 14,4 7,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 167,36 -55,5 -4,0 -20,5 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,5 8,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 167,33 -55,5 -4,0 -20,5 -0,3 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,3 17,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 271,67 -59,7 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 265,14 -59,5 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 271,63 -59,7 -4,3 -20,1 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,92 -58,1 -4,3 -20,2 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,81 -55,4 -0,1 -21,0 -0,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 9,8 9,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,41 -56,0 0,0 -21,7 -0,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 4,8 4,8

Immissionsort IO1.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 26 dB(A)   LrA 19 dB(A)   LrTaR 23 dB(A)   LrN 9 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,83 -59,5 -4,2 -20,4 -0,5 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,83 -59,5 -4,2 -20,4 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 227,33 -58,1 -4,0 -20,5 -0,4 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 204,61 -57,2 -3,9 -20,6 -0,4 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 14,5 7,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 167,45 -55,5 -3,7 -20,8 -0,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,5 9,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 167,41 -55,5 -3,7 -20,8 -0,3 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,3 17,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 271,72 -59,7 -4,2 -20,2 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 265,20 -59,5 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 271,68 -59,7 -4,2 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 226,99 -58,1 -4,0 -20,4 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 166,91 -55,4 0,3 -19,8 -0,3 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 11,6 11,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,51 -56,0 0,4 -20,7 -0,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 6,4 6,4

Immissionsort IO1.1   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 11,7 dB(A)   LrMi 29 dB(A)   LrA 22 dB(A)   LrTaR 26 dB(A)   LrN 12 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,91 -59,5 -4,0 -16,7 -0,5 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 266,91 -59,5 -4,0 -16,7 -0,5 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 227,43 -58,1 -3,8 -17,0 -0,4 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 204,72 -57,2 -3,7 -17,2 -0,4 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 18,1 11,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 167,58 -55,5 -3,4 -17,7 -0,3 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 18,9 12,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 167,55 -55,5 -3,4 -17,7 -0,3 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 27,7 21,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 271,80 -59,7 -4,0 -16,6 -0,5 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 265,28 -59,5 -3,9 -16,7 -0,5 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 271,76 -59,7 -4,0 -16,6 -0,5 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m
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dB

Agr

dB
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dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)
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dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)
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LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 227,08 -58,1 -3,8 -17,9 -0,4 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 167,06 -55,4 0,4 -16,6 -0,2 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,9 14,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 178,64 -56,0 0,5 -18,0 -0,3 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 9,3 9,3

Immissionsort IO1.2   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,3 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 8 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,84 -59,0 -4,7 -0,5 -0,5 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,84 -59,0 -4,7 -0,5 -0,5 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,27 -57,5 -4,7 -0,2 -0,4 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 187,61 -56,5 -4,7 -0,6 -0,4 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,5 27,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 150,21 -54,5 -4,7 -1,1 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,2 28,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 150,18 -54,5 -4,7 -1,1 -0,3 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,0 37,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,98 -58,9 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 243,83 -58,7 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,0

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,99 -58,9 -4,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,05 -58,2 -4,7 -20,3 -0,4 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,18 -55,2 -0,7 -23,0 -0,8 0,0 0,1 10,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 7,3 7,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,21 -56,0 -0,6 -22,8 -0,8 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Immissionsort IO1.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 9 dB(A)   

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,83 -59,0 -4,5 -0,3 -0,5 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,83 -59,0 -4,5 -0,3 -0,5 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,26 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 187,60 -56,5 -4,4 -0,3 -0,4 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,0 28,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 150,20 -54,5 -4,3 -0,8 -0,3 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,8 29,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 150,17 -54,5 -4,3 -0,8 -0,3 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,6 38,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,97 -58,9 -4,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 243,82 -58,7 -4,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,98 -58,9 -4,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,05 -58,2 -4,5 -19,8 -0,4 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,18 -55,2 -0,2 -19,2 -0,4 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 11,9 11,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,20 -56,0 -0,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 6,4 6,4

Immissionsort IO1.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 9,0 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 9 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,86 -59,0 -4,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI
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dB
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S
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Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB
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ZR(LrMi)
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,85 -59,0 -4,3 -0,3 -0,5 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,29 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 42,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 187,63 -56,5 -4,2 -0,3 -0,4 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,3 28,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 150,24 -54,5 -3,9 -0,8 -0,3 0,0 0,0 37,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,2 29,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 150,21 -54,5 -3,9 -0,8 -0,3 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,0 38,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,99 -58,9 -4,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 243,85 -58,7 -4,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,5

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 249,01 -58,9 -4,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,07 -58,2 -4,3 -20,0 -0,4 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,22 -55,2 -0,2 -19,0 -0,4 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 12,1 12,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,25 -56,0 -0,1 -19,9 -0,4 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 6,7 6,7

Immissionsort IO1.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 9,0 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 9 dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,91 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,91 -59,0 -4,1 -0,2 -0,5 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,35 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 187,71 -56,5 -3,9 -0,3 -0,4 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,6 29,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 150,34 -54,5 -3,6 -0,8 -0,3 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,5 30,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 150,31 -54,5 -3,6 -0,8 -0,3 0,0 0,0 46,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,3 38,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 249,05 -58,9 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 243,91 -58,7 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 249,06 -58,9 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,13 -58,2 -4,1 -20,2 -0,4 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,33 -55,2 0,3 -18,3 -0,3 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 13,4 13,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,34 -56,0 0,4 -19,1 -0,3 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 8,1 8,1

Immissionsort IO1.2   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 12,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN 13 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,00 -59,0 -3,9 -0,2 -0,5 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,00 -59,0 -3,9 -0,2 -0,5 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,46 -57,5 -3,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 187,82 -56,5 -3,6 -0,2 -0,4 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,9 29,4

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 150,49 -54,5 -3,2 -0,8 -0,3 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,0 30,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 150,46 -54,5 -3,2 -0,8 -0,3 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,8 39,2

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)
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l oder S
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 249,14 -58,9 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 244,00 -58,7 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 249,15 -58,9 -3,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 230,23 -58,2 -3,8 -16,9 -0,4 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 162,48 -55,2 0,4 -16,2 -0,2 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 15,7 15,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 177,47 -56,0 0,5 -16,6 -0,2 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 10,8 10,8

Immissionsort IO1.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,3 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN 16 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,77 -58,1 -4,5 -14,7 -0,4 0,0 7,1 37,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,77 -58,1 -4,5 -14,7 -0,4 0,0 7,1 26,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 188,31 -56,5 -4,4 -15,0 -0,4 0,0 4,0 32,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 165,67 -55,4 -4,4 -14,1 -0,3 0,0 6,6 30,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 29,0 22,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 127,87 -53,1 -4,2 -13,2 -0,2 0,0 5,1 31,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,1 23,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 127,85 -53,1 -4,2 -13,2 -0,2 0,0 5,1 40,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,9 32,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 232,33 -58,3 -4,5 -9,7 -0,4 0,0 1,8 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 225,03 -58,0 -4,5 -12,2 -0,4 0,0 8,4 31,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 232,32 -58,3 -4,5 -9,7 -0,4 0,0 1,8 25,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,09 -57,1 -4,4 -16,8 -0,4 0,0 3,1 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,50 -53,5 -0,1 -15,4 -0,2 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,1 19,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,40 -54,4 0,0 -15,8 -0,2 0,0 1,8 17,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,5 14,5

Immissionsort IO1.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,6 dB(A)   LrMi 41 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN 20 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,80 -58,1 -4,3 -12,0 -0,4 0,0 5,9 39,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,80 -58,1 -4,3 -12,0 -0,4 0,0 5,9 28,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 188,35 -56,5 -4,1 -12,5 -0,4 0,0 4,2 35,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 165,71 -55,4 -4,0 -11,9 -0,3 0,0 5,4 31,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,3 23,8

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 127,92 -53,1 -3,7 -11,7 -0,2 0,0 4,4 32,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,4 24,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 127,90 -53,1 -3,7 -11,7 -0,2 0,0 4,4 41,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,1 33,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 232,36 -58,3 -4,3 -8,0 -0,4 0,0 1,6 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 225,06 -58,0 -4,2 -10,0 -0,4 0,0 6,6 31,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,9

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 232,35 -58,3 -4,3 -8,0 -0,4 0,0 1,6 27,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,12 -57,1 -4,2 -13,3 -0,4 0,0 2,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,56 -53,5 -0,1 -13,8 -0,2 0,0 1,8 24,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,0 21,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)
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l oder S
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LrTaR
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Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,46 -54,4 -0,1 -14,1 -0,2 0,0 2,0 19,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 16,4 16,4

Immissionsort IO1.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 25,0 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 25 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,87 -58,1 -4,0 -4,5 -0,4 0,0 3,1 43,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,87 -58,1 -4,0 -4,5 -0,4 0,0 3,1 32,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 188,42 -56,5 -3,9 -5,7 -0,4 0,0 3,0 41,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 165,80 -55,4 -3,7 -5,9 -0,3 0,0 2,8 35,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,0 27,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 128,04 -53,1 -3,3 -7,2 -0,2 0,0 2,7 35,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,5 28,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 128,02 -53,1 -3,3 -7,2 -0,2 0,0 2,7 44,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,3 36,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 232,42 -58,3 -4,0 -2,3 -0,4 0,0 0,8 41,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 225,12 -58,0 -4,0 -3,3 -0,4 0,0 2,5 34,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 232,41 -58,3 -4,0 -2,3 -0,4 0,0 0,8 32,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,20 -57,1 -3,9 -6,9 -0,4 0,0 1,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,70 -53,5 0,3 -10,3 -0,2 0,0 1,6 27,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,7 24,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,57 -54,4 0,4 -10,3 -0,2 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,2 20,2

Immissionsort IO1.3   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,8 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN 30 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,97 -58,1 -3,8 -0,6 -0,4 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 227,97 -58,1 -3,8 -0,6 -0,4 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 188,54 -56,5 -3,6 -1,1 -0,4 0,0 0,2 43,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 165,93 -55,4 -3,4 -1,2 -0,3 0,0 0,1 37,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,3 29,8

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 128,22 -53,2 -2,9 -2,3 -0,2 0,0 0,2 38,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,3 30,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 128,20 -53,1 -2,9 -2,3 -0,2 0,0 0,2 47,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 46,1 39,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 232,52 -58,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 225,23 -58,0 -3,8 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 232,51 -58,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 202,31 -57,1 -3,7 -1,0 -0,4 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 133,90 -53,5 0,5 -5,1 -0,6 0,0 0,2 31,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,3 28,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 148,74 -54,4 0,6 -5,5 -0,7 0,0 0,3 26,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,3 23,3

Immissionsort IO1.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,2 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 30 dB(A)   LrTaR 34 dB(A)   LrN 19 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,82 -58,4 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 5,3 31,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,82 -58,4 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 5,3 20,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 12,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 195,49 -56,8 -4,4 -19,3 -0,4 0,0 6,6 30,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 173,24 -55,8 -4,4 -19,3 -0,3 0,0 3,8 21,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 20,6 14,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,66 -53,6 -4,2 -19,1 -0,3 0,0 7,7 27,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,2 19,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,64 -53,6 -4,2 -19,1 -0,3 0,0 7,7 36,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,0 28,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 242,26 -58,7 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 234,31 -58,4 -4,5 -19,9 -0,4 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 6,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 242,27 -58,7 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 200,96 -57,1 -4,4 -12,2 -0,4 0,0 1,4 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,60 -53,6 -0,1 -6,6 -0,5 0,0 3,7 32,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,7 29,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,20 -54,5 0,0 -7,0 -0,7 0,0 2,7 26,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,6 23,6

Immissionsort IO1.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,1 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN 22 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,85 -58,4 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 7,8 33,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,85 -58,4 -4,3 -18,9 -0,5 0,0 7,8 22,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 195,52 -56,8 -4,2 -19,5 -0,4 0,0 9,1 33,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 173,27 -55,8 -4,1 -19,5 -0,3 0,0 5,5 23,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 22,4 15,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,72 -53,6 -3,8 -19,3 -0,3 0,0 8,1 28,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,9 20,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,69 -53,6 -3,8 -19,3 -0,3 0,0 8,1 36,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,7 29,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 242,29 -58,7 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 234,34 -58,4 -4,3 -20,1 -0,4 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 6,9

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 242,30 -58,7 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,00 -57,1 -4,2 -9,5 -0,4 0,0 1,3 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,67 -53,6 -0,2 -6,2 -0,5 0,0 3,6 32,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,9 29,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,25 -54,5 -0,1 -6,7 -0,6 0,0 2,6 26,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,8 23,8

Immissionsort IO1.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,3 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN 26 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,91 -58,4 -4,1 -17,7 -0,5 0,0 9,5 36,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 234,91 -58,4 -4,1 -17,7 -0,5 0,0 9,5 25,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 195,60 -56,8 -3,9 -19,2 -0,4 0,0 11,9 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 173,36 -55,8 -3,8 -19,1 -0,3 0,0 7,7 26,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,2 18,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,83 -53,7 -3,4 -18,9 -0,3 0,0 8,3 29,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 27,9 21,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,80 -53,7 -3,4 -18,9 -0,3 0,0 8,3 37,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,7 30,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 242,35 -58,7 -4,1 -18,9 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 234,40 -58,4 -4,0 -18,8 -0,5 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 242,36 -58,7 -4,1 -18,9 -0,5 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 7,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,08 -57,1 -3,9 -5,2 -0,4 0,0 0,9 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,80 -53,6 0,2 -5,1 -0,4 0,0 3,0 33,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 30,9 30,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,37 -54,5 0,3 -5,9 -0,5 0,0 2,2 27,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,8 24,8

Immissionsort IO1.4   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,4 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN 30 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 235,01 -58,4 -3,8 -12,5 -0,5 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 235,01 -58,4 -3,8 -12,5 -0,5 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 195,71 -56,8 -3,6 -15,2 -0,4 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,0

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 173,48 -55,8 -3,5 -15,2 -0,3 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 21,8 15,3

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 136,00 -53,7 -3,0 -15,0 -0,3 0,0 4,2 29,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,1 21,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,98 -53,7 -3,0 -14,9 -0,3 0,0 4,2 38,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,9 30,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 242,44 -58,7 -3,9 -12,3 -0,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 234,50 -58,4 -3,8 -12,4 -0,5 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,0

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 242,45 -58,7 -3,9 -12,5 -0,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 201,19 -57,1 -3,7 -1,2 -0,4 0,0 0,7 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 30,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 135,99 -53,7 0,5 -3,8 -0,7 0,0 2,4 34,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 31,5 31,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 149,54 -54,5 0,6 -4,4 -0,9 0,0 1,7 28,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 25,6 25,6

Immissionsort IO1.5   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,0 dB(A)   LrMi 36 dB(A)   LrA 30 dB(A)   LrTaR 34 dB(A)   LrN 16 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,57 -59,0 -4,6 -11,9 -0,5 0,0 0,5 32,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,57 -59,0 -4,6 -11,9 -0,5 0,0 0,5 21,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,25 -57,5 -4,5 -14,6 -0,4 0,0 0,4 28,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 188,88 -56,5 -4,5 -14,4 -0,4 0,0 1,5 23,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 22,3 15,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 151,53 -54,6 -4,4 -12,9 -0,3 0,0 1,1 25,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,6 18,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 151,50 -54,6 -4,4 -12,9 -0,3 0,0 1,1 34,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,5 27,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 257,63 -59,2 -4,6 -18,7 -0,5 0,0 6,2 29,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 250,00 -59,0 -4,6 -18,0 -0,5 0,0 5,8 21,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 257,77 -59,2 -4,6 -18,7 -0,5 0,0 6,2 20,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 12,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,68 -57,5 -4,5 -14,9 -0,4 0,0 1,5 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,81 -54,5 -0,2 -1,5 -1,1 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,5 29,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,32 -55,2 -0,1 -6,8 -0,9 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,1 20,1

Immissionsort IO1.5   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,5 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN 18 dB

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI
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dB

Ko
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Aatm
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Cmet(LrTaR)
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dLw(LrMi)
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dLw(LrTaR)
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ZR(LrMi)
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ZR(LrTaR)
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,59 -59,0 -4,4 -9,9 -0,5 0,0 0,7 35,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,59 -59,0 -4,4 -9,9 -0,5 0,0 0,7 24,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,27 -57,5 -4,3 -12,2 -0,4 0,0 0,4 30,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 188,90 -56,5 -4,2 -12,6 -0,4 0,0 1,9 26,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,7 18,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 151,56 -54,6 -4,0 -12,0 -0,3 0,0 1,4 27,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,3 19,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 151,53 -54,6 -4,0 -12,0 -0,3 0,0 1,4 36,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,1 28,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 257,65 -59,2 -4,4 -17,0 -0,5 0,0 7,9 32,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 250,01 -59,0 -4,3 -16,3 -0,5 0,0 7,3 25,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 257,79 -59,2 -4,4 -17,0 -0,5 0,0 7,9 23,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,70 -57,5 -4,3 -13,0 -0,4 0,0 1,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,86 -54,5 -0,3 -1,6 -1,1 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,4 29,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,36 -55,2 -0,2 -6,7 -0,9 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,2 20,2

Immissionsort IO1.5   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,1 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN 22 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,64 -59,0 -4,1 -5,8 -0,5 0,0 0,9 39,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,64 -59,0 -4,1 -5,8 -0,5 0,0 0,9 28,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,33 -57,5 -4,0 -8,2 -0,4 0,0 0,5 35,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 188,97 -56,5 -3,9 -9,5 -0,4 0,0 2,3 29,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,6 22,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 151,65 -54,6 -3,7 -10,3 -0,3 0,0 1,9 30,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,9 22,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 151,62 -54,6 -3,7 -10,2 -0,3 0,0 1,9 38,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,7 31,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 257,70 -59,2 -4,2 -13,8 -0,5 0,0 9,5 37,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 250,07 -59,0 -4,1 -13,1 -0,5 0,0 9,0 30,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 257,84 -59,2 -4,2 -13,8 -0,5 0,0 9,5 28,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,76 -57,5 -4,0 -10,0 -0,4 0,0 2,1 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 149,96 -54,5 0,1 -1,5 -1,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,9 29,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,45 -55,2 0,2 -6,3 -0,8 0,0 0,1 24,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,1 21,1

Immissionsort IO1.5   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,9 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 27 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,73 -59,0 -3,9 -2,2 -0,5 0,0 0,8 43,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 250,73 -59,0 -3,9 -2,2 -0,5 0,0 0,8 32,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 211,43 -57,5 -3,8 -3,3 -0,4 0,0 0,4 40,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 189,08 -56,5 -3,6 -4,3 -0,4 0,0 2,1 35,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,7 27,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 151,79 -54,6 -3,3 -5,9 -0,3 0,0 2,3 35,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,9 27,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 151,75 -54,6 -3,3 -5,9 -0,3 0,0 2,3 44,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 42,7 36,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 257,79 -59,2 -4,0 -7,2 -0,5 0,0 5,7 40,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 250,15 -59,0 -3,9 -6,7 -0,5 0,0 5,8 33,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 257,93 -59,2 -4,0 -7,2 -0,5 0,0 5,8 31,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 211,86 -57,5 -3,8 -5,3 -0,4 0,0 1,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 150,12 -54,5 0,4 -1,4 -0,9 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 30,4 30,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 162,50 -55,2 0,5 -4,8 -0,7 0,0 0,1 26,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 23,0

Immissionsort IO1.6   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN 14 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,69 -58,6 -4,5 -4,5 -0,5 0,0 1,2 41,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,69 -58,6 -4,5 -4,5 -0,5 0,0 1,2 30,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,68 -57,0 -4,4 -8,9 -0,4 0,0 1,2 35,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,5

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,08 -56,1 -4,4 -6,6 -0,3 0,0 0,8 31,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,0 23,4

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 141,94 -54,0 -4,3 -6,4 -0,3 0,0 1,0 33,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,8 25,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 141,92 -54,0 -4,3 -6,4 -0,3 0,0 1,0 41,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,6 34,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 251,49 -59,0 -4,5 -12,7 -0,5 0,0 1,1 30,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 242,38 -58,7 -4,5 -13,2 -0,5 0,0 1,4 22,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 251,44 -59,0 -4,5 -12,7 -0,5 0,0 1,1 21,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,58 -56,8 -4,4 -19,7 -0,4 0,0 3,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,50 -53,6 -0,2 -6,1 -0,9 0,0 1,8 31,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,0 28,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 145,97 -54,3 -0,1 -15,7 -0,3 0,0 1,5 17,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,3 14,3

Immissionsort IO1.6   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 15,5 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN 16 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,72 -58,6 -4,3 -3,8 -0,5 0,0 1,5 42,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,72 -58,6 -4,3 -3,8 -0,5 0,0 1,5 31,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,71 -57,0 -4,2 -7,2 -0,4 0,0 1,6 37,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,12 -56,1 -4,1 -5,9 -0,3 0,0 1,0 32,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,2 24,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 141,98 -54,0 -3,9 -6,0 -0,3 0,0 1,1 33,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,7 26,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 141,97 -54,0 -3,9 -6,0 -0,3 0,0 1,1 42,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,5 35,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 251,52 -59,0 -4,3 -9,2 -0,5 0,0 0,9 33,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 242,41 -58,7 -4,3 -9,7 -0,5 0,0 1,2 25,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,0

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 251,47 -59,0 -4,3 -9,2 -0,5 0,0 0,9 24,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,62 -56,8 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 4,9 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,57 -53,6 -0,2 -6,1 -0,9 0,0 1,8 30,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 27,9 27,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,03 -54,3 -0,1 -16,0 -0,3 0,0 1,6 17,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,1 14,1

Immissionsort IO1.6   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,3 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 18 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,78 -58,6 -4,1 -1,7 -0,5 0,0 1,7 44,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,78 -58,6 -4,1 -1,7 -0,5 0,0 1,7 33,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,78 -57,0 -3,9 -3,7 -0,4 0,0 1,7 41,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,20 -56,1 -3,8 -3,8 -0,3 0,0 1,2 35,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,7 27,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,09 -54,0 -3,5 -4,9 -0,3 0,0 1,1 35,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,2 27,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,07 -54,0 -3,5 -4,8 -0,3 0,0 1,1 44,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,0 36,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 251,58 -59,0 -4,1 -2,8 -0,5 0,0 0,5 40,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 242,47 -58,7 -4,1 -3,3 -0,5 0,0 0,7 32,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 251,53 -59,0 -4,1 -2,8 -0,5 0,0 0,5 31,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,69 -56,8 -3,9 -20,2 -0,4 0,0 7,6 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,71 -53,6 0,2 -5,7 -0,8 0,0 1,7 31,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,7 28,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,15 -54,3 0,3 -15,5 -0,3 0,0 1,6 18,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Immissionsort IO1.6   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 11,8 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN 12 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,88 -58,6 -3,9 -0,4 -0,5 0,0 1,8 46,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 239,88 -58,6 -3,9 -0,4 -0,5 0,0 1,8 35,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,89 -57,1 -3,7 -0,7 -0,4 0,0 1,8 44,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,0

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -3,5 -0,9 -0,3 0,0 1,4 38,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,2 30,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,25 -54,1 -3,1 -1,9 -0,3 0,0 1,2 38,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,6 31,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,23 -54,1 -3,1 -1,9 -0,3 0,0 1,2 47,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 46,4 39,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 251,67 -59,0 -3,9 -0,8 -0,5 0,0 1,3 43,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 242,56 -58,7 -3,9 -0,8 -0,5 0,0 1,4 35,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 251,62 -59,0 -3,9 -0,8 -0,5 0,0 1,3 34,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 195,81 -56,8 -3,6 -19,3 -0,4 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 134,91 -53,6 0,4 -5,4 -0,9 0,0 1,7 32,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,1 29,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,33 -54,3 0,5 -14,5 -0,2 0,0 1,0 18,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 15,6 15,6

Immissionsort IO1.7   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,8 dB(A)   LrMi 34 dB(A)   LrA 28 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN 22 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,76 -58,6 -4,5 -15,3 -0,5 0,0 3,7 33,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,76 -58,6 -4,5 -15,3 -0,5 0,0 3,7 22,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,24 -57,0 -4,4 -15,4 -0,4 0,0 3,6 31,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,38 -56,1 -4,4 -15,8 -0,3 0,0 3,1 24,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 23,1 16,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,67 -54,1 -4,3 -15,7 -0,3 0,0 2,4 25,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 23,9 17,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,63 -54,1 -4,3 -15,7 -0,3 0,0 2,4 33,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,7 26,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 254,37 -59,1 -4,5 -14,6 -0,5 0,0 3,0 30,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 244,81 -58,8 -4,5 -15,9 -0,5 0,0 2,0 20,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 12,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 254,32 -59,1 -4,5 -14,6 -0,5 0,0 3,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,64 -56,4 -4,4 -15,3 -0,4 0,0 6,3 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 128,85 -53,2 -0,2 -16,7 -0,2 0,0 1,7 21,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 18,2 18,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 138,99 -53,9 -0,1 -17,2 -0,2 0,0 1,7 16,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 13,5 13,5

Immissionsort IO1.7   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,8 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 35 dB(A)   LrN 24 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,78 -58,6 -4,3 -12,2 -0,5 0,0 4,3 36,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,78 -58,6 -4,3 -12,2 -0,5 0,0 4,3 25,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,27 -57,0 -4,2 -12,6 -0,4 0,0 3,9 34,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,41 -56,1 -4,1 -12,9 -0,3 0,0 3,2 27,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,4 19,8

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,72 -54,1 -3,9 -13,3 -0,3 0,0 2,4 27,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,7 20,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,68 -54,1 -3,9 -13,3 -0,3 0,0 2,4 36,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,5 28,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 254,39 -59,1 -4,3 -10,9 -0,5 0,0 2,7 33,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 244,84 -58,8 -4,3 -12,0 -0,5 0,0 2,0 24,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,5

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 254,35 -59,1 -4,3 -10,9 -0,5 0,0 2,7 24,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,67 -56,4 -4,1 -12,8 -0,4 0,0 5,5 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 128,92 -53,2 -0,2 -15,3 -0,2 0,0 1,7 22,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,7 19,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,05 -53,9 -0,1 -15,4 -0,2 0,0 1,9 18,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 15,5 15,5

Immissionsort IO1.7   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 28,6 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 41 dB(A)   LrN 29 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,86 -58,6 -4,1 -4,5 -0,5 0,0 2,8 43,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,86 -58,6 -4,1 -4,5 -0,5 0,0 2,8 32,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,34 -57,0 -3,9 -5,5 -0,4 0,0 2,6 40,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,49 -56,1 -3,8 -6,5 -0,3 0,0 2,2 33,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,0 25,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,82 -54,1 -3,5 -8,3 -0,3 0,0 1,8 32,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,4 24,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,78 -54,1 -3,5 -8,3 -0,3 0,0 1,8 41,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,2 33,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 254,45 -59,1 -4,1 -3,8 -0,5 0,0 1,3 39,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 244,90 -58,8 -4,1 -4,6 -0,5 0,0 1,1 31,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 254,41 -59,1 -4,1 -3,8 -0,5 0,0 1,3 30,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,75 -56,4 -3,8 -6,0 -0,4 0,0 3,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 129,08 -53,2 0,2 -12,1 -0,2 0,0 1,6 26,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,1 23,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,08 -53,9 0,3 -11,9 -0,2 0,0 1,7 22,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Immissionsort IO1.7   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,7 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 31 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,95 -58,6 -3,8 -0,5 -0,5 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 238,95 -58,6 -3,8 -0,5 -0,5 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 200,46 -57,0 -3,7 -0,7 -0,4 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 179,62 -56,1 -3,5 -0,9 -0,3 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,7 29,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 142,98 -54,1 -3,1 -2,3 -0,3 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,0 29,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 142,95 -54,1 -3,1 -2,3 -0,3 0,0 0,0 46,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,8 38,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 254,46 -59,1 -3,9 -0,7 -0,5 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 244,99 -58,8 -3,9 -0,7 -0,5 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 254,42 -59,1 -3,9 -0,7 -0,5 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 186,82 -56,4 -3,6 -0,9 -0,4 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 129,21 -53,2 0,4 -7,1 -0,4 0,0 0,4 30,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 27,0 27,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 139,24 -53,9 0,5 -6,7 -0,4 0,0 0,4 26,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,1 23,1

Immissionsort IO1.8   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,4 dB(A)   LrMi 32 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN 30 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,16 -59,0 -4,5 -19,7 -0,5 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,16 -59,0 -4,5 -19,7 -0,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 212,79 -57,6 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 192,16 -56,7 -4,4 -19,9 -0,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,2 8,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 155,96 -54,9 -4,3 -20,1 -0,3 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 16,2 9,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 155,95 -54,9 -4,3 -20,1 -0,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,0 18,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 268,29 -59,6 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 258,60 -59,2 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 268,24 -59,6 -4,5 -20,0 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,31 -56,6 -4,4 -0,1 -0,4 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 30,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,58 -53,8 -0,2 -16,1 -0,5 0,0 1,9 21,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 18,1 18,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,39 -54,3 -0,1 -8,6 -0,5 0,0 0,1 22,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,7 19,7

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO1.8   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,7 dB(A)   LrMi 32 dB(A)   LrA 31 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN 31 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,19 -59,0 -4,3 -19,9 -0,5 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,19 -59,0 -4,3 -19,9 -0,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 212,82 -57,6 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 192,19 -56,7 -4,2 -20,2 -0,4 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,2 8,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 156,01 -54,9 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 16,3 9,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 156,00 -54,9 -4,0 -20,4 -0,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,1 18,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 268,31 -59,6 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 258,62 -59,2 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 268,26 -59,6 -4,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,35 -56,6 -4,1 -0,1 -0,4 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,65 -53,8 -0,3 -16,0 -0,5 0,0 0,2 19,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 16,4 16,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,45 -54,3 -0,2 -8,2 -0,5 0,0 0,1 23,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,1 20,1

Immissionsort IO1.8   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 31,0 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 32 dB(A)   LrN 31 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,25 -59,0 -4,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,25 -59,0 -4,1 -20,1 -0,5 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 212,89 -57,6 -4,0 -20,1 -0,4 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 192,26 -56,7 -3,9 -20,4 -0,4 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,2 8,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 156,11 -54,9 -3,6 -20,7 -0,3 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 16,3 9,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 156,08 -54,9 -3,6 -20,7 -0,3 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,1 18,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 268,36 -59,6 -4,2 -20,3 -0,5 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 258,68 -59,2 -4,1 -20,3 -0,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 268,32 -59,6 -4,2 -20,3 -0,5 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 4,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,42 -56,6 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,78 -53,8 0,2 -15,6 -0,4 0,0 0,1 20,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,2 17,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,56 -54,3 0,3 -7,3 -0,4 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,5 21,5

Immissionsort IO1.8   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 31,3 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN 31 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,34 -59,0 -3,9 -16,5 -0,5 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 251,34 -59,0 -3,9 -16,5 -0,5 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 212,99 -57,6 -3,7 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 192,38 -56,7 -3,6 -20,0 -0,4 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 15,9 9,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 156,26 -54,9 -3,3 -20,7 -0,3 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 16,6 10,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 156,23 -54,9 -3,3 -20,7 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,4 18,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 268,45 -59,6 -4,0 -19,3 -0,5 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 258,77 -59,3 -3,9 -18,8 -0,5 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 7,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 268,40 -59,6 -4,0 -19,3 -0,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 5,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 191,54 -56,6 -3,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 31,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 138,97 -53,9 0,4 -14,4 -0,4 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 18,6 18,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 146,72 -54,3 0,5 -4,8 -0,5 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,1 24,1

Immissionsort IO2.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,5 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 26 dB(A)   LrTaR 30 dB(A)   LrN 18 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,03 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 5,2 30,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,03 -58,3 -4,5 -19,3 -0,4 0,0 5,2 19,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 11,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 192,64 -56,7 -4,4 -19,4 -0,4 0,0 4,8 28,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,0

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 172,10 -55,7 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 5,1 23,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 21,9 15,3

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,55 -53,6 -4,2 -19,6 -0,3 0,0 4,6 23,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 22,6 16,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,51 -53,6 -4,2 -19,6 -0,3 0,0 4,6 32,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,4 24,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,53 -58,9 -4,5 -19,3 -0,5 0,0 7,2 29,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 238,17 -58,5 -4,5 -19,2 -0,5 0,0 7,3 22,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,48 -58,9 -4,5 -19,3 -0,5 0,0 7,2 21,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 177,92 -56,0 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 6,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,34 -52,5 -0,1 -19,9 -0,3 0,0 3,5 20,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,4 17,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,24 -53,2 0,0 -20,0 -0,3 0,0 3,2 15,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 12,8 12,8

Immissionsort IO2.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,7 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 29 dB(A)   LrTaR 33 dB(A)   LrN 22 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,06 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 8,7 34,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,06 -58,3 -4,3 -19,5 -0,4 0,0 8,7 23,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 192,67 -56,7 -4,2 -19,6 -0,4 0,0 7,9 31,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 172,13 -55,7 -4,1 -19,7 -0,3 0,0 8,0 26,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,8 18,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,60 -53,6 -3,8 -19,9 -0,3 0,0 6,9 26,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,0 18,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,56 -53,6 -3,8 -19,9 -0,3 0,0 6,9 35,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,8 27,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,55 -58,9 -4,3 -19,4 -0,5 0,0 10,8 33,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 238,20 -58,5 -4,3 -19,4 -0,5 0,0 10,8 25,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,50 -58,9 -4,3 -19,4 -0,5 0,0 10,8 24,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 177,96 -56,0 -4,1 -19,6 -0,3 0,0 9,8 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,42 -52,5 -0,1 -19,3 -0,3 0,0 4,1 21,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 18,6 18,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,31 -53,2 0,0 -19,3 -0,3 0,0 4,3 17,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,5 14,5

Immissionsort IO2.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,3 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN 27 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,12 -58,3 -4,0 -14,9 -0,4 0,0 10,6 40,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 231,12 -58,3 -4,0 -14,9 -0,4 0,0 10,6 29,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 192,75 -56,7 -3,9 -15,2 -0,4 0,0 9,5 38,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 172,22 -55,7 -3,8 -15,5 -0,3 0,0 8,9 31,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,1 23,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 135,73 -53,6 -3,4 -16,1 -0,3 0,0 7,2 30,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 29,6 23,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 135,68 -53,6 -3,4 -16,1 -0,3 0,0 7,2 39,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,4 31,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,61 -58,9 -4,1 -15,0 -0,5 0,0 11,5 38,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 238,26 -58,5 -4,1 -15,0 -0,5 0,0 11,1 30,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,56 -58,9 -4,1 -15,0 -0,5 0,0 11,5 30,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 178,04 -56,0 -3,8 -15,4 -0,3 0,0 10,9 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 119,58 -52,5 0,3 -16,6 -0,2 0,0 4,1 24,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 129,45 -53,2 0,4 -16,5 -0,2 0,0 4,4 21,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,9 17,9

Immissionsort IO2.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,6 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 25 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,25 -57,6 -4,5 -1,8 -0,4 0,0 0,2 43,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,25 -57,6 -4,5 -1,8 -0,4 0,0 0,2 32,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 175,71 -55,9 -4,4 -2,3 -0,3 0,0 0,1 42,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 155,02 -54,8 -4,3 -3,5 -0,3 0,0 0,3 35,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,9 27,4

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 117,94 -52,4 -4,1 -4,1 -0,2 0,0 0,2 36,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,1 28,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 117,90 -52,4 -4,1 -4,1 -0,2 0,0 0,2 45,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,9 37,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,58 -58,2 -4,5 -12,3 -0,5 0,0 3,1 33,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 220,23 -57,8 -4,5 -10,5 -0,4 0,0 2,3 26,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,53 -58,2 -4,5 -12,3 -0,5 0,0 3,1 24,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,52 -55,6 -4,4 -19,4 -0,3 0,0 12,4 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,52 -51,5 0,1 -7,1 -0,6 0,0 1,9 32,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,6 29,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,25 -52,4 0,1 -14,4 -0,2 0,0 6,1 25,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,3 22,3

Immissionsort IO2.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,9 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 25 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,28 -57,6 -4,2 -1,5 -0,4 0,0 0,3 44,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,28 -57,6 -4,2 -1,5 -0,4 0,0 0,3 33,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,1 -2,0 -0,3 0,0 0,2 42,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 155,06 -54,8 -4,0 -3,2 -0,3 0,0 0,4 36,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,7 28,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 118,00 -52,4 -3,6 -3,9 -0,2 0,0 0,3 37,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,9 29,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 117,96 -52,4 -3,6 -3,9 -0,2 0,0 0,3 46,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,7 38,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,61 -58,2 -4,3 -9,2 -0,5 0,0 3,6 37,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 220,26 -57,9 -4,2 -7,7 -0,4 0,0 2,5 30,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,56 -58,2 -4,3 -9,1 -0,5 0,0 3,6 28,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,56 -55,6 -4,1 -19,7 -0,3 0,0 12,6 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,61 -51,5 0,0 -7,0 -0,6 0,0 2,0 32,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,7 29,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,33 -52,5 0,1 -14,5 -0,2 0,0 6,3 25,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,3 22,3

Immissionsort IO2.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 25,7 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN 26 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,35 -57,6 -4,0 -0,6 -0,4 0,0 0,6 46,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 214,35 -57,6 -4,0 -0,6 -0,4 0,0 0,6 35,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 175,82 -55,9 -3,8 -1,0 -0,3 0,0 0,3 44,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 155,16 -54,8 -3,6 -2,1 -0,3 0,0 0,7 37,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,4 29,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 118,13 -52,4 -3,1 -3,2 -0,2 0,0 0,5 38,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,3 30,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 118,10 -52,4 -3,1 -3,2 -0,2 0,0 0,5 47,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 46,1 39,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,66 -58,3 -4,0 -3,2 -0,5 0,0 2,8 42,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 220,33 -57,9 -4,0 -2,6 -0,4 0,0 2,2 35,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,62 -58,2 -4,0 -3,2 -0,5 0,0 2,8 33,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 170,65 -55,6 -3,7 -15,5 -0,3 0,0 9,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 25,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 105,80 -51,5 0,4 -6,1 -0,5 0,0 1,6 33,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 30,7 30,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 118,48 -52,5 0,5 -13,0 -0,2 0,0 5,0 26,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 23,0

Immissionsort IO2.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,2 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 22 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,67 -57,3 -4,4 -10,8 -0,4 0,0 4,3 39,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,67 -57,3 -4,4 -10,8 -0,4 0,0 4,3 28,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,12 -55,6 -4,4 -10,5 -0,3 0,0 5,2 39,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 150,60 -54,5 -4,3 -5,4 -0,3 0,0 1,6 34,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,6 27,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 114,51 -52,2 -4,1 -5,8 -0,2 0,0 2,4 37,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 35,9 29,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 114,47 -52,2 -4,1 -5,8 -0,2 0,0 2,4 46,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,7 38,2

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,57 -58,2 -4,5 -1,7 -0,4 0,0 0,7 41,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 218,70 -57,8 -4,5 -3,1 -0,4 0,0 0,2 32,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,51 -58,2 -4,5 -1,7 -0,4 0,0 0,7 32,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,45 -54,7 -4,3 -15,8 -0,3 0,0 5,4 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,97 -50,2 0,2 -16,1 -0,1 0,0 1,8 25,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,4 22,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 101,96 -51,2 0,3 -16,3 -0,2 0,0 1,7 20,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,5 17,5

Immissionsort IO2.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,3 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 24 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,70 -57,3 -4,2 -9,2 -0,4 0,0 3,8 40,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,70 -57,3 -4,2 -9,2 -0,4 0,0 3,8 29,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,15 -55,6 -4,1 -9,1 -0,3 0,0 4,5 40,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 150,65 -54,6 -3,9 -4,9 -0,3 0,0 1,7 35,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,5 27,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 114,58 -52,2 -3,6 -5,4 -0,2 0,0 2,4 38,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,7 30,2

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 114,53 -52,2 -3,6 -5,4 -0,2 0,0 2,4 46,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,5 39,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,60 -58,2 -4,3 -1,3 -0,4 0,0 0,9 42,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 218,73 -57,8 -4,2 -2,6 -0,4 0,0 0,4 33,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,54 -58,2 -4,3 -1,3 -0,4 0,0 0,9 33,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,50 -54,7 -4,0 -13,4 -0,3 0,0 4,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 91,09 -50,2 0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,1 26,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,9 23,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 102,05 -51,2 0,2 -14,8 -0,1 0,0 2,1 22,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,3 19,3

Immissionsort IO2.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,2 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN 29 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,77 -57,3 -3,9 -3,5 -0,4 0,0 2,5 45,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 207,77 -57,3 -3,9 -3,5 -0,4 0,0 2,5 34,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,24 -55,6 -3,8 -3,9 -0,3 0,0 2,6 43,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,0

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 150,74 -54,6 -3,6 -2,9 -0,3 0,0 1,7 38,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,9 30,4

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 114,72 -52,2 -3,1 -3,9 -0,2 0,0 2,1 39,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,5 31,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 114,68 -52,2 -3,1 -3,9 -0,2 0,0 2,1 48,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 47,3 40,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 230,66 -58,3 -4,0 -0,2 -0,4 0,0 1,3 44,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 218,79 -57,8 -4,0 -0,4 -0,4 0,0 0,8 36,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 230,60 -58,2 -4,0 -0,2 -0,4 0,0 1,3 35,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 153,59 -54,7 -3,6 -6,9 -0,3 0,0 2,8 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 91,32 -50,2 0,4 -11,5 -0,1 0,0 1,8 30,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 27,3 27,3

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 102,24 -51,2 0,5 -11,0 -0,1 0,0 1,9 26,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,2 23,2

Immissionsort IO2.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,1 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 34 dB(A)   LrN 32 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,84 -58,0 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 1,8 27,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,84 -58,0 -4,5 -19,7 -0,4 0,0 1,8 16,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 187,43 -56,4 -4,4 -19,9 -0,4 0,0 1,9 25,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 168,08 -55,5 -4,4 -19,6 -0,3 0,0 1,8 19,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 18,6 12,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 132,69 -53,4 -4,2 -19,7 -0,3 0,0 1,6 21,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 19,8 13,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 132,65 -53,4 -4,2 -19,7 -0,3 0,0 1,6 29,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,6 22,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,33 -58,9 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 1,9 25,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 236,79 -58,5 -4,5 -19,2 -0,4 0,0 1,6 16,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,27 -58,9 -4,5 -18,7 -0,5 0,0 1,9 16,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,33 -55,1 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,75 -51,6 0,0 -14,4 -0,4 0,0 0,3 23,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,8 20,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,58 -52,2 0,1 -7,4 -0,4 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,3 23,3

Immissionsort IO2.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,4 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 34 dB(A)   LrN 32 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,87 -58,0 -4,2 -19,9 -0,4 0,0 1,8 27,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,87 -58,0 -4,2 -19,9 -0,4 0,0 1,8 16,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 187,46 -56,5 -4,1 -20,2 -0,4 0,0 1,9 25,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 168,11 -55,5 -4,0 -19,8 -0,3 0,0 1,8 19,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 18,6 12,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 132,73 -53,5 -3,8 -20,0 -0,3 0,0 1,6 21,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 19,9 13,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 132,70 -53,4 -3,8 -20,0 -0,3 0,0 1,6 29,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,7 22,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,36 -58,9 -4,3 -18,8 -0,5 0,0 1,8 25,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 236,82 -58,5 -4,3 -19,3 -0,4 0,0 1,6 16,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,30 -58,9 -4,3 -18,8 -0,5 0,0 1,8 16,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,37 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4 32,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,85 -51,6 -0,1 -14,3 -0,4 0,0 0,2 23,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 20,7 20,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,67 -52,2 0,1 -7,2 -0,4 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,3 23,3

Immissionsort IO2.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,8 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN 33 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,94 -58,0 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 32,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 224,94 -58,0 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 21,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 187,54 -56,5 -3,9 -15,5 -0,4 0,0 2,0 30,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 168,20 -55,5 -3,7 -15,5 -0,3 0,0 2,0 24,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 23,5 17,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 132,84 -53,5 -3,4 -16,2 -0,3 0,0 1,8 25,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,3 17,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 132,81 -53,5 -3,4 -16,2 -0,3 0,0 1,8 34,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,1 26,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 248,41 -58,9 -4,1 -14,6 -0,5 0,0 2,2 30,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 236,88 -58,5 -4,1 -14,7 -0,5 0,0 1,8 21,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 248,36 -58,9 -4,1 -14,6 -0,5 0,0 2,2 21,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 161,46 -55,2 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 107,03 -51,6 0,3 -13,1 -0,3 0,0 0,3 25,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,5 22,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 114,84 -52,2 0,4 -6,5 -0,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,5 24,5

Immissionsort IO3.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,2 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 29 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN 16 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,81 -57,8 -4,5 -18,5 -0,4 0,0 7,8 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,81 -57,8 -4,5 -18,5 -0,4 0,0 7,8 23,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 178,42 -56,0 -4,4 -18,5 -0,3 0,0 4,9 30,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 155,95 -54,9 -4,3 -18,4 -0,3 0,0 11,4 31,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,1 23,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 117,97 -52,4 -4,1 -18,5 -0,2 0,0 11,7 33,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,1 25,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 117,94 -52,4 -4,1 -18,5 -0,2 0,0 11,7 42,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,9 34,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 223,19 -58,0 -4,5 -17,5 -0,4 0,0 16,0 41,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,44 -57,7 -4,5 -17,8 -0,4 0,0 16,6 34,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 223,18 -58,0 -4,5 -17,5 -0,4 0,0 16,0 32,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,66 -56,8 -4,4 -19,7 -0,4 0,0 5,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,22 -52,9 0,0 -19,2 -0,3 0,0 3,3 20,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,7 17,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,15 -53,9 0,1 -19,4 -0,3 0,0 3,6 16,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 13,1 13,1

Immissionsort IO3.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,1 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN 19 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,84 -57,8 -4,2 -18,6 -0,4 0,0 10,1 37,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,84 -57,8 -4,2 -18,6 -0,4 0,0 10,1 26,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 178,46 -56,0 -4,1 -18,7 -0,3 0,0 7,7 33,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 156,00 -54,9 -4,0 -18,6 -0,3 0,0 12,2 32,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,1 24,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 118,03 -52,4 -3,6 -18,8 -0,2 0,0 12,2 34,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,9 26,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 118,00 -52,4 -3,6 -18,8 -0,2 0,0 12,2 42,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,7 35,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 223,22 -58,0 -4,2 -17,4 -0,4 0,0 16,2 42,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,48 -57,7 -4,2 -17,9 -0,4 0,0 16,9 34,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,8
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw
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l oder S
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KI
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S

m
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Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 223,21 -58,0 -4,2 -17,4 -0,4 0,0 16,2 33,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,69 -56,8 -4,2 -20,0 -0,4 0,0 8,5 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 19,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,30 -52,9 0,0 -18,6 -0,3 0,0 4,4 22,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,5 19,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,22 -53,9 0,0 -18,8 -0,3 0,0 4,8 17,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 14,9 14,9

Immissionsort IO3.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,2 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 24 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,91 -57,8 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 11,1 42,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 217,91 -57,8 -4,0 -14,7 -0,4 0,0 11,1 31,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 178,54 -56,0 -3,8 -14,9 -0,3 0,0 9,8 39,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 156,09 -54,9 -3,6 -15,0 -0,3 0,0 10,9 34,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,6 27,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 118,16 -52,4 -3,2 -15,6 -0,2 0,0 10,2 35,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,5 28,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 118,14 -52,4 -3,2 -15,6 -0,2 0,0 10,2 44,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,3 36,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 223,28 -58,0 -4,0 -13,9 -0,4 0,0 13,2 42,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,55 -57,7 -4,0 -14,2 -0,4 0,0 14,0 35,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 223,27 -58,0 -4,0 -13,9 -0,4 0,0 13,3 33,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 194,77 -56,8 -3,9 -15,6 -0,4 0,0 8,9 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 124,44 -52,9 0,3 -15,6 -0,2 0,0 4,5 26,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 23,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 140,34 -53,9 0,4 -15,8 -0,2 0,0 4,8 21,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 18,5 18,5

Immissionsort IO3.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 49 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN 14 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,86 -57,1 -4,4 -0,2 -0,4 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,86 -57,1 -4,4 -0,2 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 163,59 -55,3 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 141,01 -54,0 -4,3 -0,2 -0,3 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,9 31,3

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 102,69 -51,2 -4,0 -0,7 -0,2 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,6 33,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 102,67 -51,2 -4,0 -0,7 -0,2 0,0 0,0 49,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 48,4 41,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 207,00 -57,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 199,32 -57,0 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 206,96 -57,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,16 -56,5 -4,4 -18,6 -0,4 0,0 1,6 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 114,90 -52,2 0,1 -15,2 -0,2 0,0 0,2 22,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,6 19,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,69 -53,4 0,2 -17,1 -0,3 0,0 0,4 16,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 13,0 13,0

Immissionsort IO3.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN 14 dB

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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dB

S

m
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Agr
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dB

Aatm

dB
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dLrefl
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dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,90 -57,1 -4,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 46,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,90 -57,1 -4,2 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 163,63 -55,3 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 141,05 -54,0 -3,9 -0,2 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,2 31,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 102,76 -51,2 -3,4 -0,7 -0,2 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,2 33,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 102,74 -51,2 -3,4 -0,7 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 49,0 42,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 207,03 -57,3 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 199,36 -57,0 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,5

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 206,99 -57,3 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,19 -56,5 -4,1 -18,7 -0,4 0,0 1,6 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 114,98 -52,2 0,1 -15,2 -0,2 0,0 0,3 22,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,6 19,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,76 -53,5 0,1 -16,8 -0,3 0,0 0,5 16,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 13,3 13,3

Immissionsort IO3.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,1 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN 18 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,97 -57,1 -3,9 -0,2 -0,4 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 202,97 -57,1 -3,9 -0,2 -0,4 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 163,72 -55,3 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 141,15 -54,0 -3,5 -0,2 -0,3 0,0 0,0 39,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,6 32,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 102,92 -51,2 -2,8 -0,7 -0,2 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,8 34,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 102,90 -51,2 -2,8 -0,7 -0,2 0,0 0,0 50,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 49,6 43,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 207,10 -57,3 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,1 44,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 199,44 -57,0 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,1 36,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 207,06 -57,3 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,1 35,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 189,27 -56,5 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 1,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 115,13 -52,2 0,5 -13,4 -0,2 0,0 0,5 25,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,0 22,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 132,89 -53,5 0,5 -14,5 -0,2 0,0 0,7 19,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 16,3 16,3

Immissionsort IO3.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 23 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,70 -56,7 -4,4 -13,5 -0,4 0,0 6,9 40,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,70 -56,7 -4,4 -13,5 -0,4 0,0 6,9 29,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 153,58 -54,7 -4,3 -13,9 -0,3 0,0 7,9 39,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 131,97 -53,4 -4,2 -10,9 -0,3 0,0 5,9 34,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,6 27,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 93,54 -50,4 -3,9 -7,0 -0,2 0,0 3,2 38,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,5 30,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 93,51 -50,4 -3,9 -7,0 -0,2 0,0 3,2 47,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 46,3 39,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 202,47 -57,1 -4,4 -4,2 -0,4 0,0 2,9 42,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 193,16 -56,7 -4,4 -8,6 -0,4 0,0 3,2 30,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 202,43 -57,1 -4,4 -4,2 -0,4 0,0 2,9 33,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 172,95 -55,8 -4,4 -10,9 -0,3 0,0 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,45 -50,9 0,3 -12,9 -0,1 0,0 2,0 28,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 25,2 25,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,38 -52,3 0,4 -11,7 -0,2 0,0 2,0 24,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,3 21,3

Immissionsort IO3.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,2 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN 24 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,73 -56,7 -4,1 -11,4 -0,4 0,0 5,9 41,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 33,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,73 -56,7 -4,1 -11,4 -0,4 0,0 5,9 30,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 153,62 -54,7 -4,0 -11,9 -0,3 0,0 6,7 40,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 132,02 -53,4 -3,8 -9,7 -0,3 0,0 5,2 35,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,6 28,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 93,62 -50,4 -3,2 -6,7 -0,2 0,0 3,0 39,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,3 31,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 93,59 -50,4 -3,2 -6,7 -0,2 0,0 3,0 48,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 47,1 40,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 202,51 -57,1 -4,2 -3,6 -0,4 0,0 2,6 43,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 193,19 -56,7 -4,1 -7,4 -0,4 0,0 2,8 32,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 202,46 -57,1 -4,2 -3,6 -0,4 0,0 2,6 34,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 173,00 -55,8 -4,1 -9,4 -0,3 0,0 1,8 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,55 -50,9 0,2 -11,9 -0,1 0,0 2,0 29,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 26,1 26,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,46 -52,3 0,3 -10,8 -0,1 0,0 1,9 25,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,1 22,1

Immissionsort IO3.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,1 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 dB(A)   LrTaR 46 dB(A)   LrN 29 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,81 -56,7 -3,9 -4,6 -0,4 0,0 3,2 45,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 192,81 -56,7 -3,9 -4,6 -0,4 0,0 3,2 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 153,72 -54,7 -3,6 -5,7 -0,3 0,0 3,7 44,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 132,12 -53,4 -3,4 -5,3 -0,3 0,0 3,3 38,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,4 30,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 93,80 -50,4 -2,6 -5,3 -0,2 0,0 2,6 41,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,8 33,3

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 93,77 -50,4 -2,6 -5,3 -0,2 0,0 2,6 49,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 48,6 42,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 202,58 -57,1 -3,9 -1,0 -0,4 0,0 1,9 45,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 193,27 -56,7 -3,9 -2,6 -0,4 0,0 1,6 35,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,0

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 202,53 -57,1 -3,9 -1,0 -0,4 0,0 1,9 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 173,08 -55,8 -3,8 -4,0 -0,3 0,0 1,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 29,1

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 98,74 -50,9 0,6 -9,0 -0,1 0,0 1,3 31,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,7 28,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 116,61 -52,3 0,6 -8,0 -0,2 0,0 1,3 27,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,6 24,6

Immissionsort IO3.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 20,9 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 32 dB(A)   LrTaR 36 dB(A)   LrN 21 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,71 -57,4 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 1,1 31,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,71 -57,4 -4,5 -15,2 -0,4 0,0 1,1 20,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 12,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,75 -55,6 -4,4 -17,6 -0,3 0,0 2,1 29,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 149,50 -54,5 -4,3 -16,8 -0,3 0,0 1,2 23,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 21,9 15,3

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 111,80 -52,0 -4,1 -15,8 -0,2 0,0 4,8 29,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 28,6 22,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 111,76 -52,0 -4,1 -15,7 -0,2 0,0 4,8 38,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,4 30,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 222,23 -57,9 -4,5 -19,5 -0,4 0,0 1,7 25,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 212,85 -57,6 -4,5 -19,4 -0,4 0,0 1,6 17,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 222,18 -57,9 -4,5 -19,5 -0,4 0,0 1,7 16,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,52 -55,9 -4,4 -11,2 -0,3 0,0 0,8 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,77 -51,6 0,1 -2,1 -0,7 0,0 0,1 35,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,7 32,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,65 -52,7 0,2 -3,3 -0,9 0,0 0,1 29,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 26,5 26,5

Immissionsort IO3.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,7 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN 24 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,74 -57,4 -4,2 -15,3 -0,4 0,0 1,7 32,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,74 -57,4 -4,2 -15,3 -0,4 0,0 1,7 21,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,79 -55,6 -4,1 -17,7 -0,3 0,0 3,2 30,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 149,54 -54,5 -3,9 -17,0 -0,3 0,0 1,6 23,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 22,5 16,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 111,86 -52,0 -3,6 -15,9 -0,2 0,0 5,0 30,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 29,1 22,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 111,82 -52,0 -3,6 -15,8 -0,2 0,0 4,9 39,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 37,9 31,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 222,26 -57,9 -4,2 -19,7 -0,4 0,0 1,7 25,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 212,88 -57,6 -4,2 -19,6 -0,4 0,0 1,6 17,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 9,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 222,21 -57,9 -4,2 -19,7 -0,4 0,0 1,7 16,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,56 -55,9 -4,1 -9,0 -0,3 0,0 1,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 106,85 -51,6 0,0 -2,0 -0,7 0,0 0,1 35,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,7 32,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,72 -52,7 0,1 -3,4 -0,9 0,0 0,1 29,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 26,4 26,4

Immissionsort IO3.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 28,3 dB(A)   LrMi 41 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 38 dB(A)   LrN 28 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,81 -57,4 -4,0 -13,0 -0,4 0,0 2,5 35,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 209,81 -57,4 -4,0 -13,0 -0,4 0,0 2,5 24,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 16,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 170,87 -55,6 -3,8 -14,5 -0,3 0,0 3,7 34,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,5

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 149,63 -54,5 -3,6 -14,3 -0,3 0,0 2,2 27,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 26,1 19,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 112,00 -52,0 -3,0 -14,0 -0,2 0,0 4,3 32,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,8 24,2

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 111,96 -52,0 -3,0 -14,0 -0,2 0,0 4,2 40,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,6 33,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 222,33 -57,9 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 30,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 212,95 -57,6 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 1,8 22,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 14,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 222,28 -57,9 -4,0 -15,1 -0,4 0,0 2,0 21,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,8

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 175,65 -55,9 -3,8 -4,8 -0,3 0,0 1,1 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 28,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 107,04 -51,6 0,4 -1,8 -0,6 0,0 0,1 36,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 33,3 33,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 121,87 -52,7 0,5 -3,2 -0,8 0,0 0,2 30,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 27,1 27,1

Immissionsort IO4.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,4 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 33 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN 21 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,80 -57,1 -4,4 -19,0 -0,4 0,0 11,5 38,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,80 -57,1 -4,4 -19,0 -0,4 0,0 11,5 27,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 164,57 -55,3 -4,4 -19,0 -0,3 0,0 11,6 37,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 145,53 -54,3 -4,3 -18,7 -0,3 0,0 12,5 32,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,6 25,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 109,90 -51,8 -4,0 -18,3 -0,2 0,0 11,0 33,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,4 25,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 109,83 -51,8 -4,0 -18,3 -0,2 0,0 11,0 42,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,2 34,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 226,88 -58,1 -4,5 -17,6 -0,4 0,0 12,0 37,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 214,59 -57,6 -4,5 -18,2 -0,4 0,0 16,0 33,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 226,83 -58,1 -4,5 -17,6 -0,4 0,0 12,0 28,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,28 -54,2 -4,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,14 -49,3 0,3 -19,3 -0,2 0,0 3,0 24,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,3 21,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,11 -50,4 0,4 -19,1 -0,2 0,0 4,0 20,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 17,8 17,8

Immissionsort IO4.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,2 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 40 dB(A)   LrN 23 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,83 -57,1 -4,2 -19,2 -0,4 0,0 12,6 39,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,83 -57,1 -4,2 -19,2 -0,4 0,0 12,6 28,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 164,61 -55,3 -4,0 -19,2 -0,3 0,0 12,6 38,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 145,58 -54,3 -3,9 -18,9 -0,3 0,0 13,1 33,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,3 25,8

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 109,97 -51,8 -3,5 -18,6 -0,2 0,0 11,5 34,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,1 26,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 109,90 -51,8 -3,5 -18,6 -0,2 0,0 11,5 43,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,9 35,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 226,91 -58,1 -4,2 -17,5 -0,4 0,0 12,3 37,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 214,62 -57,6 -4,2 -18,2 -0,4 0,0 16,1 33,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 226,86 -58,1 -4,2 -17,5 -0,4 0,0 12,3 29,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,32 -54,2 -3,9 -19,7 -0,3 0,0 9,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,28 -49,3 0,2 -18,7 -0,2 0,0 3,9 25,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,8 22,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,22 -50,4 0,3 -18,5 -0,2 0,0 4,9 22,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Immissionsort IO4.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,7 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 38 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 28 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,91 -57,1 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 12,0 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 201,91 -57,1 -3,9 -14,9 -0,4 0,0 12,0 32,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 164,69 -55,3 -3,7 -15,1 -0,3 0,0 11,7 42,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 145,68 -54,3 -3,5 -15,1 -0,3 0,0 11,1 35,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,5 28,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 110,11 -51,8 -2,9 -15,5 -0,2 0,0 9,7 36,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,9 28,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 110,05 -51,8 -2,9 -15,5 -0,2 0,0 9,7 45,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,7 37,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 226,97 -58,1 -4,0 -14,0 -0,4 0,0 10,5 39,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 214,69 -57,6 -4,0 -14,3 -0,4 0,0 12,7 34,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 226,93 -58,1 -4,0 -14,0 -0,4 0,0 10,5 31,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 23,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 145,43 -54,2 -3,5 -15,6 -0,3 0,0 9,4 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 27,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 82,55 -49,3 0,5 -15,7 -0,1 0,0 4,0 29,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 26,2 26,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 93,44 -50,4 0,6 -15,5 -0,1 0,0 4,8 25,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,6 22,6

Immissionsort IO4.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 17,5 dB(A)   LrMi 51 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 47 dB(A)   LrN 17 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,45 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 47,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,45 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 36,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,3

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 147,09 -54,3 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,1 45,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 128,04 -53,1 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 40,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,0 32,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,36 -50,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,1 42,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,7 35,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,31 -50,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,1 51,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 50,5 43,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 209,34 -57,4 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 196,61 -56,9 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 36,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 209,27 -57,4 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,1 34,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 138,95 -53,8 -4,2 -17,1 -0,3 0,0 1,1 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,39 -47,6 0,6 -5,9 -0,5 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 33,5 33,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,11 -49,4 0,6 -12,4 -0,1 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,9 21,9

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Immissionsort IO4.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,4 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 48 dB(A)   LrN 18 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,48 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 47,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,48 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 147,13 -54,3 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,1 46,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 128,09 -53,1 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,1 40,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,5 33,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,45 -50,2 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,1 43,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 42,4 35,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,40 -50,2 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,1 52,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 51,2 44,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 209,37 -57,4 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,3 44,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 196,64 -56,9 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,2 36,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,9

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 209,30 -57,4 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,3 35,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 139,00 -53,9 -3,8 -17,2 -0,3 0,0 1,7 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,57 -47,6 0,5 -5,8 -0,5 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 33,4 33,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,23 -49,4 0,5 -12,4 -0,1 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Immissionsort IO4.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,8 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 22 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,56 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 48,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 40,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 184,56 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 37,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 147,23 -54,4 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,3 46,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 128,20 -53,2 -3,4 0,0 -0,2 0,0 0,3 41,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,1 33,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,65 -50,2 -2,4 0,0 -0,2 0,0 0,2 44,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,2 36,6

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,60 -50,2 -2,4 0,0 -0,2 0,0 0,2 53,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 52,0 45,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 209,44 -57,4 -3,9 0,0 -0,4 0,0 1,0 45,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 196,72 -56,9 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,8 37,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 209,38 -57,4 -3,9 0,0 -0,4 0,0 1,0 36,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 139,11 -53,9 -3,5 -14,3 -0,3 0,0 1,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 67,93 -47,6 0,7 -5,3 -0,4 0,0 0,1 37,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 34,3 34,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 83,47 -49,4 0,8 -10,9 -0,1 0,0 0,1 26,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 23,6 23,6

Immissionsort IO4.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,9 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 35 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,32 -56,1 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,61 -54,1 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,3

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 125,93 -53,0 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,1 32,6

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,34 -50,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,6 35,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,27 -50,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 51,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 50,4 43,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 211,71 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 197,44 -56,9 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,3

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 211,62 -57,5 -4,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,54 -52,7 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 34,9

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 50,67 -45,1 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 42,2 42,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 64,69 -47,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 36,4 36,4

Immissionsort IO4.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,3 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 35 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,36 -56,1 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,36 -56,1 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,65 -54,1 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,7

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 125,98 -53,0 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,6 33,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,44 -50,2 -3,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 42,3 35,8

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,36 -50,2 -3,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 51,1 44,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 211,74 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 197,48 -56,9 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 211,66 -57,5 -4,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,62 -52,7 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 35,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 51,00 -45,1 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 42,1 42,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 64,87 -47,2 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 36,2 36,2

Immissionsort IO4.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,8 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 45 dB(A)   LrTaR 50 dB(A)   LrN 36 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,44 -56,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 40,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 179,44 -56,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,75 -54,1 -3,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 126,10 -53,0 -3,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,0 33,5

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 91,65 -50,2 -2,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,1 36,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 91,57 -50,2 -2,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 51,9 45,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 211,81 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 197,55 -56,9 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,9

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 211,73 -57,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,4

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 121,75 -52,7 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 35,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 51,64 -45,3 1,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 42,2 42,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 65,22 -47,3 1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 36,4 36,4

Immissionsort IO4.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,3 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN 34 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,91 -56,9 -4,4 -17,2 -0,4 0,0 0,6 29,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,91 -56,9 -4,4 -17,2 -0,4 0,0 0,6 18,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 10,9

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 161,26 -55,1 -4,3 -18,0 -0,3 0,0 0,6 27,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 143,56 -54,1 -4,3 -18,3 -0,3 0,0 0,7 21,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 20,3 13,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 109,97 -51,8 -4,0 -19,0 -0,2 0,0 0,6 22,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 21,4 14,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 109,91 -51,8 -4,0 -19,0 -0,2 0,0 0,6 31,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,2 23,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 229,18 -58,2 -4,5 -18,8 -0,4 0,0 1,0 24,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,24 -57,7 -4,5 -18,6 -0,4 0,0 1,4 18,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 10,2

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 229,13 -58,2 -4,5 -18,8 -0,4 0,0 1,0 16,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,39 -53,2 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 34,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 69,61 -47,8 0,4 -10,7 -0,2 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,6 28,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 76,84 -48,7 0,6 -3,7 -0,4 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 30,9 30,9

Immissionsort IO4.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,8 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 36 dB(A)   LrTaR 37 dB(A)   LrN 35 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,94 -56,9 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 0,6 30,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 196,94 -56,9 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 0,6 19,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 11,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 161,30 -55,1 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,6 27,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,0

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 143,61 -54,1 -3,9 -18,5 -0,3 0,0 0,7 21,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 20,4 13,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 110,04 -51,8 -3,5 -19,3 -0,2 0,0 0,6 22,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 21,6 15,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 109,98 -51,8 -3,5 -19,3 -0,2 0,0 0,6 31,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,4 23,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 229,21 -58,2 -4,3 -18,9 -0,4 0,0 1,0 25,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,27 -57,7 -4,2 -18,7 -0,4 0,0 1,4 18,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 10,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 229,16 -58,2 -4,3 -18,9 -0,4 0,0 1,0 16,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 8,5

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,44 -53,2 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 69,79 -47,9 0,3 -10,6 -0,2 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,5 28,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 76,98 -48,7 0,5 -3,7 -0,4 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 30,8 30,8

Immissionsort IO4.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,2 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 37 dB(A)   LrTaR 39 dB(A)   LrN 35 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 197,02 -56,9 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 0,9 33,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 197,02 -56,9 -3,9 -13,9 -0,4 0,0 0,9 22,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 161,39 -55,1 -3,7 -14,6 -0,3 0,0 0,8 31,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,1

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 143,71 -54,1 -3,5 -14,9 -0,3 0,0 0,9 25,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 24,6 18,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 110,19 -51,8 -2,9 -15,9 -0,2 0,0 0,8 26,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 25,6 19,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 110,13 -51,8 -2,9 -15,9 -0,2 0,0 0,8 35,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,4 27,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 229,27 -58,2 -4,0 -14,6 -0,4 0,0 1,3 29,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 215,34 -57,7 -4,0 -14,6 -0,4 0,0 1,7 22,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 229,22 -58,2 -4,0 -14,6 -0,4 0,0 1,3 21,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 13,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 128,56 -53,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 35,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 70,16 -47,9 0,6 -9,7 -0,2 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 29,7 29,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 77,28 -48,8 0,7 -3,3 -0,3 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 31,5 31,5

Immissionsort IO5.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,4 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 34 dB(A)   LrTaR 42 dB(A)   LrN 26 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,29 -56,3 -4,4 -19,1 -0,4 0,0 10,8 38,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,29 -56,3 -4,4 -19,1 -0,4 0,0 10,8 27,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,7

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 146,32 -54,3 -4,3 -19,2 -0,3 0,0 10,3 37,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 125,10 -52,9 -4,2 -19,1 -0,2 0,0 13,5 34,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 33,6 27,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 86,51 -49,7 -3,8 -19,1 -0,2 0,0 13,1 37,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,1 29,5

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 86,49 -49,7 -3,8 -19,1 -0,2 0,0 13,1 46,1 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,9 38,3

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 196,96 -56,9 -4,4 -18,2 -0,4 0,0 17,0 43,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,14 -56,4 -4,4 -18,6 -0,4 0,0 17,9 35,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 196,91 -56,9 -4,4 -18,2 -0,4 0,0 17,0 34,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,86 -55,4 -4,3 -18,5 -0,3 0,0 13,1 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 26,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,40 -50,1 0,5 -17,3 -0,2 0,0 5,1 27,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,8 24,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,01 -51,7 0,5 -16,8 -0,2 0,0 7,5 25,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,3 22,3

Immissionsort IO5.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,4 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 35 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 27 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,33 -56,4 -4,1 -19,1 -0,4 0,0 12,0 40,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,33 -56,4 -4,1 -19,1 -0,4 0,0 12,0 29,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,2

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 146,37 -54,3 -3,9 -19,3 -0,3 0,0 11,4 38,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 125,15 -52,9 -3,8 -19,3 -0,2 0,0 14,0 35,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 34,3 27,8

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 86,60 -49,7 -3,0 -19,5 -0,2 0,0 13,5 38,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,8 30,2

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 86,58 -49,7 -3,0 -19,5 -0,2 0,0 13,5 46,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,6 39,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv
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Agr
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Abar
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Aatm

dB

ADI
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dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)
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Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 196,99 -56,9 -4,2 -18,2 -0,4 0,0 17,0 43,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,17 -56,4 -4,1 -18,7 -0,4 0,0 18,0 36,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 196,94 -56,9 -4,2 -18,2 -0,4 0,0 17,0 34,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,90 -55,4 -4,0 -18,6 -0,3 0,0 13,8 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,51 -50,1 0,4 -16,8 -0,1 0,0 5,4 28,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 25,5 25,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,09 -51,7 0,4 -16,4 -0,2 0,0 7,6 25,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 22,8 22,8

Immissionsort IO5.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,5 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 45 dB(A)   LrN 30 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,41 -56,4 -3,8 -14,8 -0,4 0,0 11,9 44,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 185,41 -56,4 -3,8 -14,8 -0,4 0,0 11,9 33,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 25,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 146,47 -54,3 -3,6 -15,1 -0,3 0,0 11,1 42,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 34,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 125,27 -52,9 -3,3 -15,3 -0,2 0,0 11,7 37,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,4 29,9

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 86,80 -49,8 -2,3 -16,3 -0,2 0,0 11,1 39,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,2 31,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 86,77 -49,8 -2,3 -16,3 -0,2 0,0 11,0 48,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 47,0 40,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 197,07 -56,9 -3,9 -14,3 -0,4 0,0 13,3 43,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 35,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,26 -56,4 -3,8 -14,6 -0,4 0,0 14,3 36,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 197,02 -56,9 -3,9 -14,3 -0,4 0,0 13,3 34,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,1

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 165,99 -55,4 -3,7 -14,7 -0,3 0,0 11,7 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 90,72 -50,1 0,7 -13,9 -0,1 0,0 4,8 31,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 28,1 28,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,25 -51,8 0,7 -13,6 -0,1 0,0 6,3 27,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 24,7 24,7

Immissionsort IO5.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,6 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 41 dB(A)   LrTaR 48 dB(A)   LrN 17 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,4 -0,2 -0,3 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,74 -55,9 -4,4 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,5

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 136,69 -53,7 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 38,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 115,12 -52,2 -4,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 39,8 33,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 76,06 -48,6 -3,6 -0,7 -0,1 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 42,7 36,2

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 76,03 -48,6 -3,6 -0,7 -0,1 0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 51,5 45,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 184,89 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 175,28 -55,9 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,5

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 184,83 -56,3 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,15 -55,5 -4,4 -15,3 -0,3 0,0 0,1 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,11 -50,0 0,6 -11,5 -0,2 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 25,8 25,8

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,23 -51,8 0,6 -12,7 -0,2 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,1 19,1

Immissionsort IO5.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 17,1 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 17 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,78 -55,9 -4,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,78 -55,9 -4,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 136,74 -53,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 115,18 -52,2 -3,7 -0,2 -0,2 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,3 33,7

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 76,16 -48,6 -2,7 -0,7 -0,1 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,5 37,0

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 76,14 -48,6 -2,7 -0,7 -0,1 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 52,3 45,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 184,92 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 175,32 -55,9 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,8

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 184,87 -56,3 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,4

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,19 -55,5 -4,0 -15,1 -0,3 0,0 0,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,22 -50,0 0,5 -11,5 -0,2 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 25,7 25,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,31 -51,8 0,5 -12,7 -0,2 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 19,0 19,0

Immissionsort IO5.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 20,0 dB(A)   LrMi 54 dB(A)   LrA 42 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 20 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,86 -55,9 -3,8 -0,2 -0,3 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 40,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 175,86 -55,9 -3,8 -0,2 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 136,85 -53,7 -3,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,6

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 115,30 -52,2 -3,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,7 34,2

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 76,40 -48,7 -1,8 -0,7 -0,1 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,4 37,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 76,37 -48,7 -1,8 -0,7 -0,1 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 53,2 46,7

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 185,01 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,5

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 175,41 -55,9 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,1

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 184,95 -56,3 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,7

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 167,28 -55,5 -3,7 -12,6 -0,3 0,0 0,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 89,43 -50,0 0,8 -10,0 -0,1 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 27,5 27,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 109,46 -51,8 0,8 -10,9 -0,1 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 21,2 21,2

Immissionsort IO5.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,5 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 49 dB(A)   LrN 32 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,88 -55,7 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,88 -55,7 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,8

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 134,18 -53,5 -4,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,0

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 113,51 -52,1 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,1 33,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 74,54 -48,4 -3,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 43,7 37,2

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 74,51 -48,4 -3,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 53,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 52,5 46,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 187,53 -56,5 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 36,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 176,61 -55,9 -4,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,4

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 187,48 -56,5 -4,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 155,92 -54,8 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 32,5

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,08 -48,8 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,1 38,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,11 -50,8 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,3 32,3

Immissionsort IO5.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,8 dB(A)   LrMi 54 dB(A)   LrA 43 dB(A)   LrTaR 50 dB(A)   LrN 33 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,92 -55,7 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 40,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 172,92 -55,7 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,1

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 134,22 -53,5 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 113,57 -52,1 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 40,6 34,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 74,65 -48,5 -2,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 44,6 38,1

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 74,62 -48,4 -2,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 53,4 46,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 187,56 -56,5 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,1

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 176,65 -55,9 -4,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 187,51 -56,5 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,3

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 155,96 -54,9 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,21 -48,9 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,0 38,0

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,20 -50,8 0,6 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,1 32,1

Immissionsort IO5.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,2 dB(A)   LrMi 55 dB(A)   LrA 44 dB(A)   LrTaR 50 dB(A)   LrN 33 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 173,01 -55,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 48,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 40,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 173,01 -55,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 134,33 -53,6 -3,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 39,8

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 113,70 -52,1 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 41,1 34,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 74,90 -48,5 -1,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,5 38,9

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 74,87 -48,5 -1,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 55,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 54,3 47,8

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 187,65 -56,5 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 37,4

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 176,73 -55,9 -3,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,0

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 187,60 -56,5 -3,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 28,6

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 156,06 -54,9 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 33,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 78,46 -48,9 0,9 0,0 -0,6 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,3 38,3

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 98,38 -50,9 0,8 0,0 -0,7 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,4 32,4

Immissionsort IO5.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 43 dB(A)   LrN 33 dB(A

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 181,98 -56,2 -4,4 -9,8 -0,3 0,0 0,1 37,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 181,98 -56,2 -4,4 -9,8 -0,3 0,0 0,1 26,4 0,0 0,0 -7,8 0,0 18,6

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,48 -54,1 -4,3 -11,5 -0,3 0,0 0,1 34,7 0,0 0,0 -7,8 0,0 26,9

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 123,13 -52,8 -4,2 -11,3 -0,2 0,0 2,5 31,8 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 30,5 24,0

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 84,88 -49,6 -3,7 -10,0 -0,1 0,0 4,0 37,5 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,3 29,7

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 84,85 -49,6 -3,7 -10,0 -0,1 0,0 4,0 46,3 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,1 38,6

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 199,07 -57,0 -4,4 -15,7 -0,4 0,0 9,4 37,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,85 -56,5 -4,4 -15,0 -0,4 0,0 1,9 23,5 0,0 0,0 -7,8 0,0 15,7

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 199,01 -57,0 -4,4 -15,6 -0,4 0,0 9,4 29,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 21,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,25 -54,8 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,1 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 32,6

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,06 -49,0 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,4 41,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,2 38,2

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,38 -50,8 0,6 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,4 32,4

Immissionsort IO5.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,1 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN 33 dB

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,01 -56,2 -4,1 -9,7 -0,3 0,0 0,1 37,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 30,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,01 -56,2 -4,1 -9,7 -0,3 0,0 0,1 26,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 19,0

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,52 -54,1 -3,9 -11,4 -0,3 0,0 0,1 35,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 27,4

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 123,19 -52,8 -3,7 -11,2 -0,2 0,0 2,6 32,4 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 31,1 24,6

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 84,98 -49,6 -3,0 -9,9 -0,1 0,0 3,8 38,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 36,9 30,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 84,94 -49,6 -3,0 -9,9 -0,1 0,0 3,8 47,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 45,8 39,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 199,10 -57,0 -4,2 -15,4 -0,4 0,0 10,0 38,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,0

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,88 -56,5 -4,1 -14,8 -0,4 0,0 3,2 25,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 17,5

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 199,04 -57,0 -4,2 -15,4 -0,4 0,0 10,0 30,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 22,2

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,29 -54,8 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,2 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 33,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,19 -49,0 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,5 41,1 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,1 38,1

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,47 -50,8 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,3 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,3 32,3

Immissionsort IO5.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,7 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 39 dB(A)   LrTaR 44 dB(A)   LrN 34 dB
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Leq

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet(LrMi)

dB

Cmet(LrTaR)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw(LrTaR)

dB

ZR(LrMi)

dB

ZR(LrTaR)

dB

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

Platz A, Spiel mit 150 Z., Schiedsrichter Fläche 66,5 105,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,10 -56,2 -3,8 -8,7 -0,3 0,0 0,2 39,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 31,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Spieler Fläche 55,5 94,0 7118,4 0,0 0,0 3 182,10 -56,2 -3,8 -8,7 -0,3 0,0 0,2 28,2 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,4

Platz A, Spiel mit 150 Z., Tribüne Fläche 75,8 101,8 395,3 0,0 0,0 3 143,62 -54,1 -3,5 -10,1 -0,3 0,0 0,3 37,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 29,2

Platz B, Spiel mit 2x 30 Z., Zuschauerbereich Linie 74,8 94,8 99,4 0,0 0,0 3 123,30 -52,8 -3,3 -10,1 -0,2 0,0 2,5 33,9 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 32,6 26,1

Platz B, Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 56,0 94,0 6370,9 0,0 0,0 3 85,19 -49,6 -2,2 -9,3 -0,1 0,0 3,4 39,2 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 38,0 31,4

Platz B,Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 64,8 102,8 6378,4 0,0 0,0 3 85,15 -49,6 -2,2 -9,2 -0,1 0,0 3,4 48,0 0,0 0,0 -1,2 -7,8 0,0 0,0 46,8 40,2

Platz C, Spiel mit 30 Z., Schiedsrichter Fläche 66,7 102,8 4040,6 0,0 0,0 3 199,18 -57,0 -3,9 -12,7 -0,4 0,0 8,8 40,6 0,0 0,0 -7,8 0,0 32,9

Platz C, Spiel mit 30 Z., Zuschauerbereich Linie 75,2 94,8 90,3 0,0 0,0 3 187,96 -56,5 -3,8 -12,3 -0,4 0,0 3,5 28,3 0,0 0,0 -7,8 0,0 20,6

Platz C,Spiel mit 30 Z., Spieler Fläche 57,9 94,0 4033,9 0,0 0,0 3 199,12 -57,0 -3,9 -12,7 -0,4 0,0 8,8 31,8 0,0 0,0 -7,8 0,0 24,0

Schützenplast Fläche 55,0 88,9 2464,5 0,0 0,0 3 154,39 -54,8 -3,6 0,0 -0,3 0,0 0,4 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 33,7

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 57,1 89,8 1898,0 0,0 0,0 0 79,47 -49,0 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,4 41,4 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 38,4 38,4

Parkplatz Schützenplatz Parkplatz 58,1 86,1 638,5 0,0 0,0 0 97,66 -50,8 0,8 0,0 -0,7 0,0 0,2 35,6 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 32,6 32,6

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Legende

Quelle Quellname
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO1.1   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,4 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,8 -22,0 -0,5 0,0 0,0 23,1 0,0 23,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,8 -22,0 -0,5 0,0 0,0 23,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,7 -23,4 -0,8 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,7 -23,4 -0,8 0,0 0,0 20,7 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB(A

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,7 -20,8 -0,4 0,0 0,0 24,4 0,0 24,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,4 -53,2 -0,7 -20,8 -0,4 0,0 0,0 24,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,8 -21,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 22,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,8 -21,4 -0,5 0,0 0,0 22,9 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 25 dB(A)   LrA 18 dB

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 128,5 -53,2 -0,4 -20,3 -0,4 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,5 -53,2 -0,4 -20,3 -0,4 0,0 0,0 25,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,4 -21,2 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 23,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,6 -53,9 -0,4 -21,2 -0,5 0,0 0,0 23,6 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 26 dB(A)   LrA 19 dB

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 128,6 -53,2 0,0 -19,1 -0,3 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,6 -53,2 0,0 -19,1 -0,3 0,0 0,0 27,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 139,8 -53,9 0,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 24,9 0,0 24,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,8 -53,9 0,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 24,9 0,0 

Immissionsort IO1.1   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 11,7 dB(A)   LrMi 29 dB(A)   LrA 22 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 128,8 -53,2 0,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 30,5 0,0 30,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 128,8 -53,2 0,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 30,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 139,9 -53,9 0,1 -18,5 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0 26,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 139,9 -53,9 0,1 -18,5 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 1.UG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,3 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 37 dB

SoundPLAN 8.2
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 123,4 -52,8 -1,0 -22,8 -0,6 0,0 0,6 22,8 0,0 22,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 123,4 -52,8 -1,0 -22,8 -0,6 0,0 0,6 22,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 141,2 -54,0 -0,9 -23,1 -0,8 0,0 0,0 20,8 0,0 20,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 141,2 -54,0 -0,9 -23,1 -0,8 0,0 0,0 20,8 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 8,9 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB(A

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,1 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,1 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 191,6 -56,6 0,0 -18,7 -0,4 0,0 0,0 23,8 0,0 23,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,6 -56,6 0,0 -18,7 -0,4 0,0 0,0 23,8 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 9,0 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,0 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,3 -56,6 0,0 -15,1 -0,3 0,0 0,0 27,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 -0,1 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,9 0,0 23,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 -0,1 -19,6 -0,4 0,0 0,0 23,9 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 9,0 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 38 dB

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 191,4 -56,6 0,5 -14,4 -0,3 0,0 0,0 28,7 0,0 28,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 191,4 -56,6 0,5 -14,4 -0,3 0,0 0,0 28,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 0,4 -18,6 -0,3 0,0 0,0 25,4 0,0 25,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,7 -55,5 0,4 -18,6 -0,3 0,0 0,0 25,4 0,0 

Immissionsort IO1.2   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 12,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 38 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 123,7 -52,8 0,0 -16,6 -0,2 0,0 0,1 30,0 0,0 30,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 123,7 -52,8 0,0 -16,6 -0,2 0,0 0,1 30,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 168,9 -55,5 0,5 -15,9 -0,2 0,0 0,0 28,4 0,0 28,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 168,9 -55,5 0,5 -15,9 -0,2 0,0 0,0 28,4 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,3 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 32 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 96,9 -50,7 -0,7 -14,2 -0,1 0,0 1,5 35,2 0,0 35,2 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m
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dB
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dB

Abar

dB

Aatm
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dB(A)
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dB(A)
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dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 96,9 -50,7 -0,7 -14,2 -0,1 0,0 1,5 35,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,1 -14,1 -0,2 0,0 1,8 32,6 0,0 32,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,1 -14,1 -0,2 0,0 1,8 32,6 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,6 dB(A)   LrMi 41 dB(A)   LrA 33 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 97,0 -50,7 -0,7 -12,9 -0,1 0,0 1,8 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,0 -50,7 -0,7 -12,9 -0,1 0,0 1,8 36,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,0 -12,7 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 34,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 147,3 -54,4 0,0 -12,7 -0,2 0,0 2,2 34,5 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 25,0 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 38 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 97,2 -50,7 -0,3 -10,1 -0,1 0,0 1,6 39,8 0,0 39,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,2 -50,7 -0,3 -10,1 -0,1 0,0 1,6 39,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 148,9 -54,4 0,4 -8,9 -0,2 0,0 1,8 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 148,9 -54,4 0,4 -8,9 -0,2 0,0 1,8 38,2 0,0 

Immissionsort IO1.3   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,8 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 109,4 -51,8 0,5 -5,0 -0,4 0,0 0,7 43,5 0,0 43,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,4 -51,8 0,5 -5,0 -0,4 0,0 0,7 43,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 138,5 -53,8 0,6 -4,0 -0,7 0,0 0,0 41,5 0,0 41,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 138,5 -53,8 0,6 -4,0 -0,7 0,0 0,0 41,5 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,2 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 30 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,5 0,0 -0,8 0,0 1,1 48,1 0,0 48,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,5 0,0 -0,8 0,0 1,1 48,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,2 0,0 -1,1 0,0 0,2 43,8 0,0 43,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,2 0,0 -1,1 0,0 0,2 43,8 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,1 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 31 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,3 0,0 -0,9 0,0 1,1 48,2 0,0 48,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 -0,3 0,0 -0,9 0,0 1,1 48,2 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)
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dB
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dB(A)
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dB
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dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,3 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,5 -54,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,3 43,7 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,3 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 34 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 97,3 -50,8 -0,3 -3,4 -0,5 0,0 4,2 48,9 0,0 48,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 97,3 -50,8 -0,3 -3,4 -0,5 0,0 4,2 48,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 157,6 -54,9 0,4 0,0 -1,0 0,0 0,4 44,3 0,0 44,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,6 -54,9 0,4 0,0 -1,0 0,0 0,4 44,3 0,0 

Immissionsort IO1.4   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,4 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 34 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,4 -1,9 -0,6 0,0 2,9 49,0 0,0 49,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,4 -1,9 -0,6 0,0 2,9 49,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 157,8 -55,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,6 44,8 0,0 44,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 157,8 -55,0 0,6 0,0 -1,0 0,0 0,6 44,8 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,0 dB(A)   LrMi 36 dB(A)   LrA 30 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 110,6 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,6 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 42,0 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,5 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 31 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 110,7 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,0 0,0 46,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,7 -51,9 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 41,8 0,0 41,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,1 -56,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 41,8 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,1 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 35 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 110,8 -51,9 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 110,8 -51,9 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 186,2 -56,4 0,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 42,2 0,0 42,2 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit
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Quelltyp Lw
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Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,2 -56,4 0,3 0,0 -1,2 0,0 0,0 42,2 0,0 

Immissionsort IO1.5   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,9 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 38 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 111,0 -51,9 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,9 0,0 46,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 111,0 -51,9 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 186,3 -56,4 0,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 42,6 0,0 42,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 186,3 -56,4 0,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 42,6 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 36 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,8 0,0 46,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 142,5 -54,1 0,0 -17,3 -0,3 0,0 12,3 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,5 -54,1 0,0 -17,3 -0,3 0,0 12,3 40,1 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 15,5 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 37 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,5 -53,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,8 46,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 142,6 -54,1 0,0 -17,6 -0,3 0,0 12,5 40,0 0,0 40,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,6 -54,1 0,0 -17,6 -0,3 0,0 12,5 40,0 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,3 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,4 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,2 0,0 47,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,4 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 142,7 -54,1 0,4 -17,1 -0,3 0,0 11,7 40,1 0,0 40,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,7 -54,1 0,4 -17,1 -0,3 0,0 11,7 40,1 0,0 

Immissionsort IO1.6   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 11,8 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 41 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 133,8 -53,5 0,6 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,5 0,0 47,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,8 -53,5 0,6 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 142,9 -54,1 0,6 -16,2 -0,2 0,0 10,6 40,2 0,0 40,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 142,9 -54,1 0,6 -16,2 -0,2 0,0 10,6 40,2 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit
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Quelltyp Lw
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Immissionsort IO1.7   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,8 dB(A)   LrMi 34 dB(A)   LrA 28 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 90,8 -50,2 -0,7 -17,4 -0,2 0,0 2,9 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,8 -50,2 -0,7 -17,4 -0,2 0,0 2,9 34,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 101,8 -51,1 -0,6 -16,0 -0,2 0,0 1,2 32,9 0,0 32,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 101,8 -51,1 -0,6 -16,0 -0,2 0,0 1,2 32,9 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,8 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 32 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 100,1 -51,0 -0,8 -14,4 -0,1 0,0 1,5 34,7 0,0 34,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 100,1 -51,0 -0,8 -14,4 -0,1 0,0 1,5 34,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 104,7 -51,4 -0,6 -14,6 -0,2 0,0 1,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,7 -51,4 -0,6 -14,6 -0,2 0,0 1,5 34,3 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 28,6 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 38 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 136,6 -53,7 0,4 -10,2 -0,2 0,0 1,5 37,3 0,0 37,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 136,6 -53,7 0,4 -10,2 -0,2 0,0 1,5 37,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 104,9 -51,4 -0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,5 36,9 0,0 36,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,9 -51,4 -0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,5 36,9 0,0 

Immissionsort IO1.7   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,7 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 96,2 -50,7 0,3 -9,7 -0,2 0,0 2,4 41,7 0,0 41,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 96,2 -50,7 0,3 -9,7 -0,2 0,0 2,4 41,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,6 -6,3 -0,4 0,0 1,3 41,2 0,0 41,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 133,7 -53,5 0,6 -6,3 -0,4 0,0 1,3 41,2 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,4 dB(A)   LrMi 32 dB(A)   LrA 31 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 105,8 -51,5 -0,9 0,0 -0,8 0,0 0,1 46,4 0,0 46,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 105,8 -51,5 -0,9 0,0 -0,8 0,0 0,1 46,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 109,1 -51,7 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,1 -51,7 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 30,7 dB(A)   LrMi 32 dB(A)   LrA 31 d
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 105,9 -51,5 -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 105,9 -51,5 -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 109,2 -51,8 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,2 -51,8 -0,7 0,0 -0,9 0,0 0,1 46,3 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 31,0 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 32 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 106,1 -51,5 -0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 106,1 -51,5 -0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 109,3 -51,8 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,3 -51,8 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,7 0,0 

Immissionsort IO1.8   SW 3.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 31,3 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 32 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 106,3 -51,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 106,3 -51,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 109,5 -51,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 109,5 -51,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,0 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,5 dB(A)   LrMi 33 dB(A)   LrA 26 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 90,3 -50,1 -0,8 -19,0 -0,2 0,0 4,4 33,8 0,0 33,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,3 -50,1 -0,8 -19,0 -0,2 0,0 4,4 33,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 91,4 -50,2 -0,6 -19,2 -0,2 0,0 4,1 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,4 -50,2 -0,6 -19,2 -0,2 0,0 4,1 33,4 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,7 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 29 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 90,4 -50,1 -0,7 -18,6 -0,2 0,0 4,9 34,8 0,0 34,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 90,4 -50,1 -0,7 -18,6 -0,2 0,0 4,9 34,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,5 -18,7 -0,2 0,0 4,5 34,3 0,0 34,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,5 -18,7 -0,2 0,0 4,5 34,3 0,0 

Immissionsort IO2.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,3 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 36 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,4 -16,0 -0,1 0,0 3,7 36,4 0,0 36,4 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 91,5 -50,2 -0,4 -16,0 -0,1 0,0 3,7 36,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 93,7 -50,4 0,0 -16,5 -0,1 0,0 3,6 36,0 0,0 36,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 93,7 -50,4 0,0 -16,5 -0,1 0,0 3,6 36,0 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,6 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 38 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 70,0 -47,9 -0,3 -8,6 -0,1 0,0 5,3 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 70,0 -47,9 -0,3 -8,6 -0,1 0,0 5,3 47,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,0 -18,1 -0,2 0,0 13,3 43,6 0,0 43,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,0 -18,1 -0,2 0,0 13,3 43,6 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,9 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 70,1 -47,9 -0,5 -8,7 -0,1 0,0 5,7 47,9 0,0 47,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 70,1 -47,9 -0,5 -8,7 -0,1 0,0 5,7 47,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 99,0 -50,9 0,1 -17,8 -0,2 0,0 13,1 43,8 0,0 43,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 99,0 -50,9 0,1 -17,8 -0,2 0,0 13,1 43,8 0,0 

Immissionsort IO2.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 25,7 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 74,4 -48,4 0,2 -6,9 -0,1 0,0 4,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 74,4 -48,4 0,2 -6,9 -0,1 0,0 4,1 48,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 99,2 -50,9 0,5 -15,5 -0,1 0,0 10,6 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 99,2 -50,9 0,5 -15,5 -0,1 0,0 10,6 44,0 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,2 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 34 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 63,6 -47,1 -0,3 -16,0 -0,1 0,0 9,3 45,3 0,0 45,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 63,6 -47,1 -0,3 -16,0 -0,1 0,0 9,3 45,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 66,2 -47,4 0,0 -15,9 -0,1 0,0 1,2 37,2 0,0 37,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 66,2 -47,4 0,0 -15,9 -0,1 0,0 1,2 37,2 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,3 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 35 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 63,7 -47,1 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 8,9 45,9 0,0 45,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 63,7 -47,1 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 8,9 45,9 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)
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dB
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dB(A)
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dB

Lr

dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 66,3 -47,4 -0,2 -14,7 -0,1 0,0 1,5 38,5 0,0 38,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 66,3 -47,4 -0,2 -14,7 -0,1 0,0 1,5 38,5 0,0 

Immissionsort IO2.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,2 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 64,0 -47,1 -0,1 -12,8 -0,1 0,0 7,1 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 64,0 -47,1 -0,1 -12,8 -0,1 0,0 7,1 46,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 68,3 -47,7 0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,6 41,1 0,0 41,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 68,3 -47,7 0,2 -12,4 -0,1 0,0 1,6 41,1 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,1 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 33 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 75,2 -48,5 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,2 -48,5 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 49,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 78,4 -48,9 -0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,4 -48,9 -0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,4 dB(A)   LrMi 35 dB(A)   LrA 33 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 75,3 -48,5 -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,3 -48,5 -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 78,5 -48,9 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,5 0,0 49,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,5 -48,9 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 49,5 0,0 

Immissionsort IO2.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,8 dB(A)   LrMi 37 dB(A)   LrA 34 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 75,5 -48,6 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,1 0,0 50,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 75,5 -48,6 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 78,7 -48,9 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 78,7 -48,9 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,0 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,2 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 29 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 86,8 -49,8 -0,6 -18,5 -0,2 0,0 3,0 33,4 0,0 33,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 86,8 -49,8 -0,6 -18,5 -0,2 0,0 3,0 33,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,1 -18,5 -0,3 0,0 3,4 30,8 0,0 30,8 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw
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Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,1 -18,5 -0,3 0,0 3,4 30,8 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 19,1 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 32 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 86,9 -49,8 -0,6 -17,8 -0,2 0,0 3,9 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 86,9 -49,8 -0,6 -17,8 -0,2 0,0 3,9 35,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,0 -18,0 -0,2 0,0 4,8 32,7 0,0 32,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,3 -53,4 0,0 -18,0 -0,2 0,0 4,8 32,7 0,0 

Immissionsort IO3.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,2 dB(A)   LrMi 44 dB(A)   LrA 37 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 87,1 -49,8 -0,2 -15,0 -0,1 0,0 3,7 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 87,1 -49,8 -0,2 -15,0 -0,1 0,0 3,7 38,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 132,4 -53,4 0,4 -14,9 -0,2 0,0 4,9 36,4 0,0 36,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 132,4 -53,4 0,4 -14,9 -0,2 0,0 4,9 36,4 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 49 dB(A)   LrA 40 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 134,9 -53,6 0,5 -10,9 -0,2 0,0 0,1 35,4 0,0 35,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 134,9 -53,6 0,5 -10,9 -0,2 0,0 0,1 35,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 102,3 -51,2 -0,2 -16,9 -0,2 0,0 0,4 31,3 0,0 31,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,3 -51,2 -0,2 -16,9 -0,2 0,0 0,4 31,3 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 13,7 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 135,0 -53,6 0,3 -11,0 -0,2 0,0 0,1 35,1 0,0 35,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 135,0 -53,6 0,3 -11,0 -0,2 0,0 0,1 35,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 102,4 -51,2 -0,1 -16,7 -0,2 0,0 0,5 31,7 0,0 31,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,4 -51,2 -0,1 -16,7 -0,2 0,0 0,5 31,7 0,0 

Immissionsort IO3.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,1 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 135,1 -53,6 0,6 -9,9 -0,2 0,0 0,3 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 135,1 -53,6 0,6 -9,9 -0,2 0,0 0,3 36,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 0,3 -15,0 -0,2 0,0 0,6 34,0 0,0 34,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 102,6 -51,2 0,3 -15,0 -0,2 0,0 0,6 34,0 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw
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dB(A)
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dB
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dB(A)

Immissionsort IO3.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 22,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 35 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,5 -47,3 -0,2 -10,6 -0,1 0,0 7,1 48,4 0,0 48,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,5 -47,3 -0,2 -10,6 -0,1 0,0 7,1 48,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,2 -11,1 -0,1 0,0 5,6 43,2 0,0 43,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 98,9 -50,9 0,2 -11,1 -0,1 0,0 5,6 43,2 0,0 

Immissionsort IO3.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 24,2 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 36 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,6 -47,3 -0,4 -9,9 -0,1 0,0 6,9 48,7 0,0 48,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,6 -47,3 -0,4 -9,9 -0,1 0,0 6,9 48,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 103,8 -51,3 0,2 -10,2 -0,1 0,0 5,7 43,7 0,0 43,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 103,8 -51,3 0,2 -10,2 -0,1 0,0 5,7 43,7 0,0 

Immissionsort IO3.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,1 dB(A)   LrMi 50 dB(A)   LrA 40 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,8 -47,4 -0,1 -8,1 -0,1 0,0 5,3 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,8 -47,4 -0,1 -8,1 -0,1 0,0 5,3 49,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,6 -7,7 -0,1 0,0 4,0 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 104,0 -51,3 0,6 -7,7 -0,1 0,0 4,0 44,9 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 20,9 dB(A)   LrMi 39 dB(A)   LrA 32 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,1 -48,0 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,7 0,0 50,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,1 -48,0 -0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0 46,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,7 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 33 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,2 -48,0 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,6 0,0 50,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,2 -48,0 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 50,6 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,5 -52,7 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,1 0,0 

Immissionsort IO3.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 28,3 dB(A)   LrMi 41 dB(A)   LrA 35 d
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit
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Quelltyp Lw

dB(A)
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S
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dB(A)
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dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 121,7 -52,7 0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,5 0,0 46,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 121,7 -52,7 0,5 0,0 -0,8 0,0 0,0 46,5 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,4 dB(A)   LrMi 42 dB(A)   LrA 33 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 47,6 -44,5 -0,3 -19,8 -0,1 0,0 10,2 44,9 0,0 44,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 47,6 -44,5 -0,3 -19,8 -0,1 0,0 10,2 44,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,0 -47,2 0,3 -18,8 -0,2 0,0 9,7 43,3 0,0 43,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,0 -47,2 0,3 -18,8 -0,2 0,0 9,7 43,3 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 23,2 dB(A)   LrMi 43 dB(A)   LrA 34 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 47,8 -44,6 -0,5 -18,9 -0,1 0,0 10,1 45,5 0,0 45,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 47,8 -44,6 -0,5 -18,9 -0,1 0,0 10,1 45,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,1 -47,3 0,2 -18,3 -0,1 0,0 10,0 44,0 0,0 44,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,1 -47,3 0,2 -18,3 -0,1 0,0 10,0 44,0 0,0 

Immissionsort IO4.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,7 dB(A)   LrMi 45 dB(A)   LrA 38 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 48,1 -44,6 -0,2 -16,6 -0,1 0,0 8,1 46,1 0,0 46,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 48,1 -44,6 -0,2 -16,6 -0,1 0,0 8,1 46,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 65,3 -47,3 0,5 -15,6 -0,1 0,0 8,0 45,0 0,0 45,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 65,3 -47,3 0,5 -15,6 -0,1 0,0 8,0 45,0 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 17,5 dB(A)   LrMi 51 dB(A)   LrA 41 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 56,9 -46,1 0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,7 0,0 53,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 56,9 -46,1 0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,7 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 127,8 -53,1 0,9 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 39,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 127,8 -53,1 0,9 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,5 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 18,4 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 42 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 57,1 -46,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 53,5 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit
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Quelltyp Lw
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Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,1 -46,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 127,9 -53,1 0,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,2 0,0 39,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 127,9 -53,1 0,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 39,2 0,0 

Immissionsort IO4.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 21,8 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 42 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 57,3 -46,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 53,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,3 -46,2 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 51,8 -45,3 0,7 -13,6 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 41,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 51,8 -45,3 0,7 -13,6 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,9 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 44 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 20,2 -37,1 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,9 0,0 62,9 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 20,2 -37,1 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,9 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 33,9 -41,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,4 0,0 58,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 33,9 -41,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,4 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,3 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 44 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 20,6 -37,3 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,6 0,0 62,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 20,6 -37,3 0,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,6 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 34,1 -41,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 34,1 -41,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 

Immissionsort IO4.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,8 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 45 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 21,4 -37,6 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,5 0,0 62,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 21,4 -37,6 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 62,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 34,6 -41,8 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 34,6 -41,8 0,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 58,3 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,3 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 36 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 39,9 -43,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 39,9 -43,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw
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dB(A)
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dB(A)

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 42,7 -43,6 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,7 0,0 55,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 42,7 -43,6 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,7 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 34,8 dB(A)   LrMi 38 dB(A)   LrA 36 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 40,1 -43,1 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,0 0,0 56,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 40,1 -43,1 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 42,9 -43,6 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 42,9 -43,6 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 

Immissionsort IO4.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 35,2 dB(A)   LrMi 40 dB(A)   LrA 37 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 40,5 -43,1 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 56,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 40,5 -43,1 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 56,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 43,2 -43,7 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,8 0,0 55,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 43,2 -43,7 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,8 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 26,4 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 34 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 58,1 -46,3 0,0 -16,5 -0,1 0,0 12,8 49,4 0,0 49,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,1 -46,3 0,0 -16,5 -0,1 0,0 12,8 49,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,3 -0,1 0,0 13,2 46,6 0,0 46,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,3 -0,1 0,0 13,2 46,6 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 27,4 dB(A)   LrMi 46 dB(A)   LrA 35 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 58,2 -46,3 -0,2 -16,0 -0,1 0,0 12,4 49,2 0,0 49,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,2 -46,3 -0,2 -16,0 -0,1 0,0 12,4 49,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,0 -0,1 0,0 13,0 46,7 0,0 46,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,5 -49,9 0,3 -16,0 -0,1 0,0 13,0 46,7 0,0 

Immissionsort IO5.1   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 29,5 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 58,5 -46,3 0,1 -13,7 -0,1 0,0 10,3 49,8 0,0 49,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 58,5 -46,3 0,1 -13,7 -0,1 0,0 10,3 49,8 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 88,7 -50,0 0,6 -13,5 -0,1 0,0 10,7 47,3 0,0 47,3 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags
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Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 88,7 -50,0 0,6 -13,5 -0,1 0,0 10,7 47,3 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 16,6 dB(A)   LrMi 52 dB(A)   LrA 41 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 83,7 -49,4 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 40,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,7 -49,4 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 130,8 -53,3 1,0 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,7 0,0 36,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 130,8 -53,3 1,0 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,7 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 17,1 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 42 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 83,8 -49,5 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,3 0,0 40,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,8 -49,5 0,6 -10,1 -0,2 0,0 0,0 40,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 130,9 -53,3 0,5 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,3 0,0 36,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 130,9 -53,3 0,5 -10,2 -0,2 0,0 0,0 36,3 0,0 

Immissionsort IO5.2   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 20,0 dB(A)   LrMi 54 dB(A)   LrA 42 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 57,4 -46,2 0,7 -12,0 -0,1 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 57,4 -46,2 0,7 -12,0 -0,1 0,0 0,0 42,0 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 83,2 -49,4 0,6 -12,5 -0,1 0,0 0,0 38,2 0,0 38,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 83,2 -49,4 0,6 -12,5 -0,1 0,0 0,0 38,2 0,0 

Immissionsort IO5.3   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,5 dB(A)   LrMi 53 dB(A)   LrA 43 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 45,7 -44,2 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,4 0,0 55,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,7 -44,2 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,3 -48,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,4 0,0 51,4 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,3 -48,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,4 0,0 

Immissionsort IO5.3   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,8 dB(A)   LrMi 54 dB(A)   LrA 43 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 45,9 -44,2 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,9 -44,2 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,3 0,0 51,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,4 -48,1 0,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,3 0,0 
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L2887 Lohner Straße Vechta
Mittlere Ausbreitung Lmax

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Quelle Zeit

bereich

Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO5.3   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,2 dB(A)   LrMi 55 dB(A)   LrA 44 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 46,2 -44,3 0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 55,5 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 46,2 -44,3 0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,5 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 71,6 -48,1 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,6 0,0 51,6 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 71,6 -48,1 0,7 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,6 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW EG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 32,6 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 39 dB(

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 44,9 -44,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,2 0,0 55,2 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 44,9 -44,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,2 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 67,4 -47,6 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,8 0,0 51,8 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,4 -47,6 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,8 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW 1.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,1 dB(A)   LrMi 47 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 45,1 -44,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,1 0,0 55,1 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,1 -44,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,1 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 67,5 -47,6 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,7 0,0 51,7 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,5 -47,6 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 51,7 0,0 

Immissionsort IO5.4   SW 2.OG   RW,Mo 55 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrMo 33,7 dB(A)   LrMi 48 dB(A)   LrA 39 d

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 45,4 -44,1 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 55,3 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 45,4 -44,1 0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 55,3 0,0 

Parkplatz Schützenplatz LT,max Parkplatz 99,5 0 67,8 -47,6 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 52,0 0,0 52,0 

Parkplatz Schützenplatz LN,max Parkplatz 99,5 0 67,8 -47,6 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 52,0 0,0 

SoundPLAN 8.2

Büro für Lärmschutz,     Weißenburg 29     26871 Papenburg



L2887 Lohner Straße Vechta
Eingabedaten Parkplätze

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
PPTYP Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit B0 der Bezugsgröße B
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Bezugsgröße B Bezugsgröße B Parkplatz
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche
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L2887 Lohner Straße Vechta
Eingabedaten Parkplätze

Berechnung Sportlärm sonn und Feiertags

Parkplatz PPTYP f Einheit B0 Bezugsgröße B KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO

Parkplatz Schützenplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 69 0,0 4,0 4,4 0,0 

Parkplatz Schützenplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 36 0,0 4,0 3,6 0,0 
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